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utiliza el calor sensible de los gases residuales dela caldera para luego ser 
transferido térmicamente al aire, el cual va aumentado su temperatura 
gradualmente. 
Para llevar a cabo esto fue necesario hacer el análisis de registros y datos de la 
fábrica y también se precisó hacer mediciones de temperatura y velocidades del 
viento, ya realizado esto se hizo el cálculo del rendimiento total en base a la NTP 
350.300:2001 de la caldera APIN pirotubular de 400 BHP, obtenido el rendimiento 
se continuó con el cálculo térmico del Precalentador de aire obteniendo así la 
temperatura de salida de los gases residuales para no formar lluvia ácida en el 
predio y también la nueva temperatura ingresante a la caldera APIN, terminado esto 
se procedió el cálculo dimensional del Precalentador de aire obteniendo así el 
diámetro de coraza, el diámetro de tubos de intercambio de calor como también su 
diámetro interno y altura. 
Como conclusión determinamos que este proyecto es viable tanto técnica como 
económicamente generando un VAN de S/. 459,827 TIR del 84% en base a 10 
años y una tasa efectiva anual de 7.64% proporcionado por el banco Scotiabank y 
un PRI de 1.68 años, este proyecto generaría un ingreso bruto anual de S/.  
116,903.2953. 
Finalmente el aumento de rendimiento de la caldera APIN sería de 4.2049% y 
también representaría una reducción de emisión de dióxido de carbono (CO2) 
equivalente a 415,148.9328 kg-CO2/año. 
 
Palabras claves: Aumento de rendimiento, calderas, emisiones de dióxido de 






La propuesta clave para esta investigación fue un Precalentador de aire, el cual 
Página | 17                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
ABSTRACT 
The key proposal for this research was an air preheater, which uses the sensible 
heat of the waste gases from the boiler to be transferred thermally to the air, which 
gradually increases its temperature. 
In order to carry out this it was necessary to do the analysis of records and data of 
the factory and also it was necessary to make measurements of temperature and 
wind speeds, already done this the calculation of the total yield was made based on 
the NTP 350.300: 2001 of the Boiler APIN pyrotubular of 400 BHP, obtained the 
performance was continued with the thermal calculation of the Preheater of air 
obtaining thus the exit temperature of the residual gases not to form acid rain in the 
premises and also the new incoming temperature to the boiler APIN, finished This 
was the dimensional calculation of the air preheater, thus obtaining the shell 
diameter, the diameter of heat exchange tubes as well as its internal diameter and 
height. 
As a conclusion we determined that this project is viable both technically and 
economically generating a NPV of S /. 459,827 IRR of 84% based on 10 years and 
an effective annual rate of 7.64% provided by Scotiabank and a PRI of 1.68 years, 
this project would generate a gross annual income of S /. 116,903,2953. 
Finally, the APIN boiler output increase would be 4.2049% and would also represent 
a reduction in the emission of carbon dioxide (CO2) equivalent to 415,148.9328 kg-
CO2 / year. 
 










Distrito de Moche fábrica de productos balanceados “Vitapro S.A.” Prolongación 
Gonzales Prada 200-202. 
Duración de la investigación:  
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1.1) Realidad problemática 
 
En las fábricas de productos balanceados, como es Vitapro, es indispensable la producción 
de vapor, tanto para el proceso de acondicionamiento de materia prima como para el 
calentamiento de líquidos, pero la producción de vapor demanda la combustión para poder 
aprovechar el PCI (Poder calorífico inferior) del combustible, sin embargo como todo 
proceso hay un rendimiento y existen parámetros que afectan de forma directa e indirecta, 
en el caso de las calderas, afectar principalmente; el mantenimiento, la operación y el 
acondicionamiento de ingreso de fluidos. 
Vitapro es una fábrica que se caracteriza por su gran variedad de productos balanceados 
ya sean para peces o camarones, en la cual se utiliza una relación aproximada 5.358% de 
vapor por cada tonelada de producto balanceado, mientras la competencia ecuatoriana 
tiene un 5.05% y la asiática está ubicada con un 5% según Bernard Devresse, de la 
empresa TESGOFARM AQUA BV - Holanda, quien está especializada en el estudio 
constante del mercado de producción de camarones. 
En el caso de acondicionamiento de ingreso de fluidos, es el tema más tratado por 
ingenieros energéticos y especialistas en el tema, puesto que hay muchos puntos de vista 
y métodos para poder aumentar la temperatura de los fluidos de ingreso sin necesidad de 
generar otro tipo de energía que no sea el vapor o los gases residuales de la misma 
caldera. 
Sin embargo, hay empresas que descuidan los parámetros anteriormente mencionados, lo 
cual lleva a tener un alto costo de producción, y de tal forma degradando la reputación de 
la fábrica en el ámbito energético y económico. 
Es por esto que las empresas interesadas en mantener un óptimo rendimiento hacen el 
seguimiento del consumo y condiciones de los fluidos ingresantes a la caldera, así también 
como la concentración de CO2 en los gases residuales; en la fábrica de Vitapro S.A., se 
produjo un cambio de combustible pasando de Petróleo Bunker R-6 a GNC (Gas Natural 
Comprimido), sin saber que al hacer esto hay muchos parámetros en la caldera que 
cambian, pero el principal es la relación de aire combustible, que la hay la gran posibilidad 
que sigan manteniendo como era con el R-6, este cambio fue adecuado sólo a la caldera 
Standard Keasel. 
Es por ello que Vitapro S.A. tiene como problemas principales el desconocimiento de los 
parámetros que trabaja sus calderas, la cantidad de combustible que se utiliza para generar 
vapor. 
Página | 20                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
1.2) Trabajos previos 
 
GARCÍA GODÍNEZ, Erick Fernando. 2011, la tesis que lleva como título “Ahorro 
energético aplicado al rediseño de calderas y la administración de recursos”, realizada en 
la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde 
se llevó a cabo el análisis de la situación actual de la caldera donde sus objetivos 
específicos fueron, analizar el funcionamiento actual de la caldera y su eficiencia, 
cuantificar el ahorro energético, analizar alternativas sustitutas de combustibles de los que 
se utilizan actualmente, rediseñar el equipo para que funcione con otra clase de 
combustibles, hacer un estudio financiero para reflejar el beneficio del mismo. 
En dicha tesis se obtuvieron las siguientes conclusiones; no existía la implementación de 
instrumentación como es el uso de un flujómetro en las conexiones de tanque principal y 
bomba de envío a caldera, por ende, el control de consumo, es por ello que se le 
recomendó a la empresa la instalación de un flujómetro en dicha conexión, se encontró con 
tuberías no aisladas los cuales daba una pérdida energética total de 51,688.71 J, por lo 
cual se le recomendó el aislamiento térmico de las tuberías tanto en distribución como en 
PURGAS. 
BRINGAS QUESQUÉN, Paulo César. 2013, la tesis “Factibilidad técnico económica de la 
instalación de una pre calentador de aire por gases residuales para aumentar el 
rendimiento de la caldera piro tubular de 400 BHP en la empresa Danper S.A.C.”, tuvo 
como objetivos; toma de datos de la caldera piro tubular, hacer un balance de combustión, 
balance de energía para encontrar la temperatura nueva del aire que ingresaría a la 
caldera, dimensionamiento del pre calentador, selección del material adecuado para el pre 
calentador. 
En esta tesis se llegaron a las siguientes conclusiones, se generó un beneficio bruto de 
136367.1336 nuevos soles, aumentó el rendimiento de la caldera piro tubular en 2.5%. 
FARJE EPIQUIEN, Heiser. 2013, la tesis “Diseño de un condensador parcial a mezcla de 
gases residuales por agua fría para la caldera acuotubular N°5 de 20 TM/H en la empresa 
agroindustrial Casa Grande Para Reducir el impacto medio ambiental”, tuvo como objetivo 
el dimensionamiento del condensador a mezcla de gases residuales, selección la 
electrobomba que trabajará la cantidad de gases tóxicos no emitidos al medio ambiente y 
determinar la viabilidad técnica y económica del diseño. 
En esta tesis se demostró que era viable técnicamente sin embargo económicamente no, 
debido a que no se podía especificar el periodo de retorno de inversión del proyecto.
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Ley cero de la termodinámica 
 
La ley cero de la termodinámica nos da a entender que “Cuando dos 
cuerpos se encuentras en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, los dos 
cuerpos están en equilibrio térmico el uno con el otro, y se dice que los tres 
cuerpos se encuentras a la misma temperatura” (2). 
 
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México  
*Imagen 1. Ilustración de equilibrio de temperatura entre los cuerpos 1,3 y el termómetro. 
 
Primera ley de la termodinámica 
 
La primera ley de la termodinámica se basa en el principio de la energía el 
cual dice que “La energía no se crea ni destruye sólo se transforma”, y también 
se habla de energía y trabajo, pero con aspecto de la termodinámica e sistemas se 
dice que “La energía para un sistema asilado permanece constante. Cuando 
hay un intercambio de energía entre un sistema y su entorno, la energía total 
final para el universo (el sistema y su entorno) es igual a la energía total inicial 
para el universo (el sistema y su entorno) (1). 
En esta ley también se habla también de balance de masa fija, balance de 
energía para sistemas de flujo estacionario y el balance de energía en la superficie. 
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Balance de masa fija 
 
Por su mismo nombre decimos que esta se emplea en sistemas cerrados 
estacionarios, es decir no están en movimiento tal como puede ser un tanque de 
agua sin uso de bombeo, dado esto la fórmula de balance de energía se reduce a 
la siguiente (1): 
𝐸𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑎𝑙 = ∆𝑈 = 𝑚 ∗ 𝑐𝑣 ∗ ∆𝑇  [𝐽]                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.1 
Dónde: 
𝐸𝑒𝑛𝑡: Energía de entrada. [𝐽] 
𝐸𝑠𝑎𝑙: Energía de salida. [𝐽] 
∆𝑈: Diferencia de energía interna. [𝐽] 
𝑚: Masa del sistema. [𝑘𝑔] 
𝑐𝑣: Calor específico a volumen constante. [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶] 
∆𝑇: Diferencia de temperatura del sistema. [°𝐶] 
 
En la imagen 2 se parecía un termo donde simula la situación de un sistema 
cerrado, es decir, el líquido en el interior del termo no intercambia masa u energía 
con su alrededor cumpliendo así con lo mencionado anteriormente y al mismo 
tiempo con las fórmulas ya planteadas. (1)  
 
Fuente: NORGE CRUZ, Hernández, Universidad de Sevilla 
* Imagen 2 Ilustración de un sistema aislado 
 
Página | 23                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
Balance de masa de flujo estacionario 
 
En la mayoría de equipos industriales térmicos son de régimen estacionario, 
es decir están gobernados por un volumen de control, así mismo la energía total 
contenida en volumen de control, durante el proceso de flujo estacionario es 
constante (1). 
Mientras la cantidad que fluye en una sección transversal es denominada 
flujo másico, es llamada también como gasto másico y se representa como ṁ, 
matemáticamente hablando esta es definida por la siguiente ecuación. 
?̇? = 𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐴𝑐  [𝑘𝑔/𝑠]                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.2 
Dónde: 
?̇?: Flujo másico. [𝑘𝑔/𝑠] 
𝜌: Densidad del fluido. [𝑘𝑔/𝑚3] 
𝑉: Velocidad del fluido. [𝑚/𝑠] 
𝐴𝑐: Sección transversal por donde transita el fluido. [𝑚
2] 
 
 De la ecuación 1.1 podremos calcular el flujo volumétrico de la siguiente forma. 
?̇? = 𝑉 ∗ 𝐴𝑐 =
?̇?
𝜌
 [𝑚3/𝑠]                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.3 
Dónde: 
?̇?: Flujo volumétrico. [𝑚3/𝑠] 
 
 En la siguiente imagen 3 se muestra de forma más explícita. 
 
Fuente: turbinapeltoncv.blogspot.pe 
* Imagen 3 Volumen de control 
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Como ya se habló de intercambio de masa ahora nos toca hablar del 
intercambio de energía del flujo estacionario, esto se da siempre y cuando la 
energía cinética y potencial pueda ser despreciables, en la mayoría de los casos sí 
se da, y a continuación se mostrará la fórmula que se necesitará para realizar el 
balance de energía (1). 
?̇? = 𝑚 ∗̇ ∆ℎ = ?̇? ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇  [𝑘𝐽/𝑠]                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.4 
Dónde: 
?̇?: Razón de transferencia de calor. [𝑘𝐽/𝑠] 
?̇?: Flujo másico. [𝑘𝑔/𝑠] 
∆ℎ: Diferencia de entalpía. [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
∆𝑇: Diferencia de temperatura. [°𝐶] 
𝑐𝑝: Calor específico. [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶] 
 
Segunda ley de la termodinámica 
 
La segunda ley de la termodinámica abarca en esencia a la entropía, que 
tiene como definición al orden de las moléculas de las sustancias a diferentes 
temperaturas y esta a su vez gobierna a la teoría de un motor térmico, foco caliente 
y foco frío, según esta ley se dice que “Es imposible extraer una cantidad de calor 
de un foco caliente y usarla toda ella en un para producir trabajo. Cierta cantidad 




* Imagen 4 Ilustración de la segunda ley de la termodinámica 
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La convección se clasifica como convección natural (o libre) y forzada, 
dependiendo de la manera en que se inicia el movimiento del fluido. En la 
convección forzada se obliga a que el fluido fluya sobre una superficie o en un tubo 
por medios externos, como una bomba o un ventilador. En la convección natural, 
cualquier movimiento del fluido es causado por medios naturales, como el efecto de 
flotación, el cual se manifiesta como la subida del fluido caliente y la caída del fluido 
frío. La convección también se califica como externa e interna, dependiendo de si 
se obliga al fluido a fluir sobre una superficie o en un tubo. 
 
Fuente: conducciondelcarlor.wordpress.com 
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Convección natural 
 
Como ya se había mencionado existen dos tipos de convección, hablaremos 
de la convección natural, se produce cuando un fluido no es manipulado por una 
máquina hidráulica, existen dos tipos de ecuaciones para poder encontrar el 
coeficiente de transferencia de calor por convección natural, particularmente en esta 
tesis se utilizará la ecuación de “CARABOGDAN”, y es expresada de la siguiente 
manera: 
𝒉𝒑→∞ = 𝟏𝟏. 𝟔 + 𝟔. 𝟗𝟔 ∗ √𝑽                                    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏. 𝟓 
Dónde: 
ℎ𝑝→∞:  Coeficiente de transferencia de calor por convección. [𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶] 
𝑉:  Velocidad promedio del aire. [𝑚/𝑠] 
 
Para conocer la cantidad de energía perdida por convección natural tenemos 
que relacionar; el coeficiente de transferencia de calor por convección natural, 
sección lateral de la instalación y la diferencia de temperatura, expresando todo 
esto en una ecuación tendríamos lo siguiente: 
?̇?𝒄𝒐𝒏𝒗.𝑵 = 𝒉𝒑→∞ ∗ 𝑺𝑳−𝑰𝒏𝒔𝒕. ∗ (𝑻𝒑 − 𝑻∞)                                    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏. 𝟔 
Dónde: 
ℎ𝑝→∞:  Coeficiente de transferencia de calor por convección. [𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶] 
𝑺𝑳−𝑰𝒏𝒔𝒕.: Superficie lateral de la instalación. [𝒎𝟐] 
𝑻𝒑:  Temperatura de pared de la tubería. [°𝑪] 
𝑻∞:  Temperatura medio ambiental. [°𝑪] 
 
Por otro lado existe la convección forzada, que se produce cuando un fluido 
es forzado aumentando su velocidad con una máquina hidráulica, ya sea por un 
ventilador o por una bomba, para poder encontrar el valor numérico del coeficiente 
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Número de Nusselt 
  
En los estudios de convección, es práctica común quitar las dimensiones a 
las ecuaciones que rigen y combinar las variables, las cuales se agrupan en 
números adimensionales, con el fin de reducir el número de variables totales, 
también es práctica común quitar las dimensiones del coeficiente de transferencia 




 [1]                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.7 
Dónde: 
𝑘𝑚𝑎𝑡: Conductividad térmica del fluido. [𝑊/𝑚 ∗ °𝐶] 
𝐿𝑐: Longitud característica del fluido. [𝑚] 
ℎ: Coeficiente de transferencia de calor por convección. [𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶] 
De la ecuación anterior (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.5), se puede desprender los siguientes 









= 𝑁𝑢 [1]                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.8 
Dónde: 
?̇?𝑐𝑜𝑛𝑣: Calor debido a la convección. [𝑊/𝑚] 
?̇?𝑐𝑜𝑛𝑑: Calor debido a la conducción. [𝑊/𝑚] 
∆𝑇: Variación de temperatura. [°𝐶] 
 
Sin embargo, hay una ecuación específica para poder calcular el número de 
Nusselt en un banco de tubos la cual es: 
𝑁𝑢 = 𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 𝑅𝑒𝑚á𝑥
𝑚 ∗ 𝑃𝑟0.36 ∗ (𝑃𝑟/𝑃𝑟𝑠)
1/4  [1]            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.9 
Dónde: 
𝑁𝑢𝑚á𝑥:  Número de Nusselt máximo del fluido. [1] 
𝑅𝑒𝑚á𝑥:  Número de Reynolds máximo del fluido. [1] 
𝑃𝑟:  Número de Prandtl del fluido. [1] 
𝑃𝑟𝑠:  Número de Prandtl del fluido en la superficie de la tubería. [1] 
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Los valores de C1, C2 y m dependen del valor del número de Reynolds los 
cuales se verifican de la siguiente manera: 
 
Fuente: Colección de tablas, gráficas y ecuaciones de transferencia de calor – Universidad de Sevilla 
Tabla 1. Valores de C2 para número de Nusselt. 
 
Fuente: Colección de tablas, gráficas y ecuaciones de transferencia de calor – Universidad de Sevilla 
Tabla 2. Valores para C1 y m 
En el arreglo de banco de tubos existen dos tipos, los cuales son; en línea y 
cruzada, es mejor la configuración cruzada por su mayor área de transferencia de 
calor entre el fluido y la superficie de la tubería, para entender mejor cómo se 
disponen las configuraciones se adjunta la siguiente imagen: 
 
Fuente: Colección de tablas, gráficas y ecuaciones de transferencia de calor – Universidad de Sevilla 
*Imagen 6. Disposición de configuración en banco de tubos 
Los valores de SL y ST pueden ser obtenidos de los indicadores de la tabla 
2, teniendo en cuenta que ya se debe de saber el diámetro exterior de los tubos. 
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Ya hemos definido el número de Nusselt para un fluido que impacta en un 
banco de tubos, ahora nos hace falta definir cómo calcularíamos el número de 
Nusselt en el interior de un tubo, este fenómeno es conocido como flujo transitorio 
forzado y es calculado de la siguiente forma: 
𝑁𝑢 = 0.023 ∗ 𝑅𝑒0.8 ∗ 𝑃𝑟𝑛[1]                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.10 
Dónde: 
𝑁𝑢𝑚á𝑥:  Número de Nusselt máximo del fluido. [1] 
𝑅𝑒𝑚á𝑥:  Número de Reynolds máximo del fluido. [1] 
𝑃𝑟:  Número de Prandtl del fluido. [1] 
𝑛:  Tiene el valor de 0.3 para enfriamiento y 0.4 para calentamiento. [1] 
 
Número de Prandtl 
 
La mejor manera de describir el espesor relativo de las capas límites de 
velocidad y térmica es por medio del parámetro número de Prandtl a 
dimensionalmente, definido como (6): 
 𝑃𝑟 =
𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜







[1]     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.11 
Dónde: 
Pr: Número de Prandtl 
μ: Viscosidad cinemática 
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Número de Reynolds 
 
Este parámetro define al fluido su régimen como puede ser laminar o 
turbulento, sin embargo, está sometida a factores físico tales como la superficie en 
la cual fluye el fluido, temperatura del fluido y la razón de inercia de las fuerzas 





𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝑐
𝜇
                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.12 
Dónde: 
𝑉: Velocidad promedio del fluido. [𝑚/𝑠] 
𝐿𝑐: Longitud característica del fluido. [𝑚] 
𝜐: Viscosidad cinemática. [𝑚2/𝑠] 
𝜌: Densidad del fluido. [𝑘𝑔/𝑚3] 
𝜇: Viscosidad dinámica. [𝑃𝑎 ∗ 𝑠] 
 
Si bien es cierto en la, se utiliza el diámetro y longitud característicos, sin 
embargo en intercambiadores de calor se hacen otros cálculos previos al número 
de Reynolds como serán vistos a continuación: 
 
Para intercambiador de calor de banco de tubos, el diámetro exterior es 
diferente, debido a su configuración, la siguiente ecuación que se presentará sólo 
funciona en la configuración de tubos escalonados, y es justamente la configuración 
que se hará en la investigación, otro punto importante es que esta fórmula es 
utilizada cuando se desconoce la cantidad de tubos en el intercambiador de calor. 
𝐷𝑒 =




cos 𝜃 ∗ 𝜋 ∗ 𝜙𝑒𝑥𝑡
                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.13 
Dónde: 
𝑃𝑡: Espacio distancia entre ejes escalonados de los tubos. [𝑚] 
𝜙𝑒𝑥𝑡: Diámetro exterior de los tubos del intercambiador de calor. [𝑚] 
𝜃: Ángulo formado por cada escalón del intercambiador de calor. [°] 
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La ecuación “1.13”, sirve cuando se desconoce la cantidad de tubos por 
cada paso, en caso se conociera la cantidad de tubos del intercambiador de calor 
se utilizará otra fórmula, aclarando previamente que la siguiente fórmula es más 
utilizada en el cálculo de caída de presión (se verá más adelante), debido a que ya 
es un diámetro equivalente global y no local como es el anterior, si en el cálculo de 
caída de presión se considera el diámetro exterior equivalente local la caída de 
presión sería voluptuoso, y la potencia del ventilador muy exagerada, para 




2 − 𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝜙𝑒𝑥𝑡
2
𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝜙𝑒𝑥𝑡
                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.14 
Dónde: 
𝑁𝑡/𝑝: Número total de tubos por cada paso del intercambiador de calor. [𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠] 
𝐷𝑆: Diámetro exterior de la coraza del intercambiador de calor. [𝑚] 
𝜙𝑒𝑥𝑡: Diámetro exterior de los tubos del intercambiador de calor. [𝑚] 
 
Para las ecuaciones”1.14 y 1.13”, las variables “𝐷𝑒” y “𝐷𝑒
′”, son equivalentes a la longitud 

















Página | 32                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
Conducción térmica 
 
Conducción térmica es un fenómeno de transferencia de calor común en el 
área de la ingeniería, se da en todo tipo de geometrías que se pueda ingeniar, para 
simplificar los cálculos se clasificaron en tres tipos, planas, tubulares y esféricas. En 
esta investigación se utilizará la conducción tubular, con la finalidad de encontrar la 
temperatura en pared, en la fórmula se relaciona la el coeficiente de transferencia 





*Imagen 7. Conducción en tubo circular 
 
𝛷𝑙 =












        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15 
Dónde: 
𝛷𝑙: Calor unitario perdido. [𝑊/𝑚] 
𝑇𝑓1: Temperatura media del fluido interno. [°𝐶] 
𝑇𝑓2: Temperatura media del fluido externo. [°𝐶] 
𝑘𝑚𝑎𝑡: Conductividad térmica del material del tubo. [𝑊/𝑚 ∗ °𝑘] 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: Diámetro interno del tubo. [𝑚] 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: Diámetro externo del tubo. [𝑚] 
ℎ𝑖𝑛𝑡.: Coeficiente de transferencia de calor por convección interno del tubo. [𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶] 
ℎ𝑒𝑥𝑡.: Coeficiente de transferencia de calor por convección externo del tubo. [𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶] 
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 Aislamiento térmico 
 
Se denomina aislamiento térmico a un elemento dónde su conductividad 
térmica es muy pequeña o en otras palabras tiene una gran resistencia a transferir 
calor por conducción, es utilizado comúnmente para aislar tuberías y así evitar 
pérdida de calor por convección en el medio ambiente, en la ecuación “1.15” está 
definida para un tubo sin aislamiento térmico, por otro lado una tubería con 
aislamiento térmico sería diferente quedando una nueva ecuación. 
 
𝛷𝑙 =


















   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.16 
Dónde: 
𝑘𝑎𝑖𝑠: Conductividad térmica del aislante. [𝑊/𝑚] 
𝜙′𝑒𝑥𝑡.: Diámetro exterior del aislante térmico. [𝑚] 
 
 Para conocer la conductividad térmica del aislante tenemos que consultar a 
una tabla, que en esta investigación se le denomina como Tabla 23, que si nos 
fijamos es necesario previamente conocer la temperatura media del aislamiento, se 
puede conocer si se sabe la temperatura de pared externa de la tubería y la 
temperatura de pared exterior del aislante térmico que durante el procedimiento se 





                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.17 
Dónde: 
𝑇𝑝2: Temperatura de pared externa de la tubería sin aislar. [°𝐶] 
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Como todo proceso tiene un rendimiento, el aislamiento térmico no se salva 
de ello, de tal manera se puede imponer un rendimiento de aislamiento en el 
procedimiento de cálculo. 
𝜂𝑎𝑖𝑠 = 1 −
?̇?𝐶/𝐴
?̇?𝑆/𝐴
                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.18 
Dónde: 
𝜂𝑎𝑖𝑠: Rendimiento de aislamiento térmico. [%] 
?̇?𝐶/𝐴: Calor perdido con aislamiento térmico. [𝑘𝑊] 
?̇?𝑆/𝐴: Calor perdido sin aislamiento térmico. [𝑘𝑊] 
 
Se puede expresar el calor total perdido como calor unitario o lineal perdido, 




                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.19 
 Dónde: 
𝑞𝑇𝑢𝑏: Calor lineal perdido en tubería. [𝑘𝑊/𝑚] 
?̇?𝑇𝑢𝑏: Calor total perdido de tubería. [𝑘𝑊] 
𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Longitud total de tubería. [𝑚] 
 
Para poder determinar el diámetro exterior de la tubería con aislamiento 
térmico se necesita utilizar una parte de la ecuación “1.16”, despejando toda la 









∗ 𝜙𝑒𝑥𝑡.                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.20 
Dónde: 
𝑇𝑝2: Temperatura de pared externa de tubería desnuda. [𝑘𝑊/𝑚] 
𝑇𝑝3: Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. [𝑘𝑊] 
𝑘𝑚𝑎𝑡: Conductividad térmica del aislamiento térmico. [𝑚] 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: Diámetro exterior de la tubería desnuda. [𝑘𝑊/𝑚] 
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  Grosor de aislamiento térmico, para poder encontrar el grosor es necesario 
comparar el diámetro exterior de la tubería desnuda con el diámetro exterior del aislamiento 




                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.21 
Dónde: 
𝛿𝑎𝑖𝑠: Grosor de aislamiento térmico. [𝑚] 
𝜙′𝑒𝑥𝑡.: Diámetro exterior de tubería desnuda. [𝑚] 
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Potencia de intercambiador de calor 
 
Un intercambiador de calor tiene varias formas, como pueden ser en cruz, 
equicorriente y en contracorriente, las cuales se deben de escoger con estrategia 
según el fluido que se calentará o enfriará, y también para qué equipo se utilizará, 
como ejemplo para una chimenea de caldera lo ideal sería un intercambiador en 
cruz, la geometría y la instalación de la misma se presta para ser en cruz y no 
implicaría mucho trabajo en cambio de configuración e instalación del 
intercambiador de calor. 
A continuación, se les presentará las fórmulas necesarias para poder 
calcular la potencia de un intercambiador de calor que básicamente se basan en un 
balance térmico, en la imagen 7 podemos observar un aparato de intercambio de 
calor, donde ingresa un fluido caliente y otro frío.  
 
Fuente: dispositivosfeee.blogspot.pe 
* Imagen 8.  Intercambiador de calor 
 
El balance térmico está definido por: 
?̇?𝐼.𝐶. = ?̇?𝑎 ∗ 𝐶𝑝1 ∗ (𝑇1 − 𝑇2) = ?̇?𝑏 ∗ 𝐶𝑝2 ∗ (𝑇1
′ − 𝑇2
′)  [𝑘𝑊]               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.22 
Dónde: 
?̇?𝐼.𝐶.: Potencia del intercambiador de calor [𝑘𝑊] 
?̇?𝑎: Flujo másico del fluido “a”. [𝑘𝑔/𝑠] 
?̇?𝑏: Flujo másico del fluido “b”. [𝑘𝑔/𝑠] 
𝐶𝑝1: Calor específico del fluido “a”. [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶] 
𝐶𝑝2: Calor específico del fluido “b”. [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶] 
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Superficie de intercambio de calor 
 
En esta superficie es donde se producen los procesos de transferencia de 
calor que por lo general son de tipo convección forzada y conducción, y puede ser 
calculada de la siguiente forma. 
?̇?𝐼.𝐶. = 𝐾 ∗ 𝑆𝐼.𝐶. ∗ ∆𝑇𝑚 [𝑘𝑊]                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.23 
Dónde: 
?̇?𝐼.𝐶.: Potencia del intercambiador de calor. [𝑘𝑊] 
𝐾: Coeficiente global de intercambio de calor. [𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶]  
𝑆𝐼.𝐶.: Superficie de intercambio de calor. [𝑚
2] 
∆𝑇𝑚: Diferencia media de temperatura de los fluidos y según la configuración del 
intercambiador de calor. [°𝐶] 
 
 Una vez calculada la superficie del intercambiador de calor procederemos 
a calcular cuántos tubos se necesitaría por cada paso, con la finalidad de tener un 
mayor alcance en sus dimensiones internas del intercambiador de calor. 
𝑆𝐼.𝐶. = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝑆𝐿−𝑢𝑛𝑖𝑡 [𝑚
2]                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.24 
Dónde: 
𝑆𝐼.𝐶.: Superficie de intercambio de calor. [𝑚
2] 
𝑁𝑃: Número de pasos del intercambiador de calor. [1] 
𝑁𝑡/𝑝: Número de tubos por pasos del intercambiador de calor. [1] 
 
 Para poder calcular la superficie unitaria de cada tubo (SL−unit) se utiliza la 
fórmula: 
𝑆𝐿−𝑢𝑛𝑖𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚
2]                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.25 
Dónde 
SL−unit: Superficie unitaria de los tubos internos del intercambiador de calor. [𝑚
2] 
𝑑𝑒𝑥𝑡:  Diámetro exterior de la tubería. [𝑚] 
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜:  Longitud unitaria de la tubería. [𝑚] 
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Ahora será necesario calcular el coeficiente global de transferencia de 












                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.26 
 
Dónde: 
ℎ𝑖𝑛𝑡: Coeficiente de transferencia de calor por convección interno. [𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶] 
ℎ𝑒𝑥𝑡: Coeficiente de transferencia de calor por convección externo. [𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶] 
𝛿𝑚𝑎𝑡: Espesor de tubería. [𝑚] 
𝑘𝑚𝑎𝑡: Conducción térmica del material de la tubería. [𝑊/𝑚 ∗ °𝐶]  
𝑅𝑖𝑛𝑐: Resistencia térmica de incrustaciones. [𝑚
2 ∗ °𝐶/𝑊] 
 
Intercambiador de calor en cruz 
 
Este tipo de intercambiador de calor se caracteriza por sus fluidos son 
perpendiculares, es decir forman un ángulo de 90°, en la imagen 9 podemos ver a 
un intercambiador de calor con la configuración en cruz, en este ejemplo el fluido 
“A”, ingresa en tubos, mientras que el fluido “B” transita libremente por un conducto 
como puede ser una chimenea o un ducto de enfriamiento o calentamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia 
* Imagen 9 Intercambiador de calor en cruz 
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La imagen 9 muestra el comportamiento de la temperatura en función del 
área de intercambio de calor y también se puede ver la ubicación aproximada de 
las diferencias máximas y mínimas de temperaturas (∆Tmáx y ∆Tmín, 
respectivamente) y la temperatura media algorítmica ∆Tm. 
 
Fuente: Elaboración propia 
* Imagen 10 Gráfico °C vs m2 





∆𝑇𝑚á𝑥 + ∆𝑇𝑚í𝑛 + 𝑇  
∆𝑇𝑚á𝑥 + ∆𝑇𝑚í𝑛 − 𝑇 
|
 [°𝐶]                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.27 
Dónde: 
∆Tm: Diferencia de temperatura media algorítmica. [°𝐶] 
∆Tmáx: Diferencia de temperatura máxima. [°𝐶] 
∆Tmín: Diferencia de temperatura mínima. [°𝐶] 
T: Temperatura media aritmética. [°𝐶] 
 
Dónde “T” se define de la siguiente manera: 
𝑇 = √(𝑇1 − 𝑇2)
2 + (𝑇2
′ − 𝑇1
′)2  [°𝐶]                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.28 
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Intercambiador de calor en equicorriente 
 
Esta configuración del intercambio de calor se caracteriza por sus fluidos de 
enfriamiento y calentamiento son paralelos entre sí y van en un mismo sentido, 
necesariamente tienen que formar un ángulo de 180°, para poder calcular la 







  [°𝐶]                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.29 
Dónde: 
∆Tm: Diferencia de temperatura media algorítmica. [°𝐶] 
∆Tmáx: Diferencia de temperatura máxima. [°𝐶] 
∆Tmín: Diferencia de temperatura mínima. [°𝐶] 
 
Intercambiador de calor en contracorriente 
 
Estos casos de intercambiadores son muy similares a los de equicorriente 
la única diferencia que existe entre ellos es que el de contracorriente los fluidos van 
en sentido inverso, y la fórmula para calcular su diferencia de temperatura media es 
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Pérdidas en caldera 
 
Pérdida por entalpía de gases residuales 
 
Esta pérdida se da en los gases residuales debido a la combustión en la 
caldera, y esta es realizada en base seca: 
𝑃1 = 𝑘 ∗
𝑇𝑔 − 𝑇𝑎
𝐶𝑂2
                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.30 
Dónde: 
𝑘: Constante de Siegert. [1] 
𝑇𝑔: Temperatura de gases a la salida de la chimenea. [°𝐶] 
𝑇𝑎: Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. [°𝐶] 




Tabla 3. Valores típicos de la constante de Siegert, K. 
 
Pérdida por entalpía del vapor de agua en gases residuales 
 
Es debida a la cantidad de vapor de agua que se encuentra en los gases 
residuales de la caldera. 
𝑃2 =
[(𝐻2𝑂) + 9 ∗ [𝐻]) ∗ (2488 − 4.2 ∗ 𝑇𝑎 − 𝑇𝑔)
𝑃𝐶𝑆
                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.31 
Dónde: 
𝐻2𝑂: Porcentaje de agua en los gases residuales. [%] 
𝐻: Porcentaje de hidrógeno en los gases residuales. [%] 
𝑇𝑔: Temperatura de gases a la salida de la chimenea. [°𝐶] 
𝑇𝑎: Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. [°𝐶] 
𝑃𝐶𝑆: Poder calorífico superior del combustible. [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
Página | 42                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
Pérdida por inquemados gaseosos 
 
  Pérdida porcentual de calor debida a los inquemados gaseosos. 
𝑃3 = 𝑘1 ∗
[𝐶𝑂]
[𝐶𝑂2] + [𝐶𝑂]
                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.32 
Dónde: 
𝐶𝑂2: Concentración volumétrica de dióxido de carbono en los gases residuales. [%] 
𝐶𝑂: Concentración volumétrica de monóxido de carbono en los gases residuales. [%] 
𝑘1: Constante de inquemados gaseosos del combustible. [1] 
 
 
Tabla 4. Valores para la constante de inquemados, k1 
 
Pérdida por inquemados sólidos 
 
Se da cuando existe cierta cantidad de combustible sólido no quemado y 
esta pérdida está definida de la siguiente manera: 
𝑃4 = 0.14 ∗ 𝐵
2 + 0.08 ∗ 𝐵 + 0.07                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.33 
Dónde: 





Tabla 5. Valores para el índice de Bacharach. Fuente: NTP 350.300.2001 
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Pérdida por convección 
 
Se evalúa la pérdida de energía por convección en superficies exteriores. 
𝑃5 = 80 ∗
?̇?𝑃5
?̇?𝑐
                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.34 
 
Sabiendo que: 
?̇?𝑃5 = ℎ𝑐𝑓 ∗ 𝐴𝑓 ∗ (𝑇𝑠𝑓 − 𝑇𝑎) + ℎ𝑐𝑔 ∗ 𝐴𝑔 ∗ (𝑇𝑠𝑔 − 𝑇𝑎)           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.35 
 
Al mismo tiempo podemos encontrar los coeficientes de transferencia de 
calor por convección con las siguientes fórmulas: 
ℎ𝑐𝑓 = 1.973 ∗ 10
−3 ∗ (𝑇𝑠𝑓 − 𝑇𝑎)
0.25
∗ (2.857 ∗ 𝑣 + 1)0.5           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.36 
ℎ𝑐𝑔 = 1.973 ∗ 10
−3 ∗ (𝑇𝑠𝑔 − 𝑇𝑎)
0.25
∗ (2.857 ∗ 𝑣 + 1)0.5           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.37 
?̇?𝑐 = 9.81 ∗ 𝐵𝐻𝑃                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.38 
Dónde: 
𝐴𝑓: Superficie exterior de la caldera. [𝑚
2] 
𝐴𝑔: Superficie exterior de la chimenea. [𝑚
2] 
𝑣: Velocidad del viento que circula en la sala de calderos. [𝑚/𝑠] 
?̇?𝑐: Potencia de caldera. [𝑘𝑊] 
𝑇𝑠𝑓: Temperatura exterior a la caldera, es asumida la temperatura en el cilindro de la 
caldera. [°𝑘] 
𝑇𝑠𝑔: Temperatura exterior a la chimenea, es asumida la temperatura en la pared exterior 
de la chimenea. [°𝑘] 
ℎ𝑐𝑓: Coeficiente de transferencia de calor por convección en el exterior de la caldera. 
[𝑘𝑊/𝑚2 ∗ °𝑘] 
ℎ𝑐𝑔: Coeficiente de transferencia de calor por convección en el exterior de la chimenea. 
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Pérdida por radiación 
 
Se evalúa la pérdida de energía por radiación en superficies exteriores. 
𝑃6 = 80 ∗
?̇?𝑃6
?̇?𝑐
                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.39 
 
De similar manera sabemos que: 
?̇?𝑃6 = (𝑞𝑟𝑓 ∗ 𝐴𝑓) + (𝑞𝑟𝑔 ∗ 𝐴𝑔)                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.40 
 
Al mismo tiempo podemos encontrar los coeficientes de transferencia de 
calor por conducción con las siguientes fórmulas: 
𝑞𝑟𝑓 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ ∗ [(𝑇𝑠𝑓 + 273)
4
− (𝑇𝑎 + 273)
4]           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.41 
𝑞𝑟𝑔 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ ∗ [(𝑇𝑠𝑔 + 273)
4
− (𝑇𝑎 + 273)
4]           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.42 
?̇?𝑐 = 9.81 ∗ 𝐵𝐻𝑃                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.43 
Dónde: 
𝐴𝑓: Superficie exterior de la caldera. [𝑚
2] 
𝐴𝑔: Superficie exterior de la chimenea. [𝑚
2] 
: Emisividad del material que cubre al caldero. [1] 
?̇?𝑐: Potencia de caldera. [𝑘𝑊] 
𝑇𝑠𝑓: Temperatura exterior a la caldera, es asumida la temperatura en el cilindro de la 
caldera. [°𝑘] 
𝑇𝑠𝑔: Temperatura exterior a la caldera, es asumida la temperatura en la pared exterior 
de la chimenea. [°𝑘] 
𝑞𝑟𝑓: Coeficiente de transferencia de calor por radiación en el exterior de la caldera. 
[𝑘𝑊/𝑚2] 





Debido a que ya se conocen las pérdidas puntuales, es posible calcular la 
pérdida total con la siguiente fórmula: 
𝜂𝑇 = 100 − (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6)                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.44 
Página | 45                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
Cálculo en calderas 
 
Porcentaje de carga en calderas 
 
En este porcentaje se define a cuanta potencia trabajará la caldera, 
previamente se discute con el fabricante con el objetivo de no trabajar a menos de 
la carga mínima, ni sobrepasando la máxima, debido a que el rendimiento podría 
disminuir considerablemente, y este puede ser calculado con la siguiente fórmula: 
?̇?𝑇 = 9.81 ∗ 𝐵𝐻𝑃 ∗ 𝐹𝑐                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.45 
Dónde: 
?̇?𝑇: Calor total de la caldera [𝑘𝑊] 
𝐵𝐻𝑃: Potencia neta de la caldera [𝐵𝐻𝑃] 
𝐹𝑐: Factor de carga durante la operación [1] 
 
Calor útil de caldera 
 
Este calor es necesario saberlo debido a que existe el rendimiento de 
caldera, es decir que este valor es real porque ya se sometió a las diferentes 
pérdidas fijas y variables de la caldera, este calor puede ser calculado con la 
siguiente fórmula: 
?̇?𝑈 = ?̇?𝑇 ∗ 𝜂𝑇                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.46 
Dónde: 
?̇?𝑈: Calor útil de caldera [𝑘𝑊] 
?̇?𝑇: Calor total de caldera [𝑘𝑊] 
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Por otro lado esta ecuación también puede ser expresada con los fluidos 
de trabajo o con los ingresantes, de esta manera quedarían arreglado: 
?̇?𝑈 = ?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝐶𝐼 + ?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 = ?̇?𝑣 ∗ (ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎)           𝐸𝑐𝑎𝑢𝑐𝑖ó𝑛 1.47 
Dónde: 
?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒: Flujo másico de combustible [𝑘𝑔/𝑠] 
𝑃𝐶𝐼: Poder calorífico inferior del combustible [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒: Flujo másico de aire inyectado a caldera [𝑘𝑔/𝑠] 
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒: Entalpía del aire inyectado a caldera [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
?̇?𝑣: Flujo másico de vapor generado [𝑘𝑔/𝑠] 
ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟: Entalpía de vapor generado [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎: Entalpía de agua de alimentación a caldera [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
 
Relación aire combustible 
 
Cuando halamos de calderas es natura y obligatorio hablar también de la 
relación que existe entre el combustible y el aire, otra forma de entenderlo es; 
cuántos kilogramos de aire entran por cada kilogramo de combustible, nos sirve 
para saber si la mezcla de combustible y aire es rica u pobre, matemáticamente se 
puede expresar de la siguiente manera: 
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒 =
𝑁𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ (𝑁𝑂2 ∗ 𝑀𝑚𝑂2 + 3.76 ∗ 𝑁𝑁2 ∗ 𝑀𝑚𝑁2)
𝑁𝐶 ∗ 𝑀𝑚𝐶 + 𝑁𝐻 ∗ 𝑀𝑚𝐻
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.48 
Dónde: 
𝑁𝑂2:   Número de moles de oxígeno en la mezcla. [𝑚𝑜𝑙] 
𝑁𝑁2:  Número de moles de nitrógeno en la mezcla. 
𝑁𝐶 :  Número de moles de carbono en la mezcla. 
𝑁𝐻:  Número de moles de hidrógeno en la mezcla. 
𝑀𝑚𝐶:  Masa molar del carbono. 
𝑀𝑚𝐻:  Masa molar del hidrógeno. 
𝑀𝑚/𝑎𝑖𝑟𝑒: Masa molar del aire. 
𝑀𝑚𝑂2:  Masa molar del oxígeno. 
𝑀𝑚𝑁2:  Masa molar del nitrógeno. 
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En esta relación también podemos calcular la cantidad de gases residuales 
de la combustión que se encuentran, matemáticamente hablando y teniendo en 




                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.49 
?̇?𝑔𝑟 = ?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 + ?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.50 
?̇?𝑔𝑟 = ?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ (
1 + 𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒
)                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.51 
Dónde: 
?̇?𝑔𝑟:  Flujo másico de los gases residuales. 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒:  Flujo másico del aire en la mezcla. 
?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒:  Flujo másico del combustible. 
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒: Relación aire combustible de la mezcla. 
 
En la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.34 se puede hacer uso de la relación aire combustible 
teniendo como resultado una nueva ecuación para el calor útil de la caldera. 
?̇?𝑈 = ?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ (𝑃𝐶𝐼 +∗ 𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒)                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.52 
Dónde: 
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒: Relación aire combustible. [𝑘𝑔 − 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑘𝑔 − 𝑐𝑏𝑙𝑒] 




Para calcular la masa molar del aire en la mezcla se necesitará hacer el 
balance estequiométrico, el cual puede ser obtenido de la siguiente manera 
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Hidrógeno en agua 
 
Una vez planteada, se hace el balance estequiométrico con el fin de obtener 
los coeficientes A, B, C, D, E; los cuales son la cantidad de moles que participan en 
la mezcla para llevar a cabo la combustión, por otro lado Russell en su libro 
“Termodinámica clásica”, da entender que no existe el hidrógeno libre, debido a que 
este tiene una gran afinidad con el oxígeno llegando así a formar agua, por lo cual 
el auto define la siguiente ecuación: 
D ∗ H2 + (
𝐷
2
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Pérdida de presión en sistema de ventilación 
 
 Pérdida de presión en coraza 
 
En esta investigación se hará un intercambiador de calor tubular, y por eso 
tendrá un juego de tubos en el centro de la coraza, ello refleja una caída de presión, 
también tendrá cierta cantidad de mamparas o bafles, en primer lugar tendríamos 
que encontrar el área de flujo en la coraza según la configuración. 
𝑎𝑠 =
𝐷𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝐵
𝑃𝑡
 [𝑚2]                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.55 
Dónde: 
𝑎𝑠: Área de flujo en la coraza. [𝑚
2] 
𝐷𝑆: Diámetro interior de coraza. [𝑚]  
𝐶: Distancia diagonal libre entre tubo. [𝑚] 
𝐵: Espacio libre entre bafles. [𝑚] 
𝑃𝑡: Distancia entre eje de tubos escalonados. [𝑚] 
 
El siguiente punto a encontrar es la velocidad másica del fluido en el interior 




 [𝑘𝑔/𝑚2 ∗ 𝑠]                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.56 
Dónde: 
𝐺𝑠: Velocidad  de flujo. [𝑚
2] 
?̇?: Flujo másico. [𝑚]  
𝑎𝑠: Área de flujo en la coraza. [𝑚
2] 
 
El siguiente paso sería encontrar el diámetro equivalente del interior de la 
coraza, sin embargo este tema ya fue tocado en el “Número de Reynolds”, podemos 
ubicarlo en la 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15, con tal ecuación y los dos últimos datos calculados 
podemos encontrar el nuevo número de Reynolds y seguiremos con el cálculo de 
caída de presión. 
 
 





 [1]                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.57 
Dónde: 
𝐷𝑒
′ : Diámetro exterior equivalente en el lado de la coraza. [𝑚] 
𝐺𝑠: Velocidad  de flujo. [𝑘𝑔/𝑚
2 ∗ 𝑠] 
𝜇: Viscosidad dinámica del fluido. [𝑃𝑎 ∗ 𝑠] 
 
Factor de fricción que existe en el lado de la coraza puede ser calculado por 
medio de la siguiente ecuación: 
𝑓 = 1.728 ∗ 𝑅𝑒−0.188                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.58 
 
Caída de presión debido a la configuración del intercambiador de calor viene 
gobernada por la siguiente ecuación. 
Δ𝑃 = 𝑓 ∗






                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.59 
Dónde: 
Δ𝑃: Caída de presión en el interior de la coraza. [𝑃𝑎] 
𝑓: Factor de fricción. [𝑚] 
𝑁𝐵: Número de bafles en el intercambiador de calor. [𝑚
2] 
𝐷𝑆: Diámetro interior de coraza. [𝑚]  
𝐷𝑒
′ : Diámetro exterior equivalente en el lado de la coraza. [𝑚] 
𝐺𝑠: Velocidad  de flujo. [𝑚
2] 
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Pérdida de presión secundaria en tuberías 
 
En la mecánica de fluido las pérdida secundarias son debidas a los 
accesorios que hay en todo el sistema, como por ejemplo pueden ser; codos, tees, 
válvulas, reducciones o expansiones, la expresión matemática para poder calcular 
la equivalencia en metros de las pérdida generada por cada accesorio viene 





                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.60 
Dónde: 
ℎ𝑚:  Altura equivalente de pérdida. [𝑚] 
𝜉:  Longitud equivalente del accesorio. [𝑚] 
𝑉𝑓𝑚á𝑥:  Velocidad máxima del fluido. [𝑚/𝑠] 
𝑔:  Constante de gravedad (9.81). [𝑚/𝑠2] 
 
Pérdida de presión primaria en tuberías 
 
Es conocido en los textos de mecánica de fluidos, que existe dos tipos de 
caída de presión, uno es por accesorios y el otro es por la longitud e fricción de la 
tubería, en esta investigación se verán ambos casos, hablaremos de la presión 
primaria que es la pérdida de presión generada por la fricción del tubería con el 
fluido y varía según la velocidad del mismo, para esta ecuación será necesario 
primero encontrar el factor de fricción que es diferente al de la 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.58, la 
ecuación que utilizaremos tiene como nombre Haaland, a diferencia de la ecuación 
de Colebrook, la ecuación que utilizaremos tiene mayor exactitud debido a que el 
factor de fricción es más explícita.  
1
√𝑓








]                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.61 
Dónde: 
𝑓: Factor de fricción. [1] 
𝑅𝑒: Número de Reynolds. [1] 
: Rugosidad absoluta del material de la tubería. [𝑚]  
𝜙𝑖𝑛𝑡: Diámetro interior de la tubería. [𝑚] 
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Debido a que ya conocemos todos los datos necesarios para calcular la 
caída de presión producida en el sistema se puede utilizar la siguiente ecuación: 






                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.62 
Dónde: 
𝑓: Factor de fricción. [1] 
𝐿𝑡: Longitud total de tubería. [1] 
ℎ𝑚: Altura equivalente de pérdida. [𝑚] 
𝜙𝑖𝑛𝑡: Diámetro interior de la tubería. [𝑚] 
𝜌: Densidad del fluido en el interior del tubo. [𝑘𝑔/𝑚3] 
𝑉: Velocidad del fluido en la tubería. [𝑚/𝑠] 
 
Pérdida de presión en el lado de tubos 
 
Así como existe una pérdida de presión en la coraza, en el lado de tubos 
también existe y se debe al flujo que hay en el interior de cada tubo del haz que se 
propone y el área equivalente de ese haz está regida por la siguiente ecuación: 
𝑎𝑡 =
𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝜋 ∗ 𝜙𝑖
2
4 ∗ 𝑁𝑡
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.63 
Dónde: 
𝑁𝑡/𝑝: Número de tubos por pasos del intercambiador de calor. [1] 
𝑁𝑡: Número de pasos del intercambiador de calor. [1] 
𝜙𝑖: Diámetro interior de los tubos internos. [𝑚] 
 




                                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.64 
Dónde: 
𝑎𝑡: Área equivalente en el lado de tubos. [𝑚
2] 
𝑁𝑡: Número de pasos del intercambiador de calor. [1] 
?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒: Flujo másico del combustible. [𝑘𝑔/𝑠] 
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Para poder conocer el factor de fricción en el lado de tubos tenemos la 
siguiente ecuación: 
𝑓 = (0.00140 +
0.125
𝑅𝑒0.32
) ∗ 1.2                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.65 
Dónde: 
𝑅𝑒: Número de Reynolds. [1] 
 
Y la caída de presión total en este lado de tubos está definida de la siguiente 
manera: 







                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.66 
Dónde: 
𝑓: Factor de fricción. [1] 
𝑁𝑡: Número de pasos del intercambiador de calor. [1] 
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜: Longitud de tubo. [𝑚] 
𝜙𝑖: Diámetro interior de los tubos internos. [𝑚] 
𝐺𝑡: Velocidad  de flujo en el lado de tubos. [𝑘𝑔/𝑚
2 ∗ 𝑠] 
𝜌: Densidad del fluido. [𝑘𝑔/𝑚3] 
 
Caída de presión total en el sistema 
 
Esta caída es simplemente la suma total de todas las pérdidas de presión 
que se han generado por la instalación y matemáticamente se define de la siguiente 
manera: 
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∗ 𝐹. 𝑆.                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.63 
Dónde: 
∆𝑃𝑇: Caída de presión total del sistema [Pa] 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒: Flujo másico del aire. [𝑘𝑔/𝑠] 
𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡: Rendimiento de ventilador. [1] 
𝜙𝑖𝑛𝑡: Diámetro interior de la tubería. [𝑚] 
𝜌: Densidad del fluido en el interior del tubo. [𝑘𝑔/𝑚3] 
𝐹. 𝑆.: Factor de seguridad de diseño. [1] 
 
Potencia eléctrica de motor 
  
Así como cualquier máquina eléctrica estática rotativa el ventilador requiere 
de un accionamiento mecánico que puede ser un motor de combustión interna o en 





                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.64 
Dónde: 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡: Potencia de ventilador. [𝑘𝑊] 
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Aumento de rendimiento 
 
Temperatura media aritmética 
 
Para poder calcular el nuevo rendimiento primero tenemos que exponer de 
forma porcentual a las pérdidas fijas y variables,  como pérdida variable vamos a 
indicar que serán los gases residuales debido a que varían en función de la 
temperatura de los gases y del ambiente, entonces como primer paso calcularemos 




                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.65 
Dónde: 
𝑇𝑖: Temperatura inicial de los gases residuales. [°𝐶] 
𝑇𝑓: Temperatura final de los gases residuales. [°𝐶] 
 
Calor perdido variable 
 
Exponiendo la pérdida porcentual se necesitará la siguiente ecuación, 





∗ 100                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.66 
Dónde: 
?̇?𝑝𝑣: Calor perdido porcentual variable. [%] 
?̇?𝑝𝑣 Calor variable. [𝑘𝑊] 
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Calor perdido fijo porcentual en rendimiento 
 
Como ya se puede calcular la pérdida variable porcentual con la ecuación 
1.66 ahora se podrá calcular la o las pérdidas fijas según se requiera, para el caso 
de esta investigación como ya se sabe el rendimiento total y el porcentaje de pérdida 
variable, el resultado de esa resta será la pérdida fija. 
𝜂𝑇 = 100 − ?̇?𝑝𝑣 − ?̇?𝑝𝑓                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.67 
Dónde: 
𝜂𝑇: Rendimiento total de caldera. [%] 
?̇?𝑝𝑣: Calor perdido porcentual variable. [%] 
?̇?𝑝𝑓: Calor perdido porcentual fijo. [%] 
 
Calor perdido fijo 
 
De similar manera que al calor perdido variable, la pérdida fija puede ser 
expresada tanto porcentualmente como entero y para conocer el valor se necesitará 




∗ 100                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.68 
Dónde: 
?̇?𝑝𝑣: Calor perdido porcentual fijo. [%] 
?̇?𝑝𝑣: Calor fijo. [𝑘𝑊] 
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Variación de rendimiento total 
 
Como paso final es la obtención del aumento de rendimiento que 
básicamente es la resta del rendimiento actual con el rendimiento final debido a la 
instalación del proyecto. 
∆𝜂 = 𝜂𝑇/2 − 𝜂𝑇                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.69 
Dónde: 
𝜂𝑇/2: Rendimiento total después de la instalación del proyecto. [%] 
𝜂𝑇: Rendimiento total inicial de la caldera. [%] 
 
Financiamiento de proyectos 
 
Valor actual neto 
   
 El valor actual neto o VAN por sus siglas es el procedimiento que se hace 
para poder plasmar el valor presente de una caja de flujo partiendo de una inversión 
de un proyecto, para expresar matemáticamente esto es necesario la siguiente 
ecuación: 
𝑉𝐴𝑁 = −𝐹𝐹0 +
𝐹𝐹1 ∗ (1 + 𝑘)
𝑛−1 + 𝐹𝐹2 ∗ (1 + 𝑘)
𝑛−2 + ⋯ + 𝐹𝐹𝑛 ∗ 𝑉𝑇
(1 + 𝑘)𝑛
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.70 
Dónde: 
𝑉𝐴𝑁: Valor Actual Neto. [𝑆/.] 
𝐹𝐹0: Inversión del proyecto. [𝑆/.] 
𝐹𝐹1: Primer término de caja de flujo del proyecto. [S/.] 
𝑘: Tasa de interés anual. [%] 
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Para poder tomar una decisión de un proyecto se tendrá que evaluar el 
resultado del VAN con la siguiente imagen: 
 
 
Fuente: Calculo financiero aplicado un enfoque profesional  
*Imagen 11. Regla de decisión del VAN 
 
Tasa interna de retorno 
 
La tasa interna de retorno o TIR es en esencia la medición de la rentabilidad 










             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.71 
Dónde: 
𝐹𝐹0: Inversión del proyecto. [𝑆/.] 
𝐹𝐹1: Primer término de caja de flujo del proyecto. [S/.] 
𝑛: Número de periodos a estimar. [1] 
𝑇𝐼𝑅: Tasa interna de retorno. [%] 
 
Y de similar manera para evaluar el TIR se necesitará la ayuda de la 
siguiente imagen. 
 
Fuente: Calculo financiero aplicado un enfoque profesional  
*Imagen 12. Regla de decisión del TIR 
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Reducción de emisiones de gases al ambiente 
 
Reducción porcentual de CO2 
 
Para conocer la disminución de CO2 al ambiente puede ser calculada con 






) ∗ 100                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.72 
Dónde: 
?̇?𝑐𝑜2: Flujo másico del dióxido de carbono al inicio. 
𝑚′̇ 𝑐𝑜2: Flujo másico del dióxido de carbono al instalar el proyecto.  
 
Masa de CO2 en la emisión y Relación CO2-Combustible 
 
Pero para poder utilizar la ecuación 16 necesitamos conocer el flujo másico 
de dióxido de carbono en los gases residuales y la relación que existe entre el 
dióxido de carbono y el combustible, para ello utilizaremos la siguiente ecuación: 
𝑚𝐶𝑂2 = 𝑁𝐶𝑂2 ∗ 𝑀𝐶𝑂2                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.73 
Dónde: 
𝑚𝑐𝑜2: Masa del dióxido de carbono. 
𝑁𝐶𝑂2: Número de moles del dióxido de carbono.  
𝑀𝐶𝑂2: Peso molar del dióxido de carbono. 
 
La relación que existe entre la emisión de dióxido de carbono y el 




                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.74 
Dónde: 
𝑅𝐶𝑂2−𝑐𝑏𝑙𝑒:  Relación dióxido de carbono combustible 
𝑚𝑐𝑜2:     Masa del dióxido de carbono. 
𝑚𝑐𝑏𝑙𝑒:     Masa del combustible. 
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1.4) Formulación del problema 
 
¿En qué medida las propuestas de mejoras en base a un análisis energético permitirán 
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1.5) Justificación del estudio 
 
TÉCNICA 
Actualmente en la industria se preocupan únicamente sólo por la adecuación de ciertos 
fluidos de ingreso a caldera, es decir se trata de aumentar la entalpía de los fluidos, muchas 
empresas piensan que es suficiente, pero según la termodinámica y las ecuaciones de 
rendimiento en calderas, nos da entender que no sólo el agua puede ser pre calentado, 
también podría ser el aire de ingreso a la caldera, los cuales afectan de forma directa al 
consumo de combustible de la caldera, es decir si nosotros aumentamos la temperatura 
del aire, disminuiríamos el consumo del combustible en las calderas. 
 
AMBIENTAL 
Entre los años 1970 y 1985 lo científicos llegaron a las conclusiones que la actividad 
humana doméstica e industrial aumentaría la velocidad de degradación de la capa de 
ozono y también que la capa de ozono no se degradaba de forma uniforme, los científicos 
notaron agujeros denominados unidades de Dobson, centrados en la Antártida, es aquí 
donde entran la combustión de fósiles que emiten CO2 a la capa de ozono y ayudan con 
la degradación de la capa de ozono y por ende la recepción directa de los rayos 
ultravioletas emitidos por el sol, partiendo de esto genera la preocupación en el consumo 
no estimado correctamente del combustible por parte del sector industrial, donde no se 
hacen ingeniería y diseño de sus equipos adecuadamente. 
 
ECONÓMICA 
El desperdicio de dinero que se da en diferentes fábricas por parte al sector energético es 
muy fuerte, y esto se debe a la mala preparación de ingenieros a cargo de los proyectos, 
actualmente la fábrica trabaja en su plena carga lo cual no es recomendable dado que 
puede llegar a puntos críticos y generar explosiones, es por ello que se necesita invertir en 
un proyecto, técnica y económica viable para aumentar el rendimiento y disminuir los 
gastos ocultos, la investigación que se realizará será en función de todo lo mencionado, es 
decir se buscará una forma de mejorar el rendimiento en las calderas de la empresa Vitapro 
S.A. 
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1.6) Hipótesis 
 
La puesta en marcha de la mejora en base a análisis energético permitirá mejorar el 





o Realizar el análisis energético indirecto completo para determinar las 
medidas correctivas a realizar para mejorar el rendimiento de la caldera 
APIN de 400 BHP de la fábrica Vitapro S.A. 
 
 Específicos: 
o Realizar la recopilación de datos en la caldera obteniendo el rendimiento, 
potencia de la caldera y pérdidas principales, en base a NTP 350.300:2001. 
o Determinar las medidas correctivas a realizar en base al análisis energético 
realizado. 
o Determinar la factibilidad económica financiera determinando monto de 
inversión, beneficios y PRI. 
o Elaboración del estudio de impacto medio ambiental con las correcciones a 
realizadas.
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2.1) Diseño de investigación 
 




- Rendimiento de caldera mejorado. 
o Flujo de aire en condiciones finales. 
o Entalpía de aire en condiciones finales. 
o Consumo de combustible final. 
o Calor en los gases residuales. 
Independientes: 
- Condiciones actuales de la caldera. 
o Entalpía de vapor, aire y combustible iniciales. 
o Consumo de combustible inicial. 
- Cantidad de flujo másico producido. 
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2.3) Población y muestra 
 
-  POBLACIÓN: 
  CALDERAS PIROTUBULARES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 
- MUESTRA: 
LA CALDERA APIN DE 400 BHP DE LA FÁBRICA VITAPRO S.A. 
 




2.5) Métodos de análisis de datos 
 
Los reportes se procesaron con el software Excel, cuyos promedios se utilizaron para el 
proceso analítico, una vez obtenidos los valores promedios de las fichas de observación y 
análisis de registros y datos, se llevó acabo el dimensionamiento de las características 
técnicas del recuperador de calor, tales como la superficie de intercambio de calor, 
selección de diámetro de tubería interna, selección del material de los tubos y carcasas y 
finalmente las conexiones con la caldera, después se hizo una hoja de cálculo en Excel 
para el rendimiento de las calderas y otra hoja para el cálculo del intercambiador de calor, 
después de haber obtenido los datos técnicos se procedió a realizar los planos en 3D con 
el programa Solidworks Premiun  2016 así como la simulación de los flujos tanto exterior 
como interiormente con Flow simulation, luego en 2D con el programa AutoCAD 
Mechanical 2018, una vez hecho esto se expuso al área responsable de proyectos en 
Vitapro S.A. con la fin de darle a conocer las ventajas que tendría la instalación del 
recuperador de calor en su caldera. 
 
TECNICA DE 
RECOLECCION DE DATOS 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE DATOS 
VALIDACION 
OBSERVACION FICHA DE OBSERVACIÓN POR EXPERTOS 
ANÁLISIS DOCUMENTAL Y 
REGISTROS 
FICHA DE ANÁLISIS DE 
REGISTROS 
POR EXPERTOS 
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2.6) Aspectos éticos 
 
Yo, TRAIAN VASILE PAREDES MERCADO con DNI N° 70905412, afirmo éticamente que 
el material de aislamiento térmico denominado como “Fibra de vidrio” no es cancerígeno 
para el ser humano es así como la “Agencia Internacional de Investigación del Cáncer” 
(IARC) lo plasma en el Reglamento CE 790/2009. 
Por otro lado también la calibración de los instrumentos de medición que fueron utilizados 
como el pirómetro y el anemómetro termodinámica, sin embargo la tarea de calibración 
está a cargo por el área de Mantenimiento y Proyectos de Vitapro S.A. quienes fueron los 
que facilitaron los instrumentos. 
Los datos de la empresa fueron obtenidos mediante registros de calderas que fueron 
facilitador también por el área de Mantenimiento y Proyectos de Vitapro S.A. 
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3) Resultados 
 
3.1) Procedimiento de cálculo para rendimiento total de caldera 
 
Balance estequiométrico y participación del H2O en gases residuales 
 
Realizando la técnica de análisis de registro en los datos brindados por 
Vitapro S.A., podemos obtener los valores promedios (Ver tabla 11),  necesarios 
para realizar el cálculo de balance estequiométrico y por consiguiente la 
participación de H2O en los gases residuales, es necesario dejar en claro que la 
participación del N2 es calculado restando la participación del CO2 mas el O2 del 
100%, entonces aclarando eso tendríamos: 
[𝐶𝑂2]: 9.166%  Concentración de dióxido de carbono en los gases residuales. 
[𝑂2]: 7.8333%  Concentración de oxígeno en los gases residuales. 
[𝑁2]: 83.007%  Concentración de nitrógeno en los gases residuales. 
 
Ya definido los datos necesarios procederemos a hacer el equilibrio 
estequiométrico, y una vez reemplazando todos los datos tendríamos la siguiente 
ecuación: 
CxHy + A ∗ (O2 + 3.76N2) → B ∗ CO2 + C ∗ O2 + D ∗ H2O + E ∗ N2      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.53 
CxHy + a(O2 + 3.76N2) → 9.166CO2 + 7.83332 + bH2O + 83.007N2 
Haciendo equilibrio de elementos podemos obtener las siguientes 
ecuaciones y resultados: 
𝐶 → 𝒙 = 𝟗. 𝟏𝟔𝟔 
𝑁2 → 𝑎 ∗ 3.76 = 83.004 
𝒂 = 𝟐𝟐. 𝟎𝟕𝟓 
𝑂 → 2 ∗ 𝑎 = 9.166 ∗ 2 + 7.83 ∗ 2 + 𝑏 
𝒃 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟓𝟖 
𝐻 → 𝑦 = 2𝑏 
𝒚 = 𝟐𝟎. 𝟑𝟏𝟔 
C9.166H20.316 + 22.075(O2 + 3.76N2) → 9.166CO2 + 10.158H2O + 7.8333O2 + 83.007N2 
[𝑯𝟐𝑶]: 𝟏𝟎. 𝟏𝟓𝟖% Concentración de agua en los gases residuales. 
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Cálculo de “Pérdida por entalpía de los gases residuales” 
 
Para lograr calcular esta pérdida necesitaremos utilizar la Tabla 13, para 
encontrar la constante de Siegert, al mismo tiempo usaremos la Tabla 12 para 
encontrar la temperatura del aire ingresante al quemador y al final la Tabla 13 para 
la temperatura en chimenea: 
𝑘: 0.53   Constante de Siegert.  
𝑇𝑔: 259.6077 °𝐶 Temperatura de gases a la salida de la chimenea. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶  Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. 
[𝐶𝑂2]: 9.166%  Concentración de dióxido de carbono en los gases residuales. 
 
𝑃1 = 𝑘 ∗
𝑇𝑔 − 𝑇𝑎
𝐶𝑂2
                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.30 




𝑷𝟏 = 𝟏𝟑. 𝟑𝟓% 
 
Participación de H en gases residuales 
 
Teniendo el resultado de la participación de H2O en los gases residuales 
podemos calcular la participación del H en los gases residuales con el siguiente 
procedimiento, siendo H2O la variable “D” tenemos: 
[𝐻2𝑂]: 10.158% Concentración de agua en los gases residuales 
 
D ∗ H2 + (
𝐷
2
) ∗ O2 → H2O                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.54 
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Con la herramienta de cálculo “aspa simple” obtenemos la participación del hidrógeno 
 
𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜         𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠          𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟          𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐻2                    10.158                    2                               20.316 
𝑂2                    5.0790                  32                             162.528 
                                                                                          182.844 
10.158                     182.844 
𝑥                                20.31 
𝒙 = 𝟏. 𝟏𝟐𝟖𝟔% 
 
Se puede decir que de toda la participación de los gases residuales el 
1.1286% es hidrógeno. 
[𝑯𝟐]: 𝟏. 𝟏𝟐𝟖𝟔 % Concentración de hidrógeno en los gases residuales. 
 
Cálculo de “Pérdida por la entalpía del vapor de agua en los gases” 
 
El dato del poder calorífico superior puede ser encontrado en la Tabla 14, 
dicho esto el cálculo y los datos necesarios para poder encontrar esta pérdida serán 
los siguientes: 
[𝐻2]: 1.1286%  Concentración de hidrógeno en los gases residuales. 
[𝐻2𝑂]: 10.158% Concentración de agua en los gases residuales. 
𝑇𝑔: 259.6077 °𝐶 Temperatura de gases a la salida de la chimenea. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶  Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. 
𝑃𝐶𝑆: 46800 kJ/kg Poder calorífico superior del combustible. 
 
𝑃2 =
[(𝐻2𝑂) + 9 ∗ [𝐻]) ∗ (2488 − 4.2 ∗ 𝑇𝑎 − 𝑇𝑔)
𝑃𝐶𝑆
                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.31 
𝑃2 =
[(10.158) + 9 ∗ [1.1286]) ∗ (2488 − 4.2 ∗ 28.5615 − 259.6077)
46800
 
𝑷𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟏𝟓𝟐% 
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Cálculo de “Pérdida por inquemados gaseosos” 
 
Para esta pérdida fue necesario utilizar la Tabla 14 para poder encontrar la 
constante de inquemados y la Tabla 11 para saber la concentración de CO, 
teniendo estos datos podemos hacer el cálculo. 
[𝐶𝑂]: 0.003455% Concentración de monóxido de carbono en los gases residuales. 
[𝐶𝑂2]: 9.166%  Concentración de dióxido de carbono en los gases residuales 
𝑘1: 54   Constante de inquemados gaseosos del combustible. 
 
𝑃3 = 𝑘1 ∗
[𝐶𝑂]
[𝐶𝑂2] + [𝐶𝑂]
                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.32 




𝑷𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟑𝟔% 
 
Cálculo de “Pérdida por inquemados sólidos” 
 
Para poder calcular la pérdida por inquemados se necesita saber el 
coeficiente de Bacharach, de tal manera hacemos uso de la Tabla 15 entonces: 
𝐵: 3  Índice de Bacharach, mediante el cual se evalúa la opacidad de los gases 
de la combustión. 
 
𝑃4 = 0.14 ∗ 𝐵
2 + 0.08 ∗ 𝐵 + 0.07                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.33 
𝑃4 = 0.14 ∗ 3
2 + 0.08 ∗ 3 + 0.07 
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Cálculo de “Pérdida por convección” 
 
En esta situación será necesario consultar la Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 15, 
para tener los datos; temperatura superficial de la caldera y velocidad del viento en 
la zona de calderas, temperatura superficial de la chimenea y velocidad del viento 
en chimenea, y por último superficie exterior tanto para la chimenea y de la caldera 
respectivamente, entonces tenemos: 
El procedimiento para esta pérdida será; calcular el coeficiente de 
transferencia de calor por convección en el exterior de la caldera, coeficiente de 
convección en la chimenea, potencia expresada en kW, el flujo de calor global 
perdido por convección y finalmente la pérdida en sí por convección, entonces: 
 
a) Coeficiente de transferencia de calor por convección en caldera. 
𝑉𝑓: 0.4524 𝑚/𝑠 Velocidad promedio del viento en la superficie de la caldera.  
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶  Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. 
𝑇𝑠𝑓: 48.5729 °𝐶 Temperatura exterior a la caldera, es asumida la temperatura en el 
cilindro de la caldera. 
 
ℎ𝑐𝑓 = 1.973 ∗ 10
−3 ∗ (𝑇𝑠𝑓 − 𝑇𝑎)
0.25
∗ (2.857 ∗ 𝑣 + 1)0.5           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.36 
ℎ𝑐𝑓 = 1.973 ∗ 10
−3 ∗ ((48.5729 + 273.25) − (28.5615 + 273.15))0.25 ∗ (2.857 ∗ 0.4524 + 1)0.5 
𝒉𝒄𝒇 = 𝟔. 𝟑𝟏𝟖𝟐 ∗ 𝟏𝟎
−𝟑  𝒌𝑾/𝒎𝟐 ∗ °𝒌 
 
b) Coeficiente de transferencia de calor por convección en chimenea. 
𝑉𝑔: 2.0282 𝑚/𝑠  Velocidad promedio del viento en la superficie de la chimenea. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶  Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. 
𝑇𝑠𝑔: 259.61 °𝐶  Temperatura exterior a la chimenea, es asumida la temperatura en 
la pared exterior de la chimenea. 
 
ℎ𝑐𝑔 = 1.973 ∗ 10
−3 ∗ (𝑇𝑠𝑔 − 𝑇𝑎)
0.25
∗ (2.857 ∗ 𝑣 + 1)0.5           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.37 
ℎ𝑐𝑔 = 1.973 ∗ 10
−3 ∗ ((259.61 + 273.15) − (27.4778 + 273.15))0.25 ∗ (2.857 ∗ 2.028 + 1)0.5 
ℎ𝑐𝑔 = 1.973 ∗ 10
−3 ∗ 3.9033 ∗ 2.6065 
𝒉𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟎𝟕 𝒌𝑾/𝒎
𝟐 ∗ °𝒌 
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c) Potencia de caldera en kW 
𝐵𝐻𝑃: 400 𝐵𝐻𝑃 Potencia de caldera. 
 
?̇?𝑐 = 9.81 ∗ 𝐵𝐻𝑃                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.38 
?̇?𝑐 = 9.81 ∗ 400 
?̇?𝒄 = 𝟑𝟗𝟐𝟒 𝒌𝑾 
 
d) Flujo de calor global perdido en convección 
𝐴𝑓: 48.8586 𝑚
2           Superficie exterior de la caldera. 
𝐴𝑔: 17.2360 𝑚
2    Superficie exterior de la chimenea. 
𝑇𝑠𝑓: 48.5729 °𝐶   Temperatura exterior a la caldera, es asumida la temperatura 
en el cilindro de la caldera. 
𝑇𝑠𝑔: 259.61 °𝐶    Temperatura exterior a la chimenea, es asumida la 
temperatura en la pared exterior de la chimenea. 
ℎ𝑐𝑓: 6.3182 ∗ 10
−3  𝑘𝑊/𝑚2 ∗ °𝑘 Coeficiente de transferencia de calor por convección en 
caldera. 
ℎ𝑐𝑔: 0.02007 𝑘𝑊/𝑚
2 ∗ °𝑘   Coeficiente de transferencia de calor por convección en 
chimenea. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶     Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. 
𝑇𝑎𝑔: 27.4777 °𝐶    Temperatura ambiental en zona de la chimenea. 
 
?̇?𝑃5 = ℎ𝑐𝑓 ∗ 𝐴𝑓 ∗ (𝑇𝑠𝑓 − 𝑇𝑎) + ℎ𝑐𝑔 ∗ 𝐴𝑔 ∗ (𝑇𝑠𝑔 − 𝑇𝑎)           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.35 
?̇?𝑃5 = 6.3182 ∗ 10
−3 ∗ 48.8586 ∗ ((48.5729 + 273.25) − (28.5615 + 273.15)) + 0.02007
∗ 17.2360 ∗ ((259.61 + 273.15) − (27.4778 + 273.15)) 
?̇?𝑃5 = 6.3182 ∗ 10
−3 ∗ 977.7289 + 0.02007 ∗ 4001.0306 
?̇?𝑷𝟓 = 𝟖𝟔. 𝟒𝟕𝟏𝟖 𝒌𝑾 
 
e) Pérdida puntual por convección 
 
𝑃5 = 80 ∗
?̇?𝑃5
?̇?𝑐
                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.34 




𝑷𝟓 = 𝟏. 𝟕𝟔𝟐𝟗 %  
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Cálculo de “Pérdida por radiación” 
 
Esta pérdida se encuentra de similar manera que el cálculo de pérdida por 
convección, teniendo en cuenta la Emisividad del material de la caldera es 
encontrado en la Tabla 16, pero será necesario utilizar la interpolación lineal, debido 
a que las temperaturas son diferentes, la interpolación, por ello aclararemos la 
ecuación a utilizar para encontrar un dato con interpolación: 
 
𝑦𝑥 = 𝑦0 +
𝑥 − 𝑥0
𝑥1 − 𝑥0
∗ (𝑦1 − 𝑦0) 
 
a) Coeficiente de transferencia de calor por radiación en caldera 
𝑓: 0.3143   Emisividad del material que cubre al caldero. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶  Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. 
𝑇𝑠𝑓: 48.5729 °𝐶 Temperatura exterior a la caldera, es asumida la temperatura en el 
cilindro de la caldera. 
 
𝑞𝑟𝑓 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ ∗ [(𝑇𝑠𝑓 + 273)
4
− (𝑇𝑎 + 273)
4]           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.41 
𝑞𝑟𝑓 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ 0.3143 ∗ [(48.5729 + 273)4 − (28.5615 + 273)4] 
𝑞𝑟𝑓 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ 0.3143 ∗ 2423484923 
𝒒𝒓𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟑𝟖𝟗 𝒌𝑾/𝒎
𝟐 
 
b) Coeficiente de transferencia de calor por radiación en chimenea 
𝑔: 0.5735   Emisividad del material que cubre a la chimenea. 
𝑇𝑎𝑔: 27.4777 °𝐶 Temperatura ambiental en zona de la chimenea. 
𝑇𝑠𝑔: 259.61 °𝐶  Temperatura exterior a la chimenea, es asumida la temperatura en 
la pared exterior de la chimenea. 
 
𝑞𝑟𝑔 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ ∗ [(𝑇𝑠𝑔 + 273)
4
− (𝑇𝑎 + 273)
4]           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.42 
𝑞𝑟𝑔 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ 0.5735 ∗ [(259.61 + 273)4 − (27.4777 + 273)4] 
𝑞𝑟𝑔 = 5.763 ∗ 10
−11 ∗ 0.5735 ∗ 72318878920 
𝒒𝒓𝒈 = 𝟐. 𝟑𝟗𝟎𝟏𝟗  𝒌𝑾/𝒎
𝟐 
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c) Potencia de caldera en kW 
𝐵𝐻𝑃: 400 𝐵𝐻𝑃 Potencia de caldera. 
 
?̇?𝑐 = 9.81 ∗ 𝐵𝐻𝑃                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.43 
?̇?𝑐 = 9.81 ∗ 400 
?̇?𝒄 = 𝟑𝟗𝟐𝟒 𝒌𝑾 
 
d) Flujo de calor global perdido en radiación. 
𝐴𝑓: 48.8586 𝑚
2  Superficie exterior de la caldera. 
𝐴𝑔: 17.2360 𝑚
2  Superficie exterior de la chimenea. 
𝑞𝑟𝑓: 0.04389 𝑘𝑊/𝑚
2  Coeficiente de transferencia de calor por radiación en caldera. 
𝑞𝑟𝑔: 2.39019  𝑘𝑊/𝑚
2  Coeficiente de transferencia de calor por radiación en 
chimenea. 
?̇?𝑃6 = (𝑞𝑟𝑓 ∗ 𝐴𝑓) + (𝑞𝑟𝑔 ∗ 𝐴𝑔)                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.40 
?̇?𝑃6 = (0.04389 ∗ 48.8586) + (2.39019 ∗ 17.2360) 
?̇?𝑷𝟔 = 𝟒𝟑. 𝟑𝟒𝟎𝟕 𝒌𝑾/𝒎
𝟐 
 
e) Pérdida puntual por convección 
?̇?𝑃6: 43.3407 𝑘𝑊/𝑚
2  Calor total perdido por radiación. 
?̇?𝑐: 3924 𝑘𝑊   Potencia total de caldera. 
 
𝑃6 = 80 ∗
?̇?𝑃6
?̇?𝑐
                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.39 
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Cálculo de “Pérdida total” 
 
Ya conociendo las pérdidas de rendimiento podríamos calcular el 
rendimiento total de la caldera APIN 400BHP de la fábrica Vitapro, entones: 
 
𝜂𝑇 = 100 − (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6)                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.44 
𝜂𝑇 = 100 − (13.35 + 0.9152 + 0.02036 + 1.57 + 1.7626 + 1.0825) 
𝜼𝑻 = 𝟖𝟏. 𝟐𝟗𝟗𝟑 % 
 
Para poder saber en qué categoría se encuentra este rendimiento tenemos que utilizar la 
Tabla 17, de tal manera podemos afirmar que este rendimiento se encuentra en la 
clasificación “B” en energía. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 




















0 20 40 60 80 100 120
Rendimiento Inicial
Pérdida por Inquemados Gaseosos
Pérdida por Entalpía del Vapor de Agua
Pérdida por Radiación
Pérdida por Inquemados Sólidos
Pérdida por Convección
Pérdida por Entalpía de Gases
Pérdida total / Rendimiento Final
Pérdidas y rendimiento final de Caldera APIN 400 BHP
Rendimiento Restante de Caldera Pérdida procentual de rendimiento2
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3.2) Procedimiento de cálculo para obtener las dimensiones del 
Precalentador de aire y rendimiento final de la caldera 
 
Cálculo de “Relación aire - combustible” 
 
Con los cálculos y los datos obtenidos podemos decir que la temperatura en 
la chimenea es elevada a pesar de que se utilice el petróleo Bunker Residual 6, por 
lo cual una de las mejoras que estoy proponiendo es; diseñar y/o implementar un 
recuperador de calor, que en este caso va a ser denominado “Precalentador de 
Aire”, esto con la finalidad de aumentar el rendimiento e disminuir tanto el consumo 
de combustible como las emisiones de CO2, que como vimos son elevadas en este 
tipo de combustión. 
Se calculará la relación aire combustible con el equilibrio estequiométrico 
encontrado, los valores de masa molar se pueden obtener de la Tabla 18 entonces 
tendríamos: 
 
C9.166H20.316 + 22.075(O2 + 3.76N2) → 9.166CO2 + 10.158H2O + 7.8333O2 + 83.007N2 
 
𝑁𝑂2: 1 𝑚𝑜𝑙   Número de moles de oxígeno en la mezcla. 
𝑁𝑁2: 3.76 𝑚𝑜𝑙   Número de moles de nitrógeno en la mezcla. 
𝑁𝐶 : 9.166 𝑚𝑜𝑙   Número de moles de carbono en la mezcla. 
𝑁𝐻: 20.316 𝑚𝑜𝑙  Número de moles de hidrógeno en la mezcla. 
𝑀𝑚𝐶: 12 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙  Masa molar del carbono. 
𝑀𝑚𝐻: 1 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙  Masa molar del hidrógeno. 
𝑀𝑚/𝑎𝑖𝑟𝑒: 22.075 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙 Masa molar del aire. 
𝑀𝑚𝑂2: 32 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙  Masa molar del oxígeno. 
𝑀𝑚𝑁2: 14 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙  Masa molar del nitrógeno. 
 
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒 =
𝑁𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ (𝑁𝑂2 ∗ 𝑀𝑚𝑂2 + 3.76 ∗ 𝑁𝑁2 ∗ 𝑀𝑚𝑁2)
𝑁𝐶 ∗ 𝑀𝑚𝐶 + 𝑁𝐻 ∗ 𝑀𝑚𝐻
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.48 
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒 =
22.075 ∗ (1 ∗ 32 + 3.76 ∗ 2 ∗ 14)
9.166 ∗ 12 + 20.316 ∗ 1
 
𝑹𝒂−𝒄𝒃𝒍𝒆 = 𝟐𝟑. 𝟐𝟓𝟔𝟏 [𝒌𝒈 − 𝒂𝒊𝒓𝒆/𝒌𝒈 − 𝒄𝒃𝒍𝒆] 
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Cálculo de “Potencia total de carga y calor útil” 
 
De la Tabla 15, podemos obtener los datos necesarios para encontrar la 
potencia total de la caldera APIN, los cálculos se realizarán con un factor de carga 
de 100% por cuestiones de seguridad, sin embargo no es recomendable que una 
caldera trabaje a esa carga, por otro lado el calor útil de la caldera APIN es calculado 
con la ayuda de la eficiencia de la misma previamente calculado: 
𝜂𝑇 = 81.2993 % Eficiencia total de caldera. 
 
?̇?𝑇 = 9.81 ∗ 𝐵𝐻𝑃 ∗ 𝐹𝑐                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.45 
?̇?𝑇 = 9.81 ∗ 400 
?̇?𝑻 = 𝟑𝟗𝟐𝟒 𝒌𝑾 
 
?̇?𝑇 = 3335.4 𝑘𝑊 Potencia total de caldera con factor de carga 100%. 
 
?̇?𝑈 = ?̇?𝑇 ∗ 𝜂𝑇                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.46 
?̇?𝑈 = 3924 ∗ 0.812993 
?̇?𝑼 = 𝟑𝟏𝟗𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟓 𝒌𝑾 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
* Imagen 14. Calor útil y calor perdido en Caldera APIN 400 BHP.  
19%
81%
CALOR DE CALDERA APIN 400 BHP
CALOR PERDIDO
CALOR ÚTIL
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Cálculo de “Flujo másico de combustible, aire y gases residuales” 
 
Los datos necesarios para esta parte del cálculo como; PCI del combustible 
son encontrados en la Tabla 14 y el calor específico de los fluidos pueden ser 
encontrados en la Tabla 19, será necesario interpolar para tener datos con mayor 
precisión, dejando en claro esto continuaremos con los cálculos: 
𝑃𝐶𝐼: 43200 𝑘𝐽/𝑘𝑔   Poder calorífico inferior del combustible. 
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒: 23.2561 𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑘𝑔𝑐𝑏𝑙𝑒 Relación aire combustible. 
?̇?𝑈:  2711.6568 𝑘𝑊   Calor útil de caldera. 
𝐶𝑐𝑝−𝑎1: 1.007 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶  Calor específico del aire ingresante al quemador 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶    Temperatura ambiental o del aire de ingreso al 
quemador. 
 
?̇?𝑈 = ?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝐶𝐼 + ?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 = ?̇?𝑣 ∗ (ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎)           𝐸𝑐𝑎𝑢𝑐𝑖ó𝑛 1.47 
3190.1845 = ?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ (43200 + 23.2561 ∗ (28.5615 ∗ 1.007)) 
?̇?𝒄𝒃𝒍𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝟕𝟐 𝒌𝒈/𝒔 
 
El flujo másico del aire puede ser encontrado de la misma ecuación de la 






                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.49 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒 = 23.2561 ∗ 0.07272  
?̇?𝒂𝒊𝒓𝒆 = 𝟏. 𝟔𝟗𝟏𝟐 𝒌𝒈/𝒔 
 
Conociendo el flujo másico del aire y del combustible es posible calcular el 
gasto másico de los gases residuales. 
 
?̇?𝑔𝑟 = ?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 + ?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.50 
?̇?𝑔𝑐 = 1.6912 + 0.07272 
?̇?𝒈𝒄 = 𝟏. 𝟕𝟔𝟑𝟗 𝒌𝒈/𝒔 
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Cálculo de “Potencia del recuperador de calor” 
 
Si bien es cierto tenemos la mayor temperatura de los gases de combustión, 
ahora nos hace falta saber la temperatura con la que saldrán los gases residuales, 
para esto es necesario revisar la imagen 21, con el objetivo de encontrar la 
temperatura de rocío del CO2 en función de la concentración del mismo, una vez 
revisado nos damos cuenta que la temperatura final de los gases de combustión es 
de 158°C, pero esta es a su vez la temperatura de rocío, dónde se produce la lluvia 
ácida, de tal forma es preferible escoger una temperatura mayor, en esta caso 
escogeremos 180°C, definido este parámetro encontraremos los valores para la 
temperatura inicial y final de los gases con la ayuda de la Tabla 20, la temperatura 
inicial de los gases de combustión pueden ser encontrados en la Tabla 11, el 
rendimiento del recuperador de calor será como supuesto un 96%, de tal forma 
procederemos con el cálculo: 
Propiedades termofísicas de los gases de combustión al ingreso (𝑇𝑠𝑔: 259.61 °𝐶) 
𝜌𝑝𝑔/259.61 = 0.6699 𝑘𝑔/𝑚
3   Densidad del gas de combustión al ingresar. 
𝐶𝑝𝑔/259.61: 1.1119 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶   Calor específico del gas residual al ingresar. 
𝑃𝑟𝑝𝑔/259.61 = 0.6581    Número de Prandtl del gas residual al ingresar. 
𝜐𝑝𝑔/259.61 = 40.5553 ∗ 10
−6 𝑚2/𝑠  Viscosidad cinemática del gas residual inicial. 
𝑘𝑝𝑔/259.61 = 4.5045 ∗ 10
−2 𝑊/𝑚 ∗ °𝑘  Conductividad térmica del gas residual final. 
 
Propiedades termofísicas de los gases de combustión a la salida (𝑇𝑠𝑔2: 180 °𝐶) 
𝜌𝑝𝑔/180 = 0.7884 𝑘𝑔/𝑚
3   Densidad del gas de combustión al salir. 
𝐶𝑝𝑔/180 = 1.0910 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶   Calor específico del gar residual al salir. 
𝑃𝑟𝑝𝑔/180 = 0.6740    Número de Prandtl del gar residual al salir. 
𝜐𝑝𝑔/180 = 30.5480 ∗ 10
−6 𝑚2/𝑠  Viscosidad cinemática del gas residual al salir. 
𝑘𝑝𝑔/180 = 3.8355 ∗ 10
−2 𝑊/𝑚 ∗ °𝑘  Conductividad térmica del gas residual al salir. 
𝜂𝑅𝐶 = 96%     Rendimiento del intercambiador de calor. 
?̇?𝑔𝑐 = 1.7639 𝑘𝑔/𝑠    Flujo másico de gases de combustión. 
 
?̇?𝐼.𝐶. = ?̇?𝑎 ∗ 𝐶𝑝1 ∗ (𝑇1 − 𝑇2) = ?̇?𝑏 ∗ 𝐶𝑝2 ∗ (𝑇1
′ − 𝑇2
′)  [𝑘𝑊]               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.22 
?̇?𝐼.𝐶. = 1.7639 ∗ (1.1119 ∗ 259.61 − 1.0910 ∗ 180)/0.96 
?̇?𝑰.𝑪. = 𝟏𝟔𝟗. 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒌𝑾 
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Cálculo de “Temperatura final del aire” 
 
Conociendo la potencia del recuperador de calor podemos calcular cuál 
sería la temperatura final del aire, hay que tener en cuenta que el calor específico 
del aire en función de la temperatura no varía mucho por lo cual será considerado 
como 1.007 kJ/kg*°C, y esto podría confirmarse analizando la Tabla 19, entonces 
el cálculo quedaría: 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶   Temperatura ambiental o del aire de ingreso al quemador. 
𝐶?̅?/𝑎𝑖𝑟𝑒: 1.007 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico del aire. 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒: 1.6912 𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico del aire. 
 
?̇?𝐼.𝐶. = ?̇?𝑎 ∗ 𝐶𝑝1 ∗ (𝑇1 − 𝑇2) = ?̇?𝑏 ∗ 𝐶𝑝2 ∗ (𝑇1
′ − 𝑇2
′)  [𝑘𝑊]               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.22 
169.5555 = 1.6912 ∗ 1.007 ∗ (𝑇𝑠𝑓2 − 28.5615) 
𝑻𝒔𝒇𝟐 = 𝟏𝟐𝟖. 𝟏𝟐𝟐𝟏  °𝑪 
 
Conociendo la temperatura final del aire y del gas residual, se calculará la 
temperatura media aritmética de cada una y definiremos las propiedades 
termofísicas, en esta situación fue necesaria hacer interpolación lineal en las Tabla 
19 para el aire y Tabla 20 para los gases residuales, por lo cual los resultados son: 
Para la temperatura media aritmética del aire (?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2 = 78.3418 °𝐶) 
𝐶?̅?−𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 1.008 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶   Calor específico promedio del aire. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 1.00397 𝑘𝑔/𝑚
3   Densidad promedio del aire. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 20.7976 ∗ 10
−6 𝑚2/𝑠  Viscosidad promedio del aire. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 29.41061 ∗ 10
−3 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐾 Conductividad térmica promedio del aire. 
𝑃𝑟̅̅ ?̅?𝑖𝑟𝑒/1,2: 0.7159    Número de Prandtl promedio del aire. 
 
Para la temperatura promedio del gas residual (?̅?𝑔𝑟/1,2 = 219.805 °𝐶) 
𝐶?̅?−𝑔𝑟/1,2: 1.1019 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶  Calor específico promedio del gas residual. 
?̅?𝑔𝑟/1,2: 0.7221 𝑘𝑔/𝑚
3   Densidad promedio del gas residual. 
?̅?𝑔𝑟/1,2: 35.3766 ∗ 10
−6 𝑚2/𝑠  Viscosidad promedio del gas residual. 
?̅?𝑔𝑟/1,2: 4.1758 ∗ 10
−2 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐾 Conductividad térmica promedio del gas residual. 
𝑃𝑟̅̅ ?̅?𝑟/1,2: 0.6660   Número de Prandtl promedio del gas residual 
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Cálculo de “Temperatura media logarítmica del Precalentador de aire” 
 
Con los cálculos anteriores podemos calcular la temperatura media 
logarítmica del intercambiador de calor, pero como primer paso es necesario 
calcular la temperatura media aritmética del recuperador de calor, el procedimiento 
es el siguiente: 
𝑇1: 259.61 °𝐶  Temperatura inicial del gas residual. 
𝑇2: 180 °𝐶  Temperatura final del gas residual. 
𝑇2
′: 128.1221 °𝐶 Temperatura final del aire precalentado. 
𝑇1
′: 28.5615 °𝐶  Temperatura inicial del aire ambiental.  
 
𝑇 = √(𝑇1 − 𝑇2)
2 + (𝑇2
′ − 𝑇1
′)2  [°𝐶]                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.28 
𝑇 = √(259.61 − 180)2 + (128.1221 − 28.5615)2  
𝑻 = 𝟏𝟐𝟕. 𝟒𝟓𝟓𝟕 °𝑪 
 
∆𝑻𝒎á𝒙 = 𝟏𝟖𝟎 − 𝟐𝟖. 𝟓𝟔𝟏𝟓 = 𝟏𝟓𝟏. 𝟒𝟑𝟖𝟓 °𝑪  Variación de temperatura máxima 





∆𝑇𝑚á𝑥 + ∆𝑇𝑚í𝑛 + 𝑇  
∆𝑇𝑚á𝑥 + ∆𝑇𝑚í𝑛 − 𝑇 
|




151.4385 + 132.1343 + 127.4557  
151.4385 + 132.1343 − 127.4557 |
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Cálculo de “Coeficiente de transferencia de calor por convección interno” 
 
Para comenzar a calcular los coeficientes de transferencia de calor primero 
es necesario especificar la velocidad del fluido dentro de la tubería  de gas residual 
y el aire a precalentar en la coraza, para poder encontrar dichas velocidades 
haremos uso de la Tabla 21, del rango permitido de velocidades de fluidos en 
tuberías tendríamos: 
 
𝑉𝑔𝑐: 15 𝑚/𝑠  Velocidad del gas en el interior de la tubería. 
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒: 20 𝑚/𝑠  Velocidad del aire en la coraza. 
 
En esta parte se calculará el número de Reynolds en el interior de la tubería 
de gas residual, para esta ecuación vamos a escoger que el gas residual viajará por 
una tubería de 1 ¼”  cédula 40, lo cual también es recomendado por la norma TEMA 
(The Tubular Exchanger Manufacturers Association), haciendo uso de la Tabla 22 
para conocer las características geométrica de la tubería tendríamos: 
 
a) Cálculo de número de Reynolds para flujo interno de gas residual: 
∅𝑖𝑛𝑡: 35.04 𝑚𝑚   Diámetro interior de la tubería de 1 ¼” 
?̅?𝑔𝑟/1,2: 35.3766 ∗ 10
−6 𝑚2/𝑠  Viscosidad promedio del gas residual. 






𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝑐
𝜇
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b) Cálculo de número de Nusselt para flujo interno de gas residual. 
𝑃𝑟̅̅ ?̅?𝑟/1,2: 0.6660 Número de Prandtl promedio del gas residual. 
𝑅𝑒𝑔𝑐: 14857.2785 Número de Reynolds en gas residual. 
𝑛: 0.3   Enfriamiento del gas residual en la tubería. 
 
𝑁𝑢 = 0.023 ∗ 𝑅𝑒0.8 ∗ 𝑃𝑟𝑛[1]                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.10 
𝑁𝑢𝑔𝑐 = 0.023 ∗ 14857.2785
0.8 ∗ 0.66600.3 
𝑵𝒖𝒈𝒄 = 𝟒𝟒. 𝟐𝟗𝟏𝟔 
 
c) Cálculo de coeficiente de transferencia de calor por convección interno:  
?̅?𝑔𝑟/1,2: 4.1758 ∗ 10
−2 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐾 Conductividad térmica promedio del gas residual. 
∅𝑖𝑛𝑡: 35.04 𝑚𝑚   Diámetro interior de la tubería de 1 ¼”. 





                                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.7 




𝒉𝒈𝒄 = 𝟓𝟐. 𝟕𝟖𝟑𝟒 𝑾/𝒎
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Cálculo de “Coeficiente de transferencia de calor por convección externo” 
 
Para este cálculo se ha diseñado la distribución de tubos en el interior de la 
coraza, con la separación SL equivalente a 1.25*Dext, igualmente ya se había 
elegido la velocidad apropiada para el aire, del plano elaborado (Imagen 22), se 
puede encontrar el diámetro exterior equivalente, entonces aclarado esto podemos 
hacer el procedimiento de cálculo que es de manera muy similar al del coeficiente 
de transferencia de calor por convección interno: 
 
a) Cálculo de diámetro equivalente: 
𝜃: 27°     Angulo formador por escalones de tubos. 
𝑃𝑡: 0.05898 𝑚    Espacio distancia entre ejes. 
𝜙𝑒𝑥𝑡: 0.0422 𝑚   Diámetro exterior de la tubería de gas residual. 
 
𝐷𝑒 =




cos 𝜃 ∗ 𝜋 ∗ 𝜙𝑒𝑥𝑡
                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.13 
𝐷𝑒 =
4 ∗ (cos 27° ∗ 0.05898 ∗ sin 27° ∗ 0.05898 − cos 27° ∗ (
𝜋 ∗ 0.04222
4 ))
cos 27° ∗ 𝜋 ∗ 0.0422
 
𝑫𝒆 = 𝟓. 𝟒𝟎𝟗𝟏 ∗ 𝟏𝟎
−𝟑 𝒎 
 
b) Cálculo de número de Reynolds para flujo externo: 
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒: 20 𝑚/𝑠    Velocidad del aire en la coraza. 
𝐷𝑒: 5.4091 ∗ 10
−3 𝑚   Diámetro exterior equivalente.  
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 20.7976 ∗ 10






𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝑐
𝜇
                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.12 
𝑅𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒 =
20 ∗ 5.4091 ∗ 10−3
20.7976 ∗ 10−6 
 
𝑹𝒆𝒂𝒊𝒓𝒆 = 𝟓𝟐𝟎𝟏. 𝟓𝟕𝟏𝟒𝟐 
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c) Cálculo de número de Nusselt para flujo externo (Escalonado): 
𝑅𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒: 5201.57142 Número de Reynolds para flujo en coraza. 
𝑃𝑟̅̅ ?̅?𝑖𝑟𝑒/1,2: 0.7159 Número de Prandtl promedio del aire. 




𝑁𝑢 = 𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 𝑅𝑒𝑚á𝑥
𝑚 ∗ 𝑃𝑟0.36 ∗ (𝑃𝑟/𝑃𝑟𝑠)
1/4  [1]            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.9 
𝑁𝑢𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.518 ∗ 0.98 ∗ 5201.57142
0.556 ∗ 0.71590.36 
𝑵𝒖𝒂𝒊𝒓𝒆 =  𝟓𝟐. 𝟒𝟏𝟕𝟐 
 
d) Cálculo de coeficiente de transferencia de calor por convección interno:  
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 29.41061 ∗ 10
−3 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐾 Conductividad térmica del aire promedio. 
𝑁𝑢𝑎𝑖𝑟𝑒:  52.6328    Número de Nusselt en flujo externo. 
𝐷𝑒: 5.4491 ∗ 10





                                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.7 
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 = 52.4172 ∗ (
29.41061 ∗ 10−3  
5.4491 ∗ 10−3
) 
𝒉𝒂𝒊𝒓𝒆 = 𝟐𝟖𝟐. 𝟗𝟏𝟐𝟗 𝑾/𝒎
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Cálculo de “Coeficiente de transferencia de calor global” 
 
Ya obtenido los parámetros de los fluidos, tanto interna como externamente, 
calcularemos el coeficiente de transferencia de calor global, en esta situación 
tomaremos en cuenta el factor de incrustamiento en el recuperador de calor, dado 
que el combustible que se utiliza es el Petróleo Búnker Residual 6, el valor de este 
factor lo podemos encontrar en la Tabla 25, por otro lado necesitamos también 
saber la conductividad térmica del material a implementar que en este caso es el 
“Acero inoxidable AISI 316”, debido a su alta resistencia en el tema a corrosión, 
dichos datos podemos obtenerlos haciendo uso de la Tabla 24, el espesor del 
material es igual al espesor de la tubería interna, es decir, la de 1 ¼” que puede ser 
encontrada en la Tabla 22: 
 
𝑘𝑚𝑎𝑡: 16.3 𝑊/𝑚 ∗ °𝑘   Conductividad térmica del acero AISI 316, 
𝛿𝑚𝑎𝑡: 3.56 𝑚𝑚    Espesor de tubería 1 ½” Cédula 40, 
𝑅𝑖𝑛𝑐: 0.0009 𝑚
2 ∗ °𝐶/𝑊  Resistencia térmica de incrustación, 
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒: 282.9129  𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶  Coeficiente de transferencia de calor por convección 
del aire. 
ℎ𝑔𝑐: 52.7834  𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶  Coeficiente de transferencia de calor por convección 
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Cálculo de “Superficie de intercambio de calor y número de tubos” 
 
Como paso final del cálculo térmico y dimensional del recuperador de calor 
se encontrará la superficie de intercambio de calor al mismo tiempo cuántos tubos 
se necesitarán para poder satisfacer la demanda energética por el recuperador de 
calor, en primera estancia se calculará la superficie seguidamente de la cantidad de 
tubos, dicho esto se procederá con los cálculos respectivos: 
a) Sección de intercambio de calor. 
?̇?𝐼.𝐶.: 169.5555 𝑘𝑊  Potencia de recuperador de calor. 
𝐾: 42.3757    𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶 Coeficiente de transferencia de calor global. 
∆𝑇𝑚: 131.6615 °𝐶  Temperatura media algorítmica. 
 





𝐒𝐈.𝐂. = 𝟑𝟎. 𝟑𝟗𝟎𝟒 𝒎
𝟐 
 
b) Superficie lateral unitaria de tubo y cantidad total de tubos. 
Para el cálculo de superficie del tubo unitario se necesitará la Tabla 22, la 
longitud de tubos será igual a 2.32 m, con esto podemos seguir con los cálculos. 
𝜙𝑒𝑥𝑡: 0.0422 𝑚 Diámetro exterior de la tubería de gas residual. 
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜: 2.32 𝑚  Longitud de tubo. 
NP: 1   Número de pasos del recuperador de calor 
 
𝑆𝐿−𝑢𝑛𝑖𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚
2]                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.25 
𝑆𝐿−𝑢𝑛𝑖𝑡 = 𝜋 ∗ 0.0422 ∗ 2.32 
𝑺𝑳−𝒖𝒏𝒊𝒕 = 𝟎. 𝟑𝟎𝟕𝟔 𝒎
𝟐 
 
𝑆𝐼.𝐶. = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝑆𝐿−𝑢𝑛𝑖𝑡 [𝑚
2]                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.24 
𝑁𝑡/𝑝 =  
30.3904 
1 ∗ 0.3076 
 
𝑵𝒕/𝒑 =  𝟗𝟖. 𝟗𝟖𝟎𝟕 ≈ 𝟗𝟗 𝑻𝒖𝒃𝒐𝒔 
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Cálculo de “Sección para el ingreso de aire” 
 
Ahora se calculará la sección por donde ingresará el aire, en función al flujo 
másico, la velocidad deseada y la densidad al ingresar, se hará uso de la Tabla 19, 
de tal manera tendríamos: 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.6912 𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico del aire. 
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒/28.5615: 1.164 𝑘𝑔/𝑚
3 Densidad del aire al ingreso. 
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 20 𝑚/𝑠  Velocidad del aire en la coraza. 
 
?̇? = 𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐴𝑐                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.2 
1.6912 = 1.164 ∗ 20 ∗ 𝐴𝑐 
𝑨𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝟔𝟒 𝒎
𝟐 
 
Por ecuaciones simples de cálculo de área podemos encontrar el diámetro 
interior del tubo para el ingreso del aire a precalentar. 
𝐴𝑐: 0.07264 𝑚










𝝓𝒊𝒏𝒕 = 𝟎. 𝟑𝟎𝟒𝟏 𝒎 
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3.3) Potencia de ventilador 
 
Cálculo de “Caída de presión en el lado de tubos (gas de combustión)” 
 
a) Cálculo de longitud equivalente en expansión gradual 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑐ℎ: 0.59094 𝑚  Diámetro interno de chimenea. 

















𝐴 = 0.2742 𝑚2                             𝐴0 = 0.3259  𝑚






= 𝟎. 𝟕𝟕𝟕𝟔 
 
Con esta relación de áreas podemos encontrar el coeficiente de pérdida por 
expansión gradual se utilizará la curva de 0.8 en la Imagen 23, (𝜉𝜄/1: 0.09), con este 
dato procedemos con los cálculos. 
 
1. Cálculo de velocidad inicial del gas residual. 
?̇?𝑔𝑐: 1.7639 𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico de gas residual. 
𝜌𝑝𝑔/259.61: 0.6699 𝑘𝑔/𝑚
3 Densidad inicial de gas residual. 
𝐴: 0.2742 𝑚2   Mayor área de pase del gas residual. 
 
?̇? = 𝑉 ∗ 𝐴𝑐 =
?̇?
𝜌
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2. Altura de pérdida equivalente de expansión gradual: 
𝜉𝜄/1: 0.09   Longitud equivalente de expansión gradual. 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑔𝑐: 9.6027 𝑚/𝑠  Velocidad inicial del gas residual. 











𝒉𝜾 = 𝟎. 𝟒𝟐𝟐𝟗 𝒎 
 
b) Pérdida de presión total en tubería de gas de combustión: 
 
1. Cálculo de número de Reynolds para gas de combustión ingresante 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑔𝑐: 9.6027 𝑚/𝑠  Velocidad inicial de los gases de combustión. 
𝜐𝑝𝑔/259.61: 40.5553 ∗ 10
−6 𝑚2/𝑠 Viscosidad cinemática inicial del gas de combustión. 






𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝑐
𝜇





𝑹𝒆𝒊𝒏/𝒈𝒄 = 𝟏𝟑𝟗𝟗𝟐𝟑. 𝟎𝟎𝟕𝟑 
 
2. Cálculo de coeficiente de fricción en tubería de chimenea 
𝑅𝑒𝑖𝑛/𝑔𝑐: 139923.0073  Número de Reynolds de gas residual inicial. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑔𝑐: 590.94 𝑚𝑚  Diámetro interior de chimenea. 












]                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.61 
1
√𝑓









𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟗𝟐 
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3. Cálculo de caída de presión en tubería de chimenea con expansión 
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜: 2.30 𝑚    Longitud de tubo lineal en chimenea. 
𝜌𝑝𝑔/259.61: 0.6699 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad inicial del gas de combustión. 
𝑓: 0.02792    Factor de fricción en tubería de chimenea inicial. 
ℎ𝜄: 0.4229 𝑚    Altura equivalente de expansión gradual. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑔𝑐: 590.94 𝑚𝑚   Diámetro interior de chimenea. 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑔𝑐: 9.6027 𝑚/𝑠  Velocidad inicial de los gases de combustión. 
 






                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.62 







∆𝑷𝒈𝒄/𝟏 = 𝟑. 𝟗𝟕𝟑𝟓 𝑷𝒂 
 
c) Longitud equivalente de contracción gradual en chimenea 
 
Con el cono de expansión ya definido podemos encontrar que el ángulo es de 30° y con 
esto podemos coincidir con la curva de equivalencia de altura perdida (Imagen 24) y 
encontrar el valor del mismo. 
 
1. Longitud equivalente de contracción gradual: 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑔𝑐: 9.6027 𝑚/𝑠 Velocidad inicial de los gases de combustión. 
𝑔: 9.81 𝑚/𝑠2   Aceleración de la gravedad. 
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2. Cálculo de número de Reynolds a la salida de la chimenea 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑔𝑐: 9.6027 𝑚/𝑠  Velocidad inicial de los gases de combustión. 
𝜐𝑝𝑔/180: 30.5480 ∗ 10
−6 𝑚2/𝑠  Viscosidad cinemática final del gas de combustión. 






𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝑐
𝜇





𝑹𝒆𝒇𝒏/𝒈𝒄 = 𝟏𝟖𝟓𝟕𝟔𝟎. 𝟕𝟓𝟒𝟖 
 
3. Coeficiente de fricción para la salida de los gases de combustión 
𝑅𝑒𝑓𝑛/𝑔𝑐 = 185760.7548  Número de Reynolds para la salida del gas residual. 
𝑔𝑐: 0.002    Rugosidad absoluta del Acero Inoxidable. 












]                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.61 
1
√𝑓
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4. Caída de presión en tubería de chimenea con contracción 
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜: 3.20 𝑚    Longitud de tubo lineal en chimenea. 
ℎ2: 1.1279 𝑚    Longitud equivalente de contracción gradual. 
𝜌𝑝𝑔/180: 0.7884 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad final del gas de combustión. 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑔𝑐: 9.6027 𝑚/𝑠  Velocidad inicial de los gases de combustión. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑔𝑐: 590.94 𝑚𝑚   Diámetro interior de chimenea. 
𝑓: 0.02773    Factor de fricción en tubería de salida. 
 






                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.62 







∆𝑷𝒈𝒄/𝟐 = 𝟕. 𝟑𝟒𝟑𝟕 𝑷𝒂 
 
d) Pérdida de presión lineal en tubería de 1 ¼” de gas de combustión: 
 
1. Cálculo de área de flujo en los tubos: 
𝑁𝑡/𝑝: 99 𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠   Número de tubos por paso. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑔𝑐: 35.04 𝑚𝑚  Diámetro interior de tubos en recuperador de calor. 
𝑁𝑡: 1 𝑃𝑎𝑠𝑜   Número de pasos. 
 
𝑎𝑡 =
𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝜋 ∗ 𝜙𝑖
2
4 ∗ 𝑁𝑡
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.63 
𝑎𝑡 =
99 ∗ 𝜋 ∗ 0.035042
4 ∗ 1
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2. Cálculo de velocidad másica de flujo. 
𝑎𝑡: 0.0955 𝑚
2   Área de flujo másico. 










𝑮𝒕 = 𝟏𝟖. 𝟒𝟕𝟔𝟓 𝒌𝒈/𝒎
𝟐 ∗ 𝒔 
 
3. Cálculo de número de Reynolds en el haz de tubos. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑔𝑐: 35.04 𝑚𝑚  Diámetro interior de tubos en recuperador de calor. 
𝐺𝑡: 18.4765 𝑘𝑔/𝑚
2 ∗ 𝑠  Velocidad másica de flujo 
?̅?𝑔𝑟/1,2: 25.23 ∗ 10











𝑹𝒆 = 𝟐𝟓𝟔𝟔𝟎. 𝟓𝟖𝟓 
 
4. Factor de fricción en el lado de tubos. 
𝑅𝑒 = 18818.1327  Número de Reynolds del gas residual en el interior del tubo. 
 
𝑓 = (0.00140 +
0.125
𝑅𝑒0.32
) ∗ 1.2                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.65 
𝑓 = (0.00140 +
0.125
18818.13270.32
) ∗ 1.2 
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5. Caída de presión en el interior de la tubería de 1 ¼” de gas de combustión. 
𝑓: 7.5027 ∗ 10−3  Factor de fricción en el interior de la tubería. 
𝑁𝑡: 1 𝑃𝑎𝑠𝑜   Número de pasos. 
𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜: 2.32 𝑚   Longitud de tubo en recuperador de calor. 
𝐺𝑡: 18.4765 𝑘𝑔/𝑚
2 ∗ 𝑠  Velocidad másica de flujo 
?̅?𝑔𝑟/1,2: 0.7221 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad media del gas de combustión. 
 







                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.66 
∆𝑃𝑔𝑐/3 = 4 ∗ (8.11023 ∗ 10







∆𝑷𝒈𝒄/𝟑 = 𝟒𝟕𝟎. 𝟒𝟎𝟖𝟗 𝑷𝒂 
 
Cálculo de “Caída de presión en el lado de la coraza y conexiones”  
 
a) Pérdida de presión debido al haz de tubos: 
 
1. Cálculo de área de flujo en los tubos: 
𝐷𝑆: 644.16 𝑚𝑚  Diámetro interior de coraza. 
𝑃𝑡: 58.98 𝑚𝑚   Distancia entre ejes de tubería. 
𝐶: 10.55 𝑚𝑚   Distancia libre entre tubo. 
𝐵: 541.47 𝑚𝑚   Espacio entre de bafles o deflectores. 
 
𝑎𝑠 =
𝐷𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝐵
𝑃𝑡
                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.55 
𝑎𝑠 =
0.64416 ∗ 0.01055 ∗ 0.54147
0.05898
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2. Cálculo de velocidad másica de flujo. 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒: 1.6912𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico del aire. 
𝑎𝑠: 0.06239 𝑚













𝑮𝒔 = 𝟐𝟕. 𝟏𝟎𝟔𝟗 𝒌𝒈/𝒎
𝟐 ∗ 𝒔 
 
3. Cálculo de diámetro equivalente conociendo la cantidad de tubos. 
𝐷𝑆: 644.16 𝑚𝑚  Diámetro interior de coraza. 
𝑁𝑡/𝑝: 99 𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠   Número de tubos por paso. 





2 − 𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝜙𝑒𝑥𝑡
2
𝑁𝑡/𝑝 ∗ 𝜙𝑒𝑥𝑡
                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.14 
𝐷′𝑒𝑥𝑡/𝑒𝑞𝑢𝑖 =
0.644162 − 99 ∗ 0.04222
99 ∗ 0.0422
 
𝑫′𝒆𝒙𝒕/𝒆𝒒𝒖𝒊 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟕𝟏𝟐 𝒎 
 
4. Cálculo de número de Reynolds en el haz de tubos. 
𝐷′𝑒𝑥𝑡/𝑒𝑞𝑢𝑖: 0.05712 𝑚  Diámetro equivalente global del intercambiador de calor. 
𝐺𝑠: 27.1069 𝑘𝑔/𝑚
2 ∗ 𝑠  Velocidad de flujo másico en el haz de tubos. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 20.88 ∗ 10






 [1]                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.57 
𝑅𝑒 =
0.05712 ∗ 27.1069 
20.88 ∗ 10−6
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5. Factor de fricción en el lado de tubos. 
𝑅𝑒: 74154.5081  Número de Reynolds del fluido en el haz de tubos. 
 
𝑓 = 1.728 ∗ 𝑅𝑒−0.188                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.58 
𝑓 = 1.728 ∗ 74154.5081−0.188 
𝒇 = 𝟎. 𝟐𝟎𝟗𝟖 
 
6. Caída de presión en la coraza. 
𝑁𝐵: 4 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  Número de bafles o deflectores. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 1.0039 𝑘𝑔/𝑚
3 Densidad promedio del aire. 
𝐷𝑆: 644.16 𝑚𝑚  Diámetro interior de coraza. 
𝑓: 0.2098   Factor de fricción. 
𝐺𝑠: 27.1069 𝑘𝑔/𝑚
2 ∗ 𝑠  Velocidad de flujo másico en el haz de tubos. 
𝐷′𝑒𝑥𝑡/𝑒𝑞𝑢𝑖: 0.05712 𝑚  Diámetro equivalente global del intercambiador de calor. 
 
Δ𝑃 = 𝑓 ∗






                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.59 
∆𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒/1 = 0.2098 ∗






∆𝑷𝒂𝒊𝒓𝒆/𝟏 = 𝟒𝟑𝟐𝟗. 𝟑𝟐𝟔𝟏 𝑷𝒂 
 
b) Pérdida de presión en tubería de aire precalentado. 
 
a. Cálculo de diámetro interno de la tubería de aire precalentado. 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒: 1.6912 𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico de aire. 
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒/2: 0.8801 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad del aire precalentado. 
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒: 20 𝑚/𝑠   Velocidad del aire en la coraza. 
 





𝑨𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟔𝟎𝟕 𝒎
𝟐 









𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.3497 𝑚 
 
En base a este cálculo se tendrá que utilizar un tubo de 14” cédula 10, el 
cálculo de número de cédula se podrá verificar en próximos cálculos: 
 
b. Cálculo de velocidad real en la tubería de 14” Cédula 10, (Ver Tabla 23): 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒: 1.6912 𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico de aire. 
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒/2: 0.8801 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad del aire precalentado. 
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒: 20 𝑚/𝑠   Velocidad del aire en la coraza. 
 







𝑽′𝒎á𝒙 = 𝟐𝟎. 𝟖𝟎𝟖𝟒 𝒎/𝒔 
 
c. Cálculo de longitud equivalente en codos con pliegue, para ver su desarrollo 
consultar Imagen 25, luego para conocer coeficiente de pérdida del codo 
hacemos consulta de la Tabla 27, ha de aclarar que se tienen dos codos en el 
sistema de ventilación, con esto podemos decir que 𝜉𝜄/2: 0.3: 
𝜉𝜄/2: 0.3   Coeficiente de pérdida por tubos de 90° con pliegues. 
𝑉′𝑚á𝑥: 20.8084 𝑚/𝑠  Velocidad máxima de flujo en la tubería. 










𝒉𝟐 = 𝟔. 𝟔𝟐𝟎𝟔 𝒎 
𝒉𝟐𝑻 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟒𝟏𝟑 𝒎 
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d. Cálculo de número de Reynolds 
𝑉′𝑚á𝑥: 20.8084 𝑚/𝑠  Velocidad máxima de flujo en la tubería. 






𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝑐
𝜇





𝑹𝒆𝒕𝒖𝒃/𝒂𝒊𝒓𝒆 = 𝟐𝟕𝟑𝟐𝟒𝟕. 𝟒𝟏𝟏𝟔 
 
e. Coeficiente de fricción en tubería de aire precalentado, para esta parte se 
utilizará la rugosidad del material como de un acero comercial, podemos hacer 
uso de la Tabla 26, entonces tendríamos: 
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑏/𝑎𝑖𝑟𝑒: 273247.4116 Número de Reynolds de aire precalentado. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑎𝑖𝑟𝑒: 0.3429 𝑚  Diámetro interior de la tubería del aire precalentado. 












]                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.61 
1
√𝑓









𝒇 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟗𝟐 
 
f. Finalmente se calcular la pérdida en la tubería de aire precalentado. 
𝐿𝑙𝑛𝑖𝑒𝑎𝑙: 10.991𝑚  Longitud lineal de tubería de aire precalentado. 
𝑓: 0.1192   Factor de fricción en tubería de aire pre calentado. 
ℎ2𝑇: 13.2413 𝑚  Altura de pérdida equivalente en codos. 
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒/2: 0.8801 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad del aire precalentado. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑎𝑖𝑟𝑒: 0.3429 𝑚  Diámetro interior de la tubería del aire precalentado. 
𝑉′𝑚á𝑥: 20.8084 𝑚/𝑠  Velocidad máxima de flujo en la tubería. 
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                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.62 







𝚫𝑷𝒂𝒊𝒓𝒆/𝟐 = 𝟏𝟔𝟎𝟓. 𝟎𝟐𝟖𝟕 𝑷𝒂 
 
Cálculo de “Pérdida total de presión en el sistema” 
 
Es necesario saber cuánta pérdida se pierde en el sistema, con el fin de 
obtener la potencia de nuestro ventilador centrífugo, para efectos de cálculos 
asumiremos que la pérdida de presión por la caldera es 500Pa, de tal forma 
procederemos a calcular la pérdida total: 
∆𝑃𝑔𝑐/1: 3.9735 𝑃𝑎  Pérdida generada en el inicio de la chimenea. 
∆𝑃𝑔𝑐/2: 7.3237 𝑃𝑎  Pérdida generada por contracción gradual en chimenea. 
∆𝑃𝑔𝑐/3: 470.4089 𝑃𝑎  Pérdida generada en el interior de tubos de 1 ¼”. 
∆𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒/1: 4329.3261 𝑃𝑎 Pérdida generada en la coraza. 
Δ𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒/2: 1605.0287 𝑃𝑎 Pérdida generada por tubería de aire precalentado. 
∆𝑃𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎: 500 𝑃𝑎  Pérdida asumida por la caldera. 
 
∆𝑃𝑇 = ∑ ∆𝑃𝑆                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.67 
∆𝑃𝑇 = 4329.3261 + 1605.0287 + 3.9735 + 7.3437 + 470.4089 + 500 
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Cálculo de “Potencia requerida por el motor del ventilador” 
 
La potencia del motor del ventilador es calculando de la siguiente ecuación, 
hay que aclarar que se agregará un factor de servicio de 1.20, de tal manera 
tenemos: 
∆𝑃𝑇: 6916.0809 𝑃𝑎  Pérdida de presión total en el sistema. 
?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒: 1.6912𝑘𝑔/𝑠   Flujo másico del aire. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 1.0039   𝑘𝑔/𝑚
3 Densidad promedio del aire. 
𝐹. 𝑆. : 1.2   Factor de seguridad. 
















𝑷𝒗𝒆𝒏𝒕 = 𝟏𝟕. 𝟔𝟗𝟕𝟖 𝒌𝑾 
 
Para el cálculo del motor eléctrico que accionará al ventilador, se tendrá que 
asumir el rendimiento mecánico del motor de tal forma: 










𝑷𝑴.𝑬. = 𝟐𝟎. 𝟖𝟐𝟎𝟗 𝒌𝑾 
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Fuente: Elaboración Propia 
* Imagen 15. Selección de ventilador SODECA en función de gráfica e intersección de datos.  
  
En la gráfica podemos observar que el ventilador adecuado para el 
funcionamiento del Precalentador de Aire es un SODCEA CAS-971-2T-30, sin 
embargo se necesitaría una válvula para aumentar levemente la caída de presión y 
dicha caída de presión debe de ser aproximadamente 600 Pa, esto para poder 
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Cálculo de “Conductores y accesorios de protección de motor” 
 
a) Corriente nominal del motor 
Para el cálculo de corriente nominal se tomará en cuenta la caída de voltaje que 
sufre los conductores, se sabe que en el código nacional de electricidad se permite sólo 
un 2.5% se tiene que: 
𝑃: 22000 𝑊  Potencia requerida del motor para accionar el ventilador. 
cos 𝜙 : 0.88  Factor de potencia del motor. (Ver Tabla 47) 
𝑉: 220𝑉  Voltaje de servicio en red. 
Δ𝑉: 214.5 𝑉  Voltaje en bornes del motor eléctrico. 
 
𝑃 = √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜙 
22000 = √3 ∗ 214.5 ∗ 𝐼 ∗ 0.88 
𝑰 = 𝟔𝟕. 𝟐𝟗𝟎𝟐 𝑨 
 
b) Sección del conductor 
En la sala de calderos de Vitapro S.A. se encuentra aledaño un tablero de 
energía eléctrica de 220V que alimenta al motor actual del ventilador y a los 
compresores de aire, por lo cual la longitud del cable se estimará 40m, la corriente de 
diseño es 1.25 veces mayor que la corriente nominal del motor. 
𝐼𝐷: 84.1128 𝐴   Corriente de diseño. 




  Resistividad del cobre. 
Δ𝑉𝐶𝑈: 5.5 𝑉   Caída de tensión en los conductores. 
 








𝐒 = 𝟗. 𝟐𝟕𝟏𝟎 𝒎𝒎𝟐 
      Si consultamos a la tabla 48 entonces escogeríamos un conductor THW – 90 
de calibre 6 AWG. 
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c) Selección de contactores eléctricos 
Este contactor tiene que tener la capacidad de corriente igual o mayor que la 
corriente de diseño que para nuestro caso es de 84.1128A, entonces buscaríamos en 
la Tabla 49 y tendríamos que comprar un contactor 3RT1044-TAN20 debido a que su 
amperaje máximo es de 100A en tensión de servicio de  220 VAC. 
 
d) Selección de relé bimetálicos 
De similar manera que los contactores eléctricos, los relé bimetálicos se 
escogen en función de la corriente de diseño que es 84.1128 A, enunciando esto 
podemos escoger el relé bimetálico de serie 3RU146-4MB0 teniendo un rango de 
ruptura de amperaje desde 80 A hasta 100 A en una tensión de 220V, estos datos lo 
podemos confirmar consultado la Tabla 50. 
 
e) Circuito de mando y potencia de motor eléctrico 
Se sabe que un motor eléctrico requiere de ambos circuitos eléctricos de mando 
y de potencia, los cuales podemos observar en las imágenes 43 de mando y 42 de 
potencia, en el diagrama de mando se puede entender que accionando el pulsador S1 
se activa en primer lugar todas las bobinas de los relé KM1, KM2 y al temporizador KA1 
que pasando un tiempo determinado del fabricante accionará a la bobina del relé KM3 
y a la vez desactivará la bobina del relé KM2 y de esta forma la conexión pasaría a ser 
triángulo, mientras que si se llega a accionar el pulsador S2 se detendrá todo el proceso 
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3.4) Aislamiento térmico para recuperador de calor 
 
Cálculo de aislamiento térmico para cuerpo de recuperador de calor 
 
Debido a que nuestro sistema de precalentamiento de aire se encontrará en 
una zona dónde la velocidad del aire es considerable, es recomendable asilarla 
térmicamente. 
 
a) Coeficiente de pérdida de calor por convección natural. 
𝑉𝑔: 2.0282 𝑚/𝑠  Velocidad promedio del viento en la superficie de la chimenea. 
 
hp→∞ = 11.6 + 6.96 ∗ √V                                        Ecuación 1.5 
ℎ𝑝→∞ = 11.6 + 6.96 ∗ √2.0282 
𝒉𝒑→∞ = 𝟐𝟏. 𝟓𝟏𝟐𝟏 𝑾/𝒎
𝟐 ∗ °𝑪 
 
b) Cálculo flujo unitario de temperatura en recuperador de calor. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 78.3418 °𝐶   Temperatura media del aire en Precalentador. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶    Temperatura ambiental o del aire. 
𝑘𝑚𝑎𝑡: 46.3 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶   Conductividad térmica del Acero ASTM A36. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 660 𝑚𝑚    Diámetro exterior de Precalentador de aire. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 644.16 𝑚𝑚   Diámetro interior de Precalentador de aire. 
ℎ𝑝→∞: 21.5121 𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶  Coeficiente de convección natural. 
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒: 282.9129  𝑊/𝑚
















        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15 
 
𝛷𝑙 =
𝜋 ∗ (85.9301 − 28.5615)
1
282.9129 ∗ 0.64416 +
1







𝜱𝒍 = 𝟐𝟑𝟔𝟓. 𝟕𝟔𝟐𝟖 𝑾/𝒎 
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c) Cálculo para conocer para la temperatura  de pared interior del recuperador de 
calor. 
𝛷𝑙: 2365.7628 𝑊/𝑚   Flujo unitario de calor en tubería de Precalentador. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 78.3418 °𝐶   Temperatura media del aire en Precalentador. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 644.16 𝑚𝑚   Diámetro interior de Precalentador de aire. 
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒: 282.9129  𝑊/𝑚
















        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15 
𝛷𝑙 =









𝑻𝒑𝟏 = 𝟕𝟒. 𝟐𝟗𝟗𝟔 °𝑪 
 
d) Cálculo para conocer para la temperatura  de pared exterior de Precalentador. 
𝛷𝑙: 2365.7628 𝑊/𝑚  Flujo unitario de calor en tubería 
𝑇𝑝1: 74.2996 °𝐶  Temperatura de pared interna de aire precalentado. 
𝑘𝑚𝑎𝑡: 46.3 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶  Conductividad térmica del Acero ASTM A36. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 660 𝑚𝑚   Diámetro exterior de Precalentador de aire. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 644.16 𝑚𝑚  Diámetro interior de Precalentador de aire. 
 
𝛷𝑙 =












        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15 
𝛷𝑙 =









𝜋 ∗ (74.2996 − 𝑇𝑝2)
1




𝑻𝒑𝟐 = 𝟕𝟒. 𝟏𝟎𝟐𝟏 ° 
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e) Superficie lateral de Precalentador de aire. 
𝐿𝑇−𝑃𝑟𝑒𝑐: 2.32 𝑚 Altura de Precalentador de aire. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 660 𝑚𝑚  Diámetro exterior de Precalentador de aire. 
 
𝑆𝐿−𝑢𝑛𝑖𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚
2]                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.25 
𝑆𝑙−𝑃𝑟𝑒𝑐 = 𝜋 ∗ (
660
1000⁄ ) ∗ 2.32 
𝑺𝒍−𝑷𝒓𝒆𝒄 = 𝟒. 𝟖𝟏𝟎𝟒 𝒎
𝟐 
 
f) Calor perdido en Precalentador de aire sin aislamiento térmico. 
ℎ𝑝→∞: 21.5121 𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶 Coeficiente de convección natural. 
𝑆𝑙−𝑃𝑟𝑒𝑐: 4.8104 𝑚
2  Superficie de Precalentador de aire. 
𝑇𝑝2: 74.1021 °𝐶  Temperatura de pared externa de tubería. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶   Temperatura ambiental o del aire. 
 
Q̇conv.N = hp→∞ ∗ SL−Inst. ∗ (Tp − T∞)                                    Ecuación 1.6 
?̇?𝑃𝑟𝑒𝑐.𝑆/𝐴 = 21.5121 ∗ 4.8104 ∗ (74.1021 − 28.5615 ) 
?̇?𝑷𝒓𝒆𝒄.𝑺/𝑨 = 𝟒𝟕𝟏𝟐. 𝟔𝟐𝟑𝟓 𝑾 
 
Para poder continuar con el cálculo del aislamiento térmico será necesario 
primero anteponer una temperatura de pared externa del aislamiento térmico un 
rendimiento,  para tomar una decisión de qué tipo de asilamiento utilizaremos en el 
sistema vamos a hacer un cálculo técnico comparativo para la “Lana mineral” y 
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g) Calor perdido con aislamiento térmico. 
𝑇𝑝3: 35°𝐶   Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
𝜂𝑎𝑖𝑠𝑙.: 95%   Rendimiento supuesto de aislamiento térmico. 
?̇?𝑃𝑟𝑒𝑐.𝑆/𝐴: 4712.6235 𝑊 Calor perdido en Precalentador de aire sin aislamiento 
térmico. 
 
𝜂𝑎𝑖𝑠 = 1 −
?̇?𝐶/𝐴
?̇?𝑆/𝐴
                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.18 
?̇?𝑃𝑟𝑒𝑐.𝐶/𝐴 = (1 − 0.95) ∗ 4712.6235 
?̇?𝑃𝑟𝑒𝑐.𝐶/𝐴 = 235.6312 𝑊 
 
h) Cálculo de calor unitario perdido sin aislamiento térmico 
𝐿𝑇−𝑃𝑟𝑒𝑐: 2.32 𝑚  Altura de Precalentador de aire. 










𝒒𝑻𝒖𝒃/ 𝑪.𝑨. = 𝟏𝟎𝟏. 𝟓𝟔𝟓𝟐 𝑾/𝒎 
 
i) Temperatura media de aislamiento térmico. 
𝑇𝑝3: 35°𝐶  Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 










𝒕𝒎 = 𝟓𝟒. 𝟓𝟓𝟏𝟏 °𝑪 
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Selección de aislamiento térmico adecuado.  
 
En este punto del cálculo se comenzará a realizar el análisis comparativo de 
aislamiento térmico ideal para el sistema, la conductividad térmica del aislamiento 
térmico tanto para la fibra de vidrio como para lana mineral se puede encontrar en 
la Tabla 28: 
 
Para Lana Mineral: 
 
I. Conductividad térmica para “Lana Mineral”. 
𝑡𝑚: 54.5511 °𝐶  Temperatura media del aislamiento térmico. 
 
𝑘𝐿.𝑀. = 0.048720 + 0.000197 ∗ 𝑡𝑚 
𝑘𝐿.𝑀. = 0.048720 + 0.000197 ∗ 54.5511 
𝒌𝑳.𝑴. = 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟒𝟕 𝑾/𝒎 ∗ °𝑪 
 
II. Diámetro y grosor de aislamiento térmico “Lana Mineral”. 
𝑇𝑝3: 35°𝐶   Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
𝑇𝑝2: 74.1021 °𝐶  Temperatura de pared externa de tubería. 
𝑞𝑇𝑢𝑏/ 𝐶.𝐴.: 101.5652 𝑊/𝑚 Calor perdido unitario en recuperador aislado. 
𝑘𝐿.𝑀.: 0.05947 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶 Conductividad térmica de “Lana Mineral”. 
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Para calcular el grosor de aislamiento térmico se necesitará restar el 
resultado obtenido con el diámetro exterior del Precalentador de aire y dividir sobre 
dos, de tal manera podemos afirmar: 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 660 𝑚𝑚   Diámetro exterior de Precalentador de aire. 










𝜹𝑨𝒊𝒔𝒍. = 𝟎. 𝟎𝟓𝟏𝟎𝟔 𝒎 
𝜹𝑨𝒊𝒔𝒍. = 𝟐. 𝟎𝟏𝟎𝟏𝟑" 
 
Para Fibra de vidrio: 
 
III. Conductividad térmica para “Fibra de vidrio”. 
𝑡𝑚: 54.5511 °𝐶  Temperatura media del aislamiento térmico. 
 
𝑘𝐹.𝑉. = 0.041760 + 0.000232 ∗ 𝑡𝑚 
𝑘𝐹.𝑉. = 0.041760 + 0.000232 ∗ 54.5511 
𝑘𝐹.𝑉. = 0.05442 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶 
 
IV. Diámetro y grosor de aislamiento térmico “Fibra de vidrio”. 
𝑇𝑝3: 35°𝐶   Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
𝑇𝑝2: 74.1021 °𝐶  Temperatura de pared externa de tubería. 
𝑞𝑇𝑢𝑏/ 𝐶.𝐴.: 101.5652 𝑊/𝑚 Calor perdido unitario en recuperador aislado. 




















𝜙′𝑒𝑥𝑡. = 𝟎. 𝟕𝟓𝟐𝟓 𝒎 
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Para calcular el grosor de aislamiento térmico se necesitará restar el 
resultado obtenido con el diámetro exterior del Precalentador de aire y dividir sobre 










𝜹𝑨𝒊𝒔𝒍. = 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟐𝟑 𝒎 
𝜹𝑨𝒊𝒔𝒍. = 𝟏. 𝟖𝟐𝟎𝟏" 
 
Con este cálculo podemos afirmar que el aislamiento con “Fibra de Vidrio”, 
tiene mejor aspecto para este sistema, debido a que si utilizamos “Lana Mineral” 
tendríamos que redondear los 2.066” a 4”, la razón es porque Lana Mineral no se 
comercializa en colchonetas de 1” si no de 2”, a diferencia de la “Fibra de Vidrio”, si 
bien es cierto tenemos que redondear de 1.8875” a 2” pero nos favorece porque 
podemos aumentar más nuestro rendimiento de aislamiento. 
 
Rendimiento real de aislamiento térmico para recuperador de calor 
 
a) Cálculo real de grosor de aislamiento térmico. 
𝛿𝐴𝑖𝑠𝑙.: 2"  Grosor comercial de aislamiento térmico. 
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b) Calor unitario perdido con grosor real de aislamiento térmico 
𝑇𝑝3: 35°𝐶   Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
𝑇𝑝2: 74.1021 °𝐶  Temperatura de pared externa de tubería. 
𝑘𝐹.𝑉.: 0.05442 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶 Conductividad térmica de “Fibra de vidrio”. 
𝜙′𝑒𝑥𝑡.: 761.6 𝑚𝑚  Diámetro exterior real de aislamiento térmico. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 660 𝑚𝑚   Diámetro exterior de Precalentador de aire. 
 
𝑞′𝑇𝑢𝑏/ 𝐶.𝐴. =
















𝒒′𝑻𝒖𝒃/ 𝑪.𝑨. = 𝟗𝟑. 𝟑𝟕𝟗𝟒 𝑾/𝒎 
 
c) Calor total perdido con grosor real de aislamiento térmico. 
𝑞′𝑇𝑢𝑏/ 𝐶.𝐴.: 93.3794 𝑊/𝑚 Calor unitario perdido con grosor real de aislamiento térmico. 










𝑸′̇ 𝑷𝒓𝒆𝒄.𝑪/𝑨 = 𝟐𝟏𝟔. 𝟔𝟒𝟎𝟐 
 
d) Rendimiento real de aislamiento térmico. 
𝑄′̇ 𝑃𝑟𝑒𝑐.𝐶/𝐴: 216.6402  Calor total perdido con grosor real de aislamiento térmico. 
?̇?𝑃𝑟𝑒𝑐.𝑆/𝐴: 4712.6235 𝑊 Calor perdido en Precalentador de aire sin aislamiento 
térmico. 
 
𝜂𝑎𝑖𝑠 = 1 −
?̇?𝐶/𝐴
?̇?𝑆/𝐴
                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.18 
216.6402 = (1 − 𝜂′𝑎𝑖𝑠𝑙.) ∗ 4712.6235  
𝜼′𝒂𝒊𝒔𝒍. = 𝟗𝟓. 𝟒𝟎𝟐𝟗 % 
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Cálculo de aislamiento térmico para tubería de aire precalentado 
 
Ahora se calculará el aislamiento térmico de la tubería de aire precalentado, 
a diferencia del último cálculo de aislamiento, será necesario primero calcular el 
número de Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección en la 
tubería de aire precalentado, después de ello se podrá proceder con el mismo 
cálculo de aislamiento para Precalentador, teniendo en claro esto continuaremos 
con el cálculo. 
 
a) Número de Nusselt en tubería de aire precalentado. 
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑏/𝑎𝑖𝑟𝑒: 273247.4116 Número de Reynolds en aire precalentado. 
𝑃𝑟: 0.7060   Número de Prandtl de aire precalentado. 
 
𝑁𝑢𝑚á𝑥 = 0.023 ∗ 𝑅𝑒𝑚á𝑥
0.8 ∗ 𝑃𝑟𝑛[1]                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.8 
𝑁𝑢𝑝𝑟𝑒.𝐶 = 0.023 ∗ 273247.4116
0.8 ∗ 0.70600.3 
𝑁𝑢𝑝𝑟𝑒.𝐶 = 463.0353 
 
b) Coeficiente de transferencia de calor por convección interna. 
𝑁𝑢𝑝𝑟𝑒.𝐶 : 463.0353   Número de Nusselt para tubería de aire precalentado. 
𝜙𝑖𝑛𝑡/𝑎𝑖𝑟𝑒: 0.3429 𝑚   Diámetro interior de la tubería del aire precalentado. 
𝑘𝑝𝑟𝑒.𝐶 : 26.1116 ∗ 10
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c) Cálculo flujo unitario de temperatura en recuperador de calor. 
𝑇𝑠𝑓2: 128.1221  °𝐶   Temperatura del aire precalentado. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶    Temperatura ambiental o del aire. 
𝑘𝑚𝑎𝑡: 46.3 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶   Conductividad térmica del Acero ASTM A36. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 355.6 𝑚𝑚   Diámetro exterior de tubería de aire precalentado. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 342.9 𝑚𝑚   Diámetro interior de tubería de aire precalentado. 
ℎ𝑝→∞: 21.5121 𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶  Coeficiente de convección natural. 
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒: 35.2598 𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶  Coeficiente de convección del aire en el interior de la 
tubería de aire precalentado. 
 
𝛷𝑙 =












        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15 
𝛷𝑙 =











𝜱𝒍 = 𝟏𝟒𝟔𝟐. 𝟕𝟕𝟒𝟓 𝑾/𝒎 
 
d) Cálculo para conocer para la temperatura  de pared interior de tubería de aire 
precalentado. 
𝛷𝑙: 1462.7745𝑊/𝑚   Flujo unitario de calor en tubería de aire precalentado. 
𝑇𝑠𝑓2: 128.1221  °𝐶   Temperatura del aire precalentado. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 342.9 𝑚𝑚   Diámetro interior de tubería de aire precalentado. 
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒: 35.2598 𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶  Coeficiente de convección del aire en el interior de la 
tubería de aire precalentado. 
 
𝛷𝑙 =












        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15 
𝛷𝑙 =









𝑻𝒑𝟏 = 𝟖𝟗. 𝟔𝟏𝟏𝟓 °𝑪 
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e) Cálculo para conocer para la temperatura  de pared exterior de tubería. 
𝛷𝑙: 1462.7745 𝑊/𝑚   Flujo unitario de calor en tubería de aire precalentado. 
𝑘𝑚𝑎𝑡: 46.3 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶   Conductividad térmica del Acero ASTM A36. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 355.6 𝑚𝑚   Diámetro exterior de tubería de aire precalentado. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 342.9 𝑚𝑚   Diámetro interior de tubería de aire precalentado. 
𝑇𝑝1: 89.6115 °𝐶   Temperatura de pared interna en aire precalentado. 
 
𝛷𝑙 =












        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.15 
𝛷𝑙 =









𝜋 ∗ (89.6115 − 𝑇𝑝2)
1




𝑻𝒑𝟐 = 𝟖𝟗. 𝟒𝟐𝟖𝟔 °𝑪 
 
f) Superficie lateral de Precalentador de aire. 
𝐿𝑇−𝐴𝑖𝑟𝑒: 23.9355 𝑚  Altura de Precalentador de aire. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 355.3 𝑚𝑚  Diámetro exterior de Precalentador de aire. 
𝑆𝐿−𝑢𝑛𝑖𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚
2]                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.25 
𝑆𝑙−𝐴𝑖𝑟𝑒.𝑃𝐶𝑎 = 𝜋 ∗ (
355.3
1000⁄ ) ∗ 23.9355 
𝑺𝒍−𝑨𝒊𝒓𝒆.𝑷𝑪𝒂 = 𝟐𝟔. 𝟓𝟔𝟔𝟔 𝒎
𝟐 
 
g) Calor perdido en Precalentador de aire sin aislamiento térmico. 
ℎ𝑝→∞: 21.5121 𝑊/𝑚
2 ∗ °𝐶 Coeficiente de convección natural. 
𝑆𝑙−𝐴𝑖𝑟𝑒.𝑃𝐶𝑎: 26.5666 𝑚
2 Superficie de Precalentador de aire. 
𝑇𝑝2: 89.4286  °𝐶  Temperatura del aire precalentado. 
𝑇𝑎: 28.5615 °𝐶   Temperatura ambiental o del aire. 
Q̇conv.N = hp→∞ ∗ SL−Inst. ∗ (Tp − T∞)                                 Ecuación 1.6 
?̇?𝑇𝑢𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒𝑆/𝐴 = 21.5121 ∗ 26.5666 ∗ (89.4286 − 28.5615 ) 
?̇?𝑻𝒖𝒃.𝒂𝒊𝒓𝒆𝑺/𝑨 = 𝟑𝟒𝟕𝟖𝟓. 𝟕𝟓𝟏𝟗 𝑾 
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h) Calor perdido con aislamiento térmico. 
𝑇𝑝3: 35°𝐶   Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
𝜂𝑎𝑖𝑠𝑙.: 95%   Rendimiento supuesto de aislamiento térmico. 
?̇?𝑃𝑟𝑒𝑐.𝑆/𝐴: 34785.7519 𝑊 Calor perdido en Precalentador de aire sin aislamiento 
térmico. 
 
𝜂𝑎𝑖𝑠 = 1 −
?̇?𝐶/𝐴
?̇?𝑆/𝐴
                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.18 
?̇?𝑇𝑢𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶/𝐴 = (1 − 0.95) ∗ 34785.7519 
?̇?𝑻𝒖𝒃.𝒂𝒊𝒓𝒆𝑪/𝑨 = 𝟏𝟕𝟑𝟗. 𝟐𝟖𝟕𝟔 𝑾 
 
i) Cálculo de calor unitario perdido sin aislamiento térmico 
𝐿𝑇−𝐴𝑖𝑟𝑒: 23.9355 𝑚   Longitud total de tubería de aire precalentado. 










𝒒𝑻𝒖𝒃/ 𝑪.𝑨. = 𝟕𝟐. 𝟔𝟔𝟓𝟔 𝑾/𝒎 
 
j) Temperatura media de aislamiento térmico. 
𝑇𝑝3: 35 °𝐶  Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
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k) Conductividad térmica para “Fibra de vidrio”. 
𝑡𝑚: 62.2143 °𝐶  Temperatura media del aislamiento térmico. 
 
𝑘𝐹.𝑉. = 0.041760 + 0.000232 ∗ 𝑡𝑚 
𝑘𝐹.𝑉. = 0.041760 + 0.000232 ∗ 62.2143 
𝑘𝐹.𝑉. = 0.05619 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶 
 
l) Diámetro y grosor de aislamiento térmico “Fibra de vidrio”. 
𝑇𝑝3: 35°𝐶   Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
𝑇𝑝2: 89.4286 °𝐶  Temperatura de pared externa de tubería. 
𝑞𝑇𝑢𝑏/ 𝐶.𝐴.: 72.6656 𝑊/𝑚 Calor perdido unitario en recuperador aislado. 
𝑘𝐹.𝑉.: 0.05619 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶 Conductividad térmica de “Fibra de vidrio”. 




















𝒅𝟑 = 𝟎. 𝟒𝟔𝟐𝟖𝟓𝒎 
 
Para calcular el grosor de aislamiento térmico se necesitará restar el resultado obtenido 











𝜹𝑨𝒊𝒔𝒍. = 𝟎. 𝟎𝟓𝟑𝟕𝟖 𝒎 
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Rendimiento real de aislamiento térmico en tubería de aire precalentado 
 
a) Diámetro exterior de aislante térmico 
𝛿𝐴𝑖𝑠𝑙.: 3" Grosor de aislamiento térmico. 










𝒅𝟑 = 𝟓𝟎𝟕. 𝟕 𝒎𝒎 
 
b) Calor unitario perdido con nuevo diámetro de aislante. 
𝑇𝑝3: 35°𝐶   Temperatura de pared externa del aislamiento térmico. 
𝑇𝑝2: 89.4286 °𝐶  Temperatura de pared externa de tubería. 
𝑘𝐹.𝑉.: 0.05619 𝑊/𝑚 ∗ °𝐶 Conductividad térmica de “Fibra de vidrio”. 
𝑑3: 507.7 𝑚𝑚   Diámetro exterior de aislamiento térmico. 
 
𝑞′𝑇𝑢𝑏/ 𝐶.𝐴. =

















𝒒′𝑻𝒖𝒃/ 𝑪.𝑨. = 𝟓𝟑. 𝟖𝟑𝟕𝟓 𝑾/𝒎 
 
c) Calor total perdido en tubería por aislamiento térmico. 
𝑞′𝑇𝑢𝑏/ 𝐶.𝐴.: 53.8375 𝑊/𝑚 Calor unitario perdido con aislamiento térmico en 3”. 










𝑸′̇ 𝑻𝒖𝒃.𝒂𝒊𝒓𝒆𝑪/𝑨 = 𝟏𝟐𝟖𝟖. 𝟔𝟐𝟖𝟒 𝑾 
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d) Rendimiento real de aislamiento térmico. 
?̇?𝑇𝑢𝑏.𝑎𝑖𝑟𝑒𝑆/𝐴: 34785.7519 𝑊  Calor total perdido en tubería sin aislamiento térmico. 
 
𝜂𝑎𝑖𝑠 = 1 −
?̇?𝐶/𝐴
?̇?𝑆/𝐴
                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.18 
1288.6284 = (1 − 𝜂′𝑎𝑖𝑠𝑙.) ∗ 34785.7519   
𝜼′𝒂𝒊𝒔𝒍. = 𝟗𝟔. 𝟐𝟗𝟓𝟓 % 
 
Haremos una breve pausa a los cálculos, para hacer una pregunta, ¿La fibra 
de vidrio es cancerígena?, esto en realidad es un mito, varios estudios han 
condenado a la falsedad de tal mito, como es la “Agencia Internacional de 
Investigación del Cáncer” (IARC) en Octubre del año 2001, indica que; “aislantes 
de lana de vidrio, filamentos continuos de vidrio, lana de roca y lana de escoria, no 
están clasificados como cancerígenos para el hombre (Grupo 3)”. Además, de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CE y su modificación del 15 de enero de 2009, las 
lanas minerales no están clasificadas como irritantes (Reglamento CE 790/2009)”, 
de esta forma podemos dar de seguro que la fibra de vidrio no es dañina ni mucho 
menos cancerígena y puede ser utilizado como material en el medio de los cálculos 
de aislamiento térmico como en su instalación, para mayor información revisar el 
Anexo 13, la cual es una ficha técnica de fibra de vidrio del fabricante FiberGlass la 
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3.5) Mejora de implementación 
 
Cálculo de “Nuevo rendimiento de caldera”: 
 
Debido a todos los estudios y cálculos realizados podemos ahora decir 
cuánto ha aumentado nuestro rendimiento con la implementación del recuperador 
de calor, que puede ser obtenido con el siguiente procedimiento y finalizando con 
la comparación del primer rendimiento y el final que ya ha sido modificado por el 
recuperador de calor, de tal manera podemos afirmar: 
 
a) Pérdida de calor variante debido a la temperatura de los gases de combustión en 
la chimenea. 
 
1. Variación térmica debido a los gases de residuales y aire atmosférico. 
𝑇𝑠𝑔: 259.61 °𝐶  Temperatura inicial de los gases de combustión. 





                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.65 
∆𝑇𝑖𝑛 = 259.61 − 28.5615 
∆𝑻𝒊𝒏 = 𝟐𝟑𝟏. 𝟎𝟒𝟖𝟓 °𝑪 
 
2. Cálculo de calor perdido variante por los gases residuales. 
?̇?𝑔𝑐: 1.7639  𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico de los gases residuales en la chimenea. 
𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑔𝑟: 1.1062 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico promedio de los gases residuales. 
∆𝑇𝑖𝑛: 231.0485 °𝐶  Variación térmica debido a los gases residuales y aire 
atmosférico. 
 
?̇? = 𝑚 ∗̇ ∆ℎ = ?̇? ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.4 
?̇?𝑝𝑣 = 1.7639 ∗ 1.1062 ∗ 231.0485 
?̇?𝒑𝒗 = 𝟒𝟓𝟎. 𝟖𝟐𝟕𝟗 𝒌𝑾 
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3. Pérdida variable unitaria en la caldera. 
𝐵𝐻𝑃: 400 𝐵𝐻𝑃  Potencia neta de caldera. 
?̇?𝑝𝑣 = 450.8279 𝑘𝑊  Calor con pérdida variable en la caldera. 
 
?̇?𝑇 = 9.81 ∗ 𝐵𝐻𝑃 ∗ 𝐹𝑐                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.45 
?̇?𝑇 = 400 ∗ 9.81 










?̇?𝒑𝒗 = 𝟏𝟏. 𝟒𝟖𝟖𝟗 % 
 
4. Porcentaje y pérdida fija neta de calor en caldera. 
?̇?𝑝𝑣 = 11.4889 % Calor unitario variante perdido en caldera. 
𝜂𝑇: 81.2993%  Rendimiento total de caldera. 
 
𝜂𝑇 = 100 − ?̇?𝑝𝑣 − ?̇?𝑝𝑓                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.67 
81.2993 = 100 − 11.4889 − ?̇?𝑝𝑓 










?̇?𝒑𝒇 = 𝟐𝟖𝟐. 𝟗𝟗𝟏 𝒌𝑾 
 
Ya conociendo las pérdidas fijas en la caldera se procederá a realizar el cálculo 
para obtener el nuevo rendimiento con la implementación del recuperador de calor, 
de tal manera podemos tener: 
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5. Variación térmica debido a los gases de residuales y aire atmosférico con el 
recuperador de calor implementado. 
𝑇𝑠𝑔: 180 °𝐶  Temperatura final de los gases de combustión. 





                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.65 
∆𝑇′𝑖𝑛 = 180 − 28.5615 
∆𝑻′𝒊𝒏 = 𝟏𝟓𝟏. 𝟒𝟑𝟖𝟓 °𝑪  
 
6. Cálculo de porcentaje y calor neto perdido variante por los gases residuales con 
el recuperador de calor implementado. 
?̇?𝑔𝑐: 1.7639  𝑘𝑔/𝑠  Flujo másico de los gases residuales en la chimenea. 
𝐶𝑝′̅̅ ̅̅ 𝑔𝑟: 1.07001 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶 Calor específico promedio de los gases residuales. 
∆𝑇′𝑖𝑛: 151.4385 °𝐶  Variación térmica debido a los gases residuales y aire 
atmosférico. 
 
?̇? = 𝑚 ∗̇ ∆ℎ = ?̇? ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.4 
?̇?𝑝𝑣/2 = 1.7639 ∗ 1.07001 ∗ 151.4385 
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7. Nuevo rendimiento con la implementación del recuperador de calor: 
?̇?𝑝𝑣/2 = 7.2839 % Calor variable unitario perdido con implementación de recuperador 
de calor en caldera. 
?̇?𝑝𝑓 = 7.2118 % Calor fijo unitario perdido en caldera. 
𝜂𝑇: 81.2993%  Rendimiento inicial de caldera. 
 
𝜂𝑇 = 100 − ?̇?𝑝𝑣 − ?̇?𝑝𝑓                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.67 
𝜂𝑇/2 = 100 − 7.2839 − 7.2118 
𝜼𝑻/𝟐 = 𝟖𝟓. 𝟓𝟎𝟒𝟐 % 
 
∆𝜂 = 𝜂𝑇/2 − 𝜂𝑇                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.69 
∆𝜂 = 85.5042 − 81.2993 
∆𝜼 = 𝟒. 𝟐𝟎𝟒𝟗 % 
 
Podemos afirmar que con la implementación del recuperador de calor, se aumenta la 
eficiencia en 4.2049%. 
 
Cálculo de “Ahorro de combustible residual R-6”: 
 
Con la implementación del recuperador de calor en la chimenea de la 
caldera, reflejará un aumento de eficiencia térmica en la caldera, y por ende un 
ahorro de combustible que se puede justificar haciendo el siguiente procedimiento 
de cálculo: 
𝜌𝑅−6 = 999.4 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad del Petróleo Residual R-6 
 
?̇?𝑈 = 𝑚′̇ 𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ (𝑃𝐶𝐼 + 𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ ℎ′𝑎𝑖𝑟𝑒)                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.35 
3190.1845 = 𝑚′̇ 𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ (43200 + 23.2561 ∗ 129.6352) 
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∆?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 = ?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 − 𝑚′̇ 𝑐𝑏𝑙𝑒 
∆?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 = 0.07272 − 0.06796 
∆?̇?𝒄𝒃𝒍𝒆 = 𝟑. 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎
−𝟑 𝒌𝒈/𝒔 
∆?̇?𝒄𝒃𝒍𝒆 = 𝟑. 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎
−𝟔 𝒎𝟑/𝒔 
∆?̇?𝒄𝒃𝒍𝒆 = 𝟑. 𝟓𝟎𝟗𝟖 𝒈𝒂𝒍 − 𝑼𝑺/𝒉 
 
Para expresar en unidades monetarias el ahorro que reflejaría, se hará uso 
del tiempo de operación de la caldera durante un día, mes y año, por otro lado el 
precio del galón de combustible podemos obtenerlo consultando la Tabla 31, por lo 
cual tenemos que: 
𝑡𝑝𝑜𝑑í𝑎: 23 ℎ/𝑑í𝑎   Tiempo de operación de caldera durante un día. 
𝑡𝑝𝑜𝑚𝑒𝑠: 28 𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠   Días de operación de la caldera durante un mes. 
𝐶𝑅−6: 4.5295 𝑆/𝑔𝑎𝑙 − 𝑈𝑆  Costo del galón de petróleo R-6. 
 
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑 = ∆?̇?𝑐𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑡𝑝𝑜𝑑í𝑎 ∗ 𝑡𝑝𝑜𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑅−6 
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑 = 3.5098 ∗ 23 ∗ 28 ∗ 4.31 
𝑪𝒑𝒓𝒐𝒅 = 𝟗, 𝟕𝟒𝟏. 𝟗𝟒𝟏𝟑 𝑺/𝒎𝒆𝒔 
𝑪𝒑𝒓𝒐𝒅 = 𝟏𝟏𝟔, 𝟗𝟎𝟑. 𝟐𝟗𝟓𝟑 𝑺/𝒂ñ𝒐 
 
Con este cálculo podemos decir que la empresa se puede ahorrar S/. 
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3.6) Selección de soldadura para recuperador de calor 
 
La empresa SWEP (The Schools Water Efficiency Program), especializada 
en fabricación de intercambiadores de calor, aseguran que el mejor material para 
un intercambiador de calor y sus conexiones son con electrodo TIG o MIG/MAG, 
disponiendo en  esto usaremos un electro SUPERCITO. 
 
SOLDEXA una empresa especializada en el comercio de elementos de 
soldadura, da a entender que el electrodo TIGFIL 2010Mo tiene clasificación AWS 
A5.9 / ASME-SFA 5.9 y comercialmente con el código de ER316L, “Varilla sólida 
para el proceso TIG (GTAW) cuyo depósito es un acero inoxidable austeno ferrítico 
de bajo contenido de carbono (0,03%), ideal para unir aceros inoxidables del tipo 
AISI 316L o de similar composición. Sus depósitos tienen una excelente resistencia 
mecánica y resistencia a la corrosión hasta temperaturas por debajo de 400°C.” 
afirma el fabricante, esta soldadura será utilizada en las conexiones interna las 
cuales son; mamparas con coraza y los tubos internos de 1 ¼” a mamparas, la ficha 
técnica del TIGFIL 2010Mo  la podemos ver en (Imagen 29) 
 
Sin embargo para la unión que hay entre los tubos escalonados con las 
mamparas completas del recuperador de calor se utilizará un electrodo para 
proceso TIG o GTAW denominado como TIGFIL 316LG-5, la cual tiene como 
descripción; “Alambre tubular de acero inoxidable para soldadura TIG utilizado en 
la primera capa de unión a tope. Una buena sanidad del cordón se puede obtener 
sin necesidad de respaldo. Este tipo de alambre también puede ser utilizado para 
múltiples capas de soldadura.”, su fabricante SOLDEXA tiene como código al 
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Por otro lado para las conexiones externas como la tubería de aire 
precalentado y la unión del cuerpo del recuperador de calor con la expansión y 
contracción serán con el proceso de soldadura SMAW y con el electrodo 
SUPERCITO PRO, que describe al electrodo como; “Electrodo revestido de tipo 
básico, para ser aplicado con corriente continua polaridad al positivo (75 OCV, 
mín.). Debido al polvo de hierro tiene alto ratio de deposición, además de presentar 
un arco suave con bajo nivel de salpicaduras. La punta del electrodo está grafitado, 
lo que favorece un encendido mucho más rápido del arco. El depósito de soldadura 
presenta alta tenacidad a bajas temperaturas (Hasta -45°C).”, el fabricante 
OERLIKON asegura que el electrodo cumple con las normas AWS A5.1 / ASME-
SFA 5.1 y se encuentra con el nombre comercial de E708-1. (Imagen 27) 
 
Cálculo de capacidad de soldadura 
 
Para poder reducir la complejidad de cálculo se someterá a la soldadura los 
parámetros de funcionamiento críticos del recuperador de calor, y con los resultados 
podríamos favorecer la selección adecuada de la soldadura, se realizarán cálculos 
sometidos a esfuerzos tangencial, longitudinal y térmico, antes de realizar estos 
cálculos se hará la verificación de espesor de tuberías, por otro lado las mamparas 
del recuperador de calor son de ¼” de espesor y la coraza está gobernada por la 
cédula 10 debido a la norma TEMA, para poder encontrar dicho espesor podemos 
consultar a la Tabla 29. 
a) Verificación de espesor de tubería. 
𝑃𝑇: 6916.0809 𝑃𝑎  Presión de servicio en la tubería. 
𝜎𝑦: 250 𝑀𝑃𝑎   Esfuerzo de fluencia del Acero ASTM A36. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 314.66 𝑚𝑚  Diámetro interior de la tubería de aire ingresante. 
𝐶: 0.25 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜  Desgaste de espesor de tubería. (Tabla 27) 
𝑉: 20 𝑎ñ𝑜𝑠   Vida útil de tubería. 









) ∗ 𝐹. 𝑆. +𝐶 ∗ 𝑉 
𝑒 = (
6916.0809 ∗ 10−6 ∗ 314.66
2 ∗ 250
) ∗ 2 + 0.25 ∗ 20 
𝒆 = 𝟓. 𝟎𝟎𝟖𝟕 𝒎𝒎 
Si comparamos este resultado con la normativa de cédula 10 podemos estar 
seguro que la tubería no cederá ante la presión de trabajo y en 20 año con una 
velocidad de corrosión interna de 0.25 mm/año. 
 
b) Relación espesor y radio 
En el diseño de recipientes a presión se tiene que tener en consideración la 
relación que existe entre el espesor y el radio del depósito, Shigley en su libro de 
Diseño en ingeniería mecánica, da entender que la relación 1/20 es muy común en 
tuberías a presión, y tiene un procedimiento específico, verificando esto para poder 
ser aplicado en esta investigación tendríamos: 
𝑒: 6.35 𝑚𝑚   Espesor de tubería cédula 10. 














𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝟑𝟔 < 𝟎. 𝟎𝟓 
 
La relación si cumple, entonces se seguirá el procedimiento que se rige a la 
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c) Esfuerzo transversal en soldadura de tubería. 
𝑃𝑇: 6916.0809 𝑃𝑎  Presión de servicio en la tubería. 
𝑒: 6.35 𝑚𝑚   Espesor de tubería cédula 10. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 314.66 𝑚𝑚  Diámetro interior de la tubería de aire ingresante. 
𝜎𝑡 =




6916.0809 ∗ (314.66 + 6.35)
2 ∗ 6.35
 
𝝈𝒕 = 𝟏𝟕𝟒. 𝟖𝟏𝟑𝟓 𝒌𝑷𝒂 
𝟏𝟕𝟒. 𝟖𝟏𝟑𝟓 𝒌𝑷𝒂 (𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍) < 𝟒𝟖𝟓 𝑴𝑷𝒂 (𝑻𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒅𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂) 
 
d) Esfuerzo longitudinal en soldadura de tubería. 
𝑃𝑇: 6916.0809 𝑃𝑎  Presión de servicio en la tubería. 
𝜙𝑖𝑛𝑡.: 314.66 𝑚𝑚  Diámetro interior de la tubería de aire ingresante. 









𝝈𝒍 = 𝟖𝟓. 𝟔𝟕𝟕𝟐 𝒌𝑷𝒂 
𝟖𝟓. 𝟔𝟕𝟕𝟐  𝒌𝑷𝒂 (𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍) < 𝟒𝟖𝟓 𝑴𝑷𝒂 (𝑻𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒅𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂) 
 
e) Esfuerzo térmico en soldadura de tubería. 
𝛼: 15 ∗ 10−6 °𝐶−1  Coeficiente de dilatación térmica de Acero AISI 316. 
𝐸: 200 𝐺𝑃𝑎   Módulo de elasticidad del Acero AISI 316. 
𝑇1: 28.5615 °𝐶   Temperatura de aire ambiental. 
𝑇2: 128.1221 °𝐶  Temperatura de aire precalentado. 
𝜎𝑙 = 𝛼 ∗ Δ𝑇 ∗ 𝐸 
𝜎𝑙 = 15 ∗ 10
−6 ∗ (128.1221 − 28.5615) ∗ 200 ∗ 10−9 
𝝈𝒍 = 𝟑𝟏𝟖. 𝟓𝟗𝟑𝟗 𝑴𝑷𝒂 
𝟑𝟏𝟖. 𝟓𝟗𝟑𝟗 𝑴𝑷𝒂 (𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐) < 𝟒𝟖𝟓 𝑴𝑷𝒂 (𝑻𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒅𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂) 
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Cantidad de soldadura para el recuperador de calor 
 
a) Para medias lunas centrales. (4 piezas) 
𝐴𝐴: 24.6231 𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝐿𝑡𝐴: 1.3427 𝑚   Longitud de arco de mamparas centrales. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝑚𝐴−𝑠𝑜𝑙𝑑 = 0.5704 𝑘𝑔 
𝒎𝑻/𝑨−𝒔𝒐𝒍𝒅 = 𝟐. 𝟐𝟖𝟏𝟔 𝒌𝒈 (𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐 "𝐄𝐑𝟑𝟏𝟔𝐋") 
 
b) Para tubos con medias lunas centrales. (4 piezas) 
𝐴𝐵: 24.6231 𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝑁𝑡/1: 85   Número de tubos soldados en media luna. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 42.2 𝑚𝑚   Diámetro exterior de tubos de gas residual. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝑚𝐵−𝑠𝑜𝑙𝑑 = 4.7872 𝑘𝑔 
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c) Para contracción gradual en recuperador de calor. (2 piezas) 
𝐴𝐴: 13.4943 𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝐿𝑡𝐴: 1.9163 𝑚   Longitud de arco de mamparas centrales. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝑚𝐶−𝑠𝑜𝑙𝑑 = 0.4461 𝑘𝑔 
𝒎𝑻/𝑪−𝒔𝒐𝒍𝒅 = 𝟎. 𝟖𝟗𝟐𝟐 𝒌𝒈 (𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐 "𝐄𝟕𝟎𝟖 − 𝟏") 
 
d) Para expansión gradual en recuperador de calor. (2 piezas) 
𝐴𝐴: 13.4943 𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝐿𝑡𝐴: 2.0734 𝑚   Longitud de arco de mamparas centrales. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝑚𝐷−𝑠𝑜𝑙𝑑 = 0.4827 𝑘𝑔 
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e) Para mampara completa y tubos ¼”. (2 Piezas) 
𝐴𝐵: 24.6231 𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝑁𝑡/1: 99   Número de tubos soldados en media luna. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 42.2 𝑚𝑚   Diámetro interior de la tubería de aire ingresante. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝑚𝐸−𝑠𝑜𝑙𝑑 = 5.576 𝑘𝑔 
𝒎𝑻/𝑬−𝒔𝒐𝒍𝒅 = 𝟏𝟏. 𝟏𝟓𝟐 𝒌𝒈 (𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐 "𝐑𝟑𝟏𝟔𝐋𝐓𝟏 − 𝟓 ") 
 
f) Mampara completa con coraza. (2 piezas) 
𝐴𝐴: 24.6231 𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝐿𝑡𝐴: 2.0237 𝑚   Circunferencia de mampara completa. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝑚𝐹−𝑠𝑜𝑙𝑑 = 0.8597 𝑘𝑔 
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g) Para tubería de ingreso de aire ambiental a Precalentador. (1 pieza) 
𝐴𝐵: 17.0045𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 323.8 𝑚𝑚  Diámetro exterior de la tubería de aire ingresante. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝒎𝑻/𝑮−𝒔𝒐𝒍𝒅 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟖𝟒 𝒌𝒈 (𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐 𝐄𝟕𝟎𝟖 − 𝟏) 
 
h) Para tubería de aire precalentado. (1 pieza) 
𝐴𝐵: 17.0045𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 355.6 𝑚𝑚  Diámetro exterior de la tubería de aire ingresante. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =
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i) Para tubería aire precalentado con codos. (2 piezas, 4 lados) 
𝐴𝐵: 17.0045𝑚𝑚
2  Área de soldadura con refuerzo adicional en mamparas. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 355.6 𝑚𝑚  Diámetro exterior de la tubería de aire ingresante. 
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑑: 7850 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad de soldadura. 
𝜂𝑝: 65%   Rendimiento de proceso. 
𝜂𝑓: 70%   Rendimiento de penetración de soldadura. 
 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑 =










𝑚𝐼−𝑠𝑜𝑙𝑑 = 0.3277 𝑘𝑔  
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 3.7) Diseño de estructuras metálicas 
 
Cálculo de peso del aire y peso total del Precalentador. 
 
Para poder tener un cálculo preciso en la selección de viga de soporte en el 
Precalentador de aire se tiene que saber cuánto equivale el peso del aire en el 
volumen del Precalentador. 
 
a) Cálculo de peso del aire. 
𝐷′𝑒𝑥𝑡/𝑒𝑞𝑢𝑖: 0.05712 𝑚   Diámetro exterior equivalente. 
𝐿𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙.: 2.32 𝑚   Longitud de Precalentador de Aire. 
𝑔: 9.81 𝑚/𝑠2     Gravedad. 
?̅?𝑎𝑖𝑟𝑒/1,2: 1.00397 𝑘𝑔/𝑚
3  Densidad promedio del aire. 
 




∗ 2.32) ∗ 1.00397 ∗ 9.81 
𝑷𝒂𝒊𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟓 𝑵 
 







(0.05853 + 193.0608 + 5395.5 + 8662.23 + 2854.2185 + 182.0732 + 286.1577)
1000
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Selección de columna 
 
Se seleccionará la columna ideal para poder soportar el Precalentador de 
aire en función del peso ya obtenido y el tipo sujeción que estará sometida, hay que 
dejar en claro que el Precalentador se soportará en 4 vigas, por lo cual su peso será 
distribuido en 4 puntos. 
 
a) Superficie necesaria para soportar la carga. 
𝑃𝑐𝑜𝑙: 4.3933 𝑘𝑁  Fuerza en cada columna. 
𝐹. 𝑆. : 2    Factor de seguridad de diseño. 
𝜎𝐴𝑑𝑚𝑖.: 840 𝑑𝑁/𝑐𝑚
2  Esfuerzo admisible del Acero ASTM A36. 
𝛾𝐴36: 77008.5 𝑁/𝑚
3  Gravedad específica del Acero ASTM A36. 
𝐿𝑐𝑜𝑙: 5.9 𝑚   Longitud de columna. 
 
𝑆𝑛𝑒𝑐/𝑐𝑜𝑙 =
𝑃 ∗ 𝐹. 𝑆.




840 ∗ 105 − 77008.5 ∗ 5.9
 
𝑺𝒏𝒆𝒄/𝒄𝒐𝒍 = 𝟏. 𝟎𝟓𝟏𝟗 ∗ 𝟏𝟎
−𝟒 𝒎𝟐 
𝑺𝒏𝒆𝒄/𝒄𝒐𝒍 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟏𝟗𝟕𝟔 𝒎𝒎
𝟐 
 
Si comparamos nuestro resultado con la Imagen 30, podemos elegir el 
calibre adecuado que soportará nuestra carga, entonces podemos afirmar que el 
perfil requerido para nuestro diseño es W4*13 lb/pie debido a que la superficie que 
tiene este perfiles de 2470 mm2 lo suficientemente para que soporte toda la carga 
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b) Relación de esbeltez en columna. 
𝜎𝑦: 250 𝑀𝑃𝑎  Límite mínimo a la fluencia. 
𝐸: 200 𝐺𝑃𝑎  Módulo de elasticidad del Acero ASTM A36 
 
𝐶𝐶 = √




2 ∗ 𝜋2 ∗ 200 ∗ 109
250 ∗ 106
 
𝑪𝑪 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟔𝟔𝟑𝟕 
 
c) Carga crítica que soportará la columna antes de fallar. 
𝐸: 200 𝐺𝑃𝑎  Módulo de elasticidad del Acero ASTM A36 
𝐴: 2476 ∗ 10−6 𝑚2 Superficie de Viga W4*13 (Ver Imagen 30). 
𝐾: 0.65   Columna empotrada en ambos extremos (Ver Imagen 31). 
𝑟𝑦: 25.5 𝑚𝑚  Longitud mínima en eje Y-Y (Ver Imagen 30). 
𝐿𝑐𝑜𝑙: 5.9 𝑚  Longitud de columna. 
 
𝑃𝑟 =
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Placa de acero en cimentación 
 
a) Superficie necesaria de placa de anclaje. 
𝜎𝑌−𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟.: 4.83 𝑀𝑃𝑎  Esfuerzo admisible del concreto f’c 2000 PSI. 
𝑃𝑐𝑜𝑙: 4.3933 𝑘𝑁  Fuerza en cada columna. 
𝑃𝑢: 19.3 𝑘𝑔/𝑚   Masa unitaria del perfil W4*13. 
𝐿𝑐𝑜𝑙: 5.9 𝑚   Longitud de columna. 







(17.5733 ∗ 103 + (19.3 ∗ 5.9 ∗ 9.81))
4.83 ∗ 106
 
𝑺𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂 = 𝟏. 𝟏𝟒𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎
−𝟑 𝒎𝟐 
𝑺𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂 = 𝟏𝟏. 𝟒𝟎𝟖𝟗 𝒄𝒎
𝟐 
 
Si bien es cierto la superficie mínima de nuestra placa es de 11.4089 cm2, 
y esto puede ser una palca cuadrada de dimensiones 3.3776 cm en cada lado, pero 
la viga W4*13 tiene en altura y ancho dimensiones de 103*106 cm, por lo cual sería 
mejor escoger una placa cuadrada que tenga dimensiones de 250 cm en cada lado 
 
b) Presión en placa cuadrada. 
𝑃𝑐𝑜𝑙: 4.3933 𝑘𝑁 Fuerza en cada columna. 
𝑃𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜: 1.1171 𝑘𝑁 Peso del acero de la viga W4*13. 
𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎: 0.0625 𝑚










𝒇𝒑 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟗𝟒𝟒 𝒌𝑷𝒂 
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c) Dimensiones “m” y “n” de placa. 
𝑁: 250 𝑚𝑚  Lado de placa de acero. 
ℎ: 106 𝑚𝑚  Altura de viga W4*13 (Ver Imagen 30). 
  
𝑚 =




250 − 0.95 ∗ 106
2
 
𝒎 = 𝟕𝟒. 𝟔𝟓 𝒎𝒎 
 
𝐵: 250 𝑚𝑚  Lado de placa de acero. 
𝑏: 103 𝑚𝑚  Altura de viga W4*13 (Ver Imagen 30). 
  
𝑛 =




250 − 0.8 ∗ 103
2
 
𝒏 = 𝟖𝟑. 𝟖 𝒎𝒎 
 
d) Grosor de placa. 
𝑛: 83.8 𝑚𝑚  Longitud equivalente de impacto en placa. 
𝑓𝑝: 105.944 𝑘𝑃𝑎 Presión en placa cuadrada. 
𝜎𝑦: 250 𝑀𝑃𝑎  Límite mínimo a la fluencia del acero ASTM A36. 
 




𝑡𝑃 = 83.8 ∗ √
105.944 ∗ 103
0.25 ∗ 250 ∗ 106
 
𝒕𝑷 = 𝟑. 𝟒𝟓𝟎𝟏𝟖 𝒎𝒎 
Según el cálculo efectuado la plancha necesita un espesor de 3.45018 mm, 
sin embargo nosotros escogeremos un placa de ¼” es decir 6.35mm con la finalidad 
de poder aprovechar la misma plancha de metal que se utilizará en las mamparas 
del Precalentador de aire. 
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Cimentación de columnas 
 
La cimentación nos servirá para reforzar el terreno base dónde se instalará 
el sistema de precalentamiento de aire. 
 
a) Cálculo para base de cimentación. 
𝜎𝑎−𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜.: 4.83 𝑀𝑃𝑎   Esfuerzo admisible del concreto f’c 2000 PSI. 
𝑃𝑐𝑜𝑙: 4.3933 𝑘𝑁   Fuerza en cada columna. 
𝑃𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜: 1.1171 𝑘𝑁   Peso del acero de la viga W4*13. 
𝑃𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎: 0.03056 𝑘𝑁   Peso de placa de Acero ASTM A36. 
𝛾𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜: 2.2 ∗ 10




𝜎𝑎−𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜. − 𝛾𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑒
 
𝑏2 =
439.33 + 111.71 + 3.056
3.8 − 2.2 ∗ 10−3 ∗ 𝑏/2
 
𝒃 ∗ 𝟐 = 𝟏𝟐. 𝟎𝟓𝟑𝟔 𝒄𝒎 
𝒃 = 𝟔. 𝟎𝟐𝟕𝟐 𝒄𝒎 
 
A pesar de las dimensiones encontradas será recomendable utilizar las 
medidas de 25cm por cada lado siendo cuadrado mientras que la profundidad será 
de 20cm. 
 
Selección de pernos de anclaje 
 
Estos pernos de anclaje serán de grado SAE 2 y sus datos podemos 
encontrarlos en la Tabla 36, y los datos del suelo de diseño lo encontramos en la 
Tabla 35, para este diseño es necesario también saber la carga que el viento ejerce 
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a) Carga de viento en estructura de soporte 
𝑃𝑣: 0.75 𝑘𝑃𝑎  Presión generada en la superficie de la estructura. 
𝑃𝑚: 0.6   Factor de multiplicación por geometría. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 0.660 𝑚  Diámetro exterior de coraza de Precalentador de aire. 
𝐿𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙.: 2.32 𝑚 Longitud de Precalentador de Aire. 
 








𝑭𝑽 = 𝟏𝟎𝟖𝟐. 𝟑𝟒𝟏𝟓 𝑵 
 
b) Cálculo de momento producido por el viento. 
𝐹𝑉: 1082.3415 𝑁 Fuerza del viento generada en la estructura. 
𝐿𝑐𝑜𝑙: 5.9 𝑚  Longitud de columna. 
 
𝑀𝑉 = 𝐹𝑉 ∗ 𝐿 
𝑀𝑉 = 1082.3415 ∗ 5.9 
𝑴𝑽 = 𝟔𝟑𝟖𝟓. 𝟖𝟏𝟒𝟗 𝑵𝒎 
 
c) Tensión en cada perno de la placa. 
𝑀𝑉: 6385.8149 𝑁𝑚  Momento generador por el viento en estructura. 
𝐷𝐸/𝑃𝑙: 0.20 𝑚   Distancia entre ejes de pernos. 
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d) Determinación del diámetro de perno. 
𝑇𝑉: 7982.2686  𝑁  Tensión del viento generada en cada perno de anclaje. 
𝜎𝑌: 413.6855 𝑀𝑃𝑎  Límite de fluencia del perno SAE Grado 2. 
 








𝑫 = 𝟓. 𝟐𝟐𝟒𝟕 𝒎𝒎 
 
Por cuestiones de seguridad se escogerá un perno “Duble end Stud NF E25-
135 – M8 x 100 .bm20”, de grado SAE 2, los detalles de cimentación y de los pernos 
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3.8) Presupuesto de construcción del proyecto 
 
En la zona de La Libertad existen variedades de empresas que se dedican 
al rubro metal mecánica, entre ellas las más conocidas en este ámbito son 
Steelworks y Miramar, comúnmente estas empresas realizan las cotizaciones de 
proyectos en acero con un precio unitario, es decir cobran por cada kilogramo de 
acero que se requerirá, este precio unitario contiene en sustancia a los perfiles a 
utilizar, planchas de acero y soldadura, dicho precio unitario está cotizado en 2.5 
$/kg-acero. 
 
Presupuesto de estructuras metálicas 
 
Las estructuras de soporte para todo el sistema constará de columnas tipo 
W4x13 lb/pie, las cuales fueron calculadas previamente, por otro lado con la 
intención de reforzar la estabilidad de la estructura se ensamblarán arriostres con 
perfiles angulares tipo L2.5x2.5x0.25, L2x2x0.25 y L1.5x1.5x0.25, y para las 
planchas de metal en la zapatas se usarán planchas navales de 1/4" de espesor 
que también se obtuvo de cálculo, en la imagen 30 podemos darnos cuenta de cuál 
es la participación de cada elemento estructural previamente definido, el perfil 
W4x13 tiene mayor relevancia debido a que son las columnas y vigas tensoras de 
las estructuras mientras que los perfiles L1.5x1.5x0.25 tienen poca presencia ya 
que sólo se utiliza en la parte superior de la estructura para provocar una colisión 
con el cuerpo del recuperador de calor. 
 
         Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 17. Análisis de costos del Acero ASTM A36 
 
De la imagen 17, podemos entender mejor en qué materiales se estará 
realizando la inversión de la construcción de estructuras metálicas de soporte, cabe 
resaltar que estos precios están en función del peso del material, en este caso será 
del Acero ASTM A36 que se necesitará para poder construir la estructura metálica 
de soporte, dichos pesos están descritos a partir de la Tabla 39 hasta la Tabla 41, 
que fueron a su vez calculados con el programa de diseño mecánico Soldiworks 
Premiun 2016, podemos ver en la imagen 17 que el mayor precio que se tiene es 
en los perfiles W14x13, siguiéndoles los perfiles L2.5x2.5x0.25 como tercer lugar 
está plancha de 1/4" de espesor, y el cuarto puesto está el perfil L2x2x0.25 y en 
último lugar están los perfiles L1.5x1.5x0.25, de los perfiles angulares tipo L se 

















COSTO DE ACERO [$]
INVERSIÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A36
W4x13 L2.5x2.5x0.25 L2x2x0.25 L1.5x1.5x0.25 PL 1/4"
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Presupuesto de Precalentador, conexiones y equipos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 18.  Descripción de inversión por ítem en materiales, fabricación y equipos 
 
 En la imagen 18 que precede a este texto, podemos entender que le 
ventilador SODECA es el ítem más caro que hay en la cotización con un valor de 
S/. 18,127.05, sin embargo este ítem es uno de los fundamentales, ya que sin la 
presión que genera este en el aire no se podría vencer a la caída de presión 
generada por el Precalentador de aire, el segundo ítem más costoso son los tubos 
de 1 ¼” cédula 40 que tienen como variante al Acero AISI  316L especial para 
intercambiadores de calor que trabajan con gases residuales, el tercer ítem son los 
tubos de 14” cédula 10 estos tubos conduce al aire precalentado al hogar térmico, 
el tubo de 26” cédula 10 preside el cuarto lugar, este es la coraza del Precalentador 
de aire, el tubo de 12” cédula 10 ocupa el quinto lugar, estos conformar la conexión 
del aire ingresante al Precalentador de aire, y también se tienen un área reducida 
de planchas de 1/4" de espesor para poder formar una plataforma, y como menor 
precio tenemos las uniones permanentes que son las soldaduras. 
 









INVERSIÓN EN MATERIALES,  FABRICACIÓN LOCAL 
Y  EQUIPOS 
Ventilador SODECA Soldadura PL 1/4"
Tubo 1 1/4" SCH 40 Tubo 12" SCH 10 Tubo 14" SCH 10
Tubo 28" SCH 10
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Presupuesto de aislamiento térmico en sistema 
 




3/𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  Volumen de colchoneta de aislamiento térmico. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 711 𝑚𝑚    Diámetro exterior de Precalentador de aire. 












𝑼𝒂𝒊𝒔𝒍/𝟓𝟎 = 𝟏. 𝟐𝟔𝟓𝟑 ≈ 𝟐 𝑪𝒐𝒍𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 
 




3/𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  Volumen de colchoneta de aislamiento térmico. 
𝜙𝑒𝑥𝑡.: 533.4 𝑚𝑚   Diámetro exterior de Precalentador de aire. 











𝑼𝒂𝒊𝒔𝒍/𝟖𝟎 = 𝟐. 𝟖𝟐𝟎𝟓 ≈ 𝟑 𝑪𝒐𝒍𝒄𝒉𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 
 
Los datos técnicos y económicos de los aislamientos lo podemos encontrar 
en las imágenes 27 y 28, y los costos para la implementación en el sistema lo 
podemos encontrar en la Tabla 41.  
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Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 19.  Descripción de inversión por aislamiento térmico 
   
La imagen 19 describe básicamente la repartición de inversión en cada tipo 
de aislamiento térmico, preside en la gráfica el aislamiento de 80mm de espesor 
debido a se utiliza en toda la tubería de aire Precalentador, ambos aislamientos 
















0 100 200 300 400 500 600 700
S/.179.80
S/.617.93
PRECIOS DE AISLAMIENTO TÉRMICOS
PRECIOS DE AISLAMIENTO TÉRMICOS
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Presupuesto de instalaciones eléctricas 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 20.  Descripción de inversión por aislamiento térmico 
  
En la imagen 20 podemos ver en qué se piensa invertir en el sistema 
eléctrico del proyecto, principalmente están los contactores con un monto elevado 
de S/. 1,929.00 mientras que los conductores eléctricos THW 90 – AWG 6 costarían 
un total de S/. 900.00 y el relé bimetálico estaría costando S/. 550.00 y finalizando 
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3.9) Costo de operación del Precalentador de aire 
 
Es necesario calcular el costo de operación debido a que habrá un consumo 
continuo del motor eléctrico que accionará al ventilador ya que sin este el 
Precalentador de aire no funcionaría adecuadamente y el beneficio no se vería 
reflejado en el proyecto, los datos de cálculo es básicamente saber el tiempo de 
operación de la caldera y la potencia nominal del motor eléctrico. 
𝑡𝑝𝑜𝑑í𝑎: 23 ℎ/𝑑í𝑎  Tiempo de operación de caldera durante un día. 
𝑡𝑝𝑜𝑚𝑒𝑠: 28 𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠  Días de operación de la caldera durante un mes. 
𝐶𝑘𝑊−ℎ: 0.18 𝑆/𝑘𝑊 − ℎ Costo del kilowatt hora en la fábrica. 
𝑃: 22 𝑘𝑊   Potencia requerida del motor para accionar el ventilador. 
 
𝐶𝑂𝑃 = 𝑃 ∗ 𝑡𝑝𝑜𝑑í𝑎 ∗ 𝑡𝑝𝑜𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑘𝑊−ℎ 
𝐶𝑂𝑃 = 22 ∗ 23 ∗ 28 ∗ 0.18 
𝑪𝑶𝑷 =  𝟐, 𝟓𝟓𝟎. 𝟐𝟒 𝑺/𝒎𝒆𝒔 
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3.10) Análisis económico financiero de Precalentador de aire 
 
a) Inversión total que implica el Precalentador de Aire 
 
Después de haber hecho los cálculos analíticos y la selección de los materiales 
convenientes para el proyecto se le presentará una tabla resumen de todos los ítems 
que se comprarán para poder realizar el proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 




















Perfil W4x13 3376.29 29 2.5 - $8,440.725 
Perfil L1.5x1.5x0.25 71.76 4 2.5 - $179.400 
Perfil L2x2x0.25 128.08 9 2.5 - $320.200 
Perfil L2.5x2.5x0.25 737.26 21 2.5 - $1,843.150 
Plancha 1/4" ASTM A36 201.19 5 2.5 - $502.975 
Plancha 1/4" AISI 316L 48.92 2 2.65 - $129.638 
Tubo 1 1/4" Cédula 40 883.53 44 2.65 - $2,341.355 
Tubo 12" Cédula 10 131.34 1 2.65 - $348.051 
Tubo 14" Cédula 10 689.71 3 2.5 - $1,724.275 
Tubo 26" Cédula 10 284.53 1 2.5 - $711.325 
ELECTRODO “ER316L” 21.4304 - 2.5 - $53.576 
ELECTRODO “R316LT1-5” 11.52 - 2.5 - $28.800 
ELECTRODO “E708-1” 5.5139 - 2.5 - $13.785 
Fibra de vidrio Aislanglass [1.2x12x50] - 2 - 27.5 $55.000 
Fibra de vidrio Aislanglass [1.2x9.6x80] - 3 - 62.98 $188.940 
Conductor THW – 90, AWG 6 / 100m - 2 - 137.61 $275.220 
Contactores 3RT1044-TAN20 - 3 - 196.6 $589.800 
Relé Bimetálico 3RU1146-4MB0 - 1 - 169.7 $169.700 
Pulsadores 3SB3653-0AA41/3SB3654-0AA21 - 2 - 49.63 $99.260 
Ventilador SODECA CAS-971-2T-30 - 1 - 5544 $5,543.889 
     $23,559.063 
     S/.77,038.135 
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b) Simulación de financiamiento del sistema de Precalentado de Aire 
 
Ya especificada la inversión total se hará la simulación de financiamiento para 
el proyecto el cual se hará con el banco Scotiabank con una tasa efectiva anual de 
7.64%, así fue declarado por la Súper intendencia de banca y seguros en el día 




Descripción    Monto (S/.) 
Aporte propio, % Inversión total 15%  S/.         11,555.72  
Financiamiento    S/.         65,482.42  
Total inversión    S/.         77,038.14  
Condiciones del Financiamiento 
Descripción    Monto (S/.) 
Préstamo    S/.         65,482.42  
Tasa efectiva anual   7.64% 
Tasa efectiva mensual   0.62% 
Plazo, meses   12 
cuota mensual, Soles/mes    S/.           5,677.60  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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c) Programación de pagos mensuales del proyecto financiado 
 
Debido a que ya se fijó la tasa efectiva anual del interés se puede determinar la 
programación de pagos, y su resumen es la siguiente tabla: 
 
  Plan de Pagos mensuales 
Mes Préstamo Interés Amortización Cuota Saldo 
1 S/.65,482.42 S/.402.98 S/.5,274.62 S/.5,677.60 S/.60,207.79 
2 S/.60,207.79 S/.370.52 S/.5,307.08 S/.5,677.60 S/.54,900.71 
3 S/.54,900.71 S/.337.86 S/.5,339.74 S/.5,677.60 S/.49,560.97 
4 S/.49,560.97 S/.305.00 S/.5,372.60 S/.5,677.60 S/.44,188.36 
5 S/.44,188.36 S/.271.94 S/.5,405.67 S/.5,677.60 S/.38,782.69 
6 S/.38,782.69 S/.238.67 S/.5,438.93 S/.5,677.60 S/.33,343.76 
7 S/.33,343.76 S/.205.20 S/.5,472.41 S/.5,677.60 S/.27,871.35 
8 S/.27,871.35 S/.171.52 S/.5,506.08 S/.5,677.60 S/.22,365.27 
9 S/.22,365.27 S/.137.64 S/.5,539.97 S/.5,677.60 S/.16,825.30 
10 S/.16,825.30 S/.103.54 S/.5,574.06 S/.5,677.60 S/.11,251.24 
11 S/.11,251.24 S/.69.24 S/.5,608.36 S/.5,677.60 S/.5,642.88 
12 S/.5,642.88 S/.34.73 S/.5,642.88 S/.5,677.60 S/.0.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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d) Flujo de caja financiero del proyecto 
 
El flujo de caja financiero del proyecto se está estimando en 10 años por lo cual nuestro flujo será el siguiente: 
Flujo de Caja Financiero 
  Año 
Pago Servicio de deuda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Préstamo -S/.65,482                     
ínteres   S/.2,648.84                   
Amortización, S./año   S/.65,482.42                   
Costo Operación, S./año   S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 
Total egresos, S./año   S/.98,734.13 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 S/.30,602.88 
Beneficio anual   S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 S/.116,903.30 
 FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 -S/.65,482 S/.18,169.16 S/.86,300.42 S/.86,300.42 S/.86,300.42 S/.86,300.42 S/.86,300.42 S/.86,300.42 S/.86,300.42 S/.86,300.42 S/.86,300.42 
Fuente: Elaboración propia. 
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e) Cálculo de VAN, TIR y PRI del proyecto 
 
Como paso final debemos de determinar el VAN, TIR y PRI del proyecto y el 
resumen es el siguiente: 
COK 7.64%  
VAN S/.459,827  
TIR 84%  
Número de años 10 Años 
   
PRI (Años) 1.68 Años 
PRI: Periodo de Retorno de la Inversión 
PRI (Años)= (VA(Io)/(VA(Bn)/N) 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 10. VAN, TIR y PRI 
 
Si consultamos a las imágenes 11 y 12 podemos recomendar al proyecto como 
viable tanto técnica, económica y financieramente a una tasa de 7.64% otorgada por el 
banco Scotiabank. 
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3.11) Cálculos ambientales 
 
Como aporte a la gestión ambiental de Vitapro S.A., este proyecto tiene 
también como finalidad disminuir la cantidad de dióxido de carbono al ambiente y 
mejorar la calidad del ambiente de trabajo y también a los residentes cercanos a la 
fábrica, en esta parte citaremos algunos cálculos previamente realizados como son 
la relación aire combustible, el flujo del combustible, el ahorro de combustible y la 
ecuación de balance estequiométrico. 
 
Cálculo de emisión de CO2 sin Precalentador de aire 
 
a) Masa de dióxido de carbono en el gas residual. 
𝑀𝐶𝑂2: 44 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙    Masa molar del dióxido de carbono. 
𝑁𝐶𝑂2: 9.166 𝑚𝑜𝑙    Número de moles de dióxido de carbono en la 
mezcla. 
 
𝑚𝐶𝑂2 = 𝑁𝐶𝑂2 ∗ 𝑀𝐶𝑂2                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.73 
𝑚𝐶𝑂2 = 9.166 ∗ 44 
𝒎𝑪𝑶𝟐 = 𝟒𝟎𝟑. 𝟑𝟎𝟒 𝒌𝒈 − 𝑪𝑶𝟐 
 
b) Relación de dióxido de carbono – combustible. 
Para pode encontrar esta relación nosotros tomaremos como muestra 100 
kg de combustible. 
𝑅𝑎−𝑐𝑏𝑙𝑒: 23.2561 [𝑘𝑔 − 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑘𝑔 − 𝑐𝑏𝑙𝑒] Relación aire combustible de la mezcla. 
𝑚𝐶𝑂2: 403.304 𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2   Masa de dióxido de carbono en gas residual. 










𝑹𝑪𝑶𝟐−𝒄𝒃𝒍𝒆 = 𝟒. 𝟎𝟑𝟑𝟎𝟒 𝒌𝒈 − 𝑪𝑶𝟐/𝒌𝒈 − 𝒄𝒃𝒍𝒆 
 
Página | 155                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
c) Flujo másico de CO2 en el gas residual. 
𝑅𝐶𝑂2−𝑐𝑏𝑙𝑒: 4.03304 𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2/𝑘𝑔 − 𝑐𝑏𝑙𝑒 Relación dióxido de carbono - combustible 





                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.74 
?̇?𝐶𝑂2 = 0.07272 ∗ 4.03304 
?̇?𝑪𝑶𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟑𝟐𝟖 𝒌𝒈 − 𝑪𝑶𝟐/𝒔 
?̇?𝑪𝑶𝟐 = 𝟏𝟎𝟓𝟓. 𝟖𝟏𝟕𝟔 𝒌𝒈 − 𝑪𝑶𝟐/𝒉 
 
Cálculo de emisión de CO2 con Precalentador de aire 
 
a) Flujo másico de CO2 en el gas residual con Precalentador de aire. 
𝑅𝐶𝑂2−𝑐𝑏𝑙𝑒: 4.03304 𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2/𝑘𝑔 − 𝑐𝑏𝑙𝑒 Relación dióxido de carbono - combustible 
𝑚′̇ 𝑐𝑏𝑙𝑒: 0.06902    Flujo másico de dióxido de carbono con 





                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.74 
?̇?′𝐶𝑂2 = 0.06902 ∗ 4.03304 
?̇?′𝑪𝑶𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟑𝟔 𝒌𝒈 − 𝑪𝑶𝟐/𝒔 
𝒎′̇ 𝑪𝑶𝟐 = 𝟏𝟎𝟎𝟐. 𝟎𝟗𝟕𝟓 𝒌𝒈 − 𝑪𝑶𝟐/𝒉 
 
b) Reducción porcentual de dióxido de carbono. 
?̇?𝐶𝑂2: 1055.8176 𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2/ℎ  Flujo másico de CO2 en el gas residual. 
𝑚′̇ 𝐶𝑂2: 1002.0975 𝑘𝑔 − 𝐶𝑂2/ℎ Flujo másico de CO2 en el gas residual con 











) ∗ 100 
%𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟓. 𝟎𝟖𝟖 % 
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c) Proyección de reducción de emisión de CO2 en un año. 
𝑡𝑝𝑜𝑑í𝑎: 23 ℎ/𝑑í𝑎   Tiempo de operación de caldera durante un día. 
𝑡𝑝𝑜𝑚𝑒𝑠: 28 𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠   Días de operación de la caldera durante un mes. 
 
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑛𝑢. = ∆?̇?𝐶𝑂2 ∗ 𝑡𝑝𝑜𝑑í𝑎 ∗ 𝑡𝑝𝑜𝑚𝑒𝑠 
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑛𝑢. = (1055.8176 − 1002.0975) ∗ 23 ∗ 28 
𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝑨𝒏𝒖. = 𝟑𝟒, 𝟓𝟗𝟓. 𝟕𝟒𝟒𝟒 𝒌𝒈 − 𝑪𝑶𝟐/𝒎𝒆𝒔 
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4) Discusiones 
 
- Bringas Quesquen (2013), en su tesis titulada “Factibilidad técnico económica de la 
instalación de una pre calentador de aire por gases residuales para aumentar el 
rendimiento de la caldera piro tubular de 400 BHP en la empresa Danper S.A.C.”, 
obtuvo 87% de eficiencia de la ficha técnica de la caldera más no de un cálculo real. 
 
- Paredes Mercado Traian (Autor), basado en la  Norma técnica peruana 350.300:2001, 
después de haber obtenido nuestros resultados, tenemos que el rendimiento es de 
81.2993% y el calor útil de la caldera es de 3190.1845 kW y las pérdidas clasificadas 
según esta norma son: 13.35% por “Pérdidas por entalpía de los gases residuales”, 
0.9152% por “Pérdidas por inquemados gaseosos”, 1.57% debido a la “Pérdida por 
inquemados sólidos”, 1.7629% se debe a “Pérdidas por convección” y 1.0825% debido 
a “Pérdida por radiación”, nuestra fundamentación teórica avala nuestros cálculos 
(Páginas 31 - 34) ajustadas a la NTP 350.301:2001, estando estos resultados dentro 
del rango  B según la norma NTP 350.301:2009, existiendo siempre el compromiso de 
mejorar teniendo como meta mantenerse en el rango A, por lo tanto nuestros 
resultados están enmarcados dentro de los rangos recomendados por nuestra 
fundamentación teórica adecuados a la NTP 350.300:2001. 
 
- Bringas Quesquen (2013), en su tesis titulada “Factibilidad técnico económica de la 
instalación de una pre calentador de aire por gases residuales para aumentar el 
rendimiento de la caldera piro tubular de 400 BHP en la empresa Danper S.A.C.”, 
propuso un recuperador de calor con las siguientes características: Potencia térmica 
de 107.317 kW, la altura neta de 1.42m, diámetro de coraza de 935mm y 145 tubos de 
1”, con estos parámetros del recuperador de calor se obtuvo un aumento de 
rendimiento igual a 2.2202%. 
 
- Paredes Mercado Traian (Autor), Después de haber hecho nuestro diagnóstico, 
haberlas ajustado a los requerimientos de la NTP 350.301:2001 determinamos que el 
rendimiento de la caldera estaría enmarcado en el rango B siendo necesario pasar al 
rango A para poder pasar satisfactoriamente las auditorías tanto internas como 
externas así cómo nuestra responsabilidad con el ambiente tomando la decisión de 
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adicionar un Precalentador de Aire con las siguientes especificaciones técnicas: 
Potencia térmica de 169.5555 kW, Altura de 2.32m, un diámetro de coraza de 660 mm 
y 99 tubos de 1 ¼” cédula 40 para transferir el calor al aire y así calentarlo, logrando 
aumentar el rendimiento en 4.2049% es decir de 81.2993% a 85.5042% y 
consecuentemente las mejoras económicas que repercuten a la empresa. 
 
- Bringas Quesquen (2013), en su tesis titulada “Factibilidad técnico económica de la 
instalación de una pre calentador de aire por gases residuales para aumentar el 
rendimiento de la caldera piro tubular de 400 BHP en la empresa Danper S.A.C.”, 
obtiene en su proyecto una inversión total de $ 10,518.28 y da un próximo de 20 años 
los beneficies netos obteniendo un TIR de 385% y un VAN de $ 257,760 un PRI 
equivalente a 0.78 años y todo esto a una tasa de interés anual de 14%. 
 
- Paredes Mercado Traian (Autor), La factibilidad económico financiera de nuestro 
proyecto está dada por un monto de inversión global de S/. 77,038.14, el flujo de caja 
es evaluado en 10 años generado un TIR de 84%, VAN de S/. 459.827 y un PRI igual 
a 1.68 años y todos los cálculos fueron sometidos a una tasa de interés anual real de 
7.64% del banco Scotiabank, que fue obtenido en la web de la Súper intendencia de 
banca y seguros (SBS).  
 
- Farje Epiquién (2013), en su tesis “Diseño de un condensador parcial a mezcla de 
gases residuales por agua fría para la caldera acuotubular N°5 de 20 TM/H en la 
empresa agroindustrial Casa Grande Para Reducir el impacto medio ambiental”, 
obtuvo como disminución de emisión de CO2 una cantidad de 4.0696 ton/h-CO2. 
 
- Paredes Mercado Traian (Autor), La elaboración del estudio del impacto ambiental para 
la propuesta está centrada en la disminución de la huella de carbono pasando de 




Página | 159                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
5) Conclusiones 
 
- De los cálculos realizados para la obtención del rendimiento total actual de la caldera 
es de 81.2993% y las pérdida que la componen son, 13.35% por “Pérdidas por entalpía 
de los gases residuales”, 0.9152% por “Pérdidas por inquemados gaseosos”, 1.57% 
debido a la “Pérdida por inquemados sólidos”, 1.7629% se debe a “Pérdidas por 
convección” y 1.0825% debido a “Pérdida por radiación”, cuyas ecuaciones están 
avaladas por la NTP 350.300:2001., con este rendimiento la caldera APIN Pirotubular 
de 400 BHP tiene un calor útil de 3190.1845 kW. 
 
- Como se expuso anteriormente la idea principal es aumentar el rendimiento de la 
caldera y la propuesta más concreta para Vitapro S.A. es la adición de un 
Precalentador de Aire y al mismo tiempo esto conllevará aumentar el rango de 
eficiencia en la caldera. 
 
- Para aumentar el rendimiento de la caldera APIN Pirotubular 400 BHP se está 
planteando la instalación de un Precalentador de Aire, el cual conlleva una inversión 
inicial de S/. 84,291.9394 que contiene, la fabricación del Precalentador de aire, 
tuberías de ingreso y salida de aire, soportería del Precalentador y sistema de tubería, 
ventilador inyector, aislamiento térmico e instalaciones eléctricas, mientras que le 
beneficio económico de la instalación será de  S/.9,741.9413 mensuales, sin embargo 
el PRI (Periodo de retorno de inversión) es equivalente a 8.6525 Meses (9 meses) y el 
costo de operación del Precalentador de aire que básicamente se trata del Ventilador 
Inyector es igual a 2550.24 S/./mes. 
 
- El impacto ambiental que tendrá la instalación de este proyecto al ambiente es reflejado 
en una reducción de emisión de CO2 equivalentemente a 415,148.9328 kg-CO2/año, 
con esto podemos decir que este proyecto ayudará a disminuir y reducir la expansión 
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6) Recomendaciones 
 
- Con la intención de tener resultados más precisos se le recomienda a la empresa 
conocer en mayor detalle los datos del combustible, como la fórmula química y las 
participaciones específicas de los elementos del combustible antes y después de la 
combustión, como por ejemplo la cantidad de cenizas y azufre así como su oxidación 
después de la combustión, dichos datos pueden ser obtenidos de un análisis en el 
interior de la fábrica o consultado al proveedor. 
 
- Debido a este proyecto se reducirá la emisión de CO2 y por lo tanto podría ser evaluada 
por una empresa externa con la intensión de obtener un certificado avalando que sí 
disminuye en cierta cantidad la emisión de CO2 al ambiente, y con este certificado 
también se podría participar por bonos de carbonos establecidos por el “Protocolo de 
Kyoto”. 
 
- Se recomienda a la empresa elaborar un plan de mantenimiento preventivo al 
Precalentador de Aire para poder así mantener su potencia útil durante un mayor 
tiempo. 
 
- Se recomienda también la preferencia de una instalación de un variador de frecuencia 
para el ventilador ante un reductor de velocidad mecánico, esto con la intención de 
disminuir la potencia utilizada del motor eléctrico de forma directa y por ende también 
disminuiría el consumo eléctrico por parte del ventilador y también ayudaría 
indirectamente a emitir cierta cantidad de CO2 al no demandar el consumo de 
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Tabla 11: Análisis de registro de emisiones de gases residuales 
 
 
Análisis de registro de emisiones de Gases Residuales (Datos Recibidos de Vitapro S.A.) 
 
Concentración de CO2 Unidades Concentración de O2 Unidades Concentración de CO Unidades 
 7.21 % 11.9 % 22 % 
 9.12 % 8.2 % 43 % 
 7.62 % 7.3 % 39 % 
 9.84 % 8.6 % 38 % 
 9.76 % 8.2 % 36 % 
 8.74 % 5.3 % 47 % 
 9.7 % 3.9 % 17 % 
 9.35 % 10.3 % 42 % 
 8.77 % 9.9 % 49 % 
 7.21 % 11.9 % 9 % 
 9.76 % 8.2 % 38 % 
 7.62 % 7.3 % -   
 13.27 % 4.3 % -   
 9.84 % 8.6 % -   
 9.68 % 3.6 % -   
Promedio 9.1660 % 7.8333 % 0.003455 % 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Ficha de observación – “Zona de calderas” 
 
 Ficha de observación - "Zona de Calderas" 
 Velocidad del viento Temperatura ambiental Temperatura superficial 
 
Fecha y hora de registro Cantidad Magnitud Fecha y hora de registro Cantidad Magnitud Fecha y hora de registro Cantidad Magnitud 
 11/05/17 - 9:30 am 0.504 m/s 11/05/17 - 9:30 am 28.8 °C 11/05/17 - 9:30 am 38.47 °C 
 11/05/17 - 10:30 am 0.299 m/s 11/05/17 - 10:30 am 28.8 °C 11/05/17 - 10:30 am 40.05 °C 
 11/05/17 - 11:30 am 0.322 m/s 11/05/17 - 11:30 am 28.8 °C 11/05/17 - 11:30 am 39.8 °C 
 11/05/17 - 12:30 am 0.385 m/s 11/05/17 - 12:30 am 28.7 °C 11/05/17 - 12:30 am 38.5 °C 
 11/05/17 - 1:30 pm 0.481 m/s 11/05/17 - 1:30 pm 28.7 °C 11/05/17 - 1:30 pm 40 °C 
 11/05/17 - 2:30 pm 0.585 m/s 11/05/17 - 2:30 pm 28.7 °C 11/05/17 - 2:30 pm 42 °C 
 11/05/17 - 3:30 pm 0.504 m/s 11/05/17 - 3:30 pm 28.8 °C 11/05/17 - 3:30 pm 94.12 °C 
 12/05/17 - 9:30 am 0.513 m/s 12/05/17 - 9:30 am 28.8 °C 12/05/17 - 9:30 am 59.6 °C 
 12/05/17 - 10:30 am 0.582 m/s 12/05/17 - 10:30 am 29 °C 12/05/17 - 10:30 am 43 °C 
 12/05/17 - 11:30 am 0.485 m/s 12/05/17 - 11:30 am 29.1 °C 12/05/17 - 11:30 am 59.1 °C 
 12/05/17 - 12:30 am 0.406 m/s 12/05/17 - 12:30 am 28 °C 12/05/17 - 12:30 am 51.8 °C 
 12/05/17 - 1:30 pm 0.296 m/s 12/05/17 - 1:30 pm 27.6 °C 12/05/17 - 1:30 pm 45.71 °C 
 12/05/17 - 2:30 pm 0.519 m/s 12/05/17 - 2:30 pm 27.5 °C 12/05/17 - 2:30 pm 39.298 °C 
Promedio - 0.4524 m/s - 28.5615 °C - 48.5729 °C 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Ficha de observación – “Zona de chimenea” 
 
 Ficha de observación - "Zona de Chimenea" 
 Velocidad del viento Temperatura ambiental Temperatura superficial 


















 11/05/17 - 9:45 am 3.123 m/s 11/05/17 - 9:45 am 29.1 °C 11/05/17 - 9:45 am 256 °C 
 11/05/17 - 10:45 am 1.256 m/s 11/05/17 - 10:45 am 29.4 °C 11/05/17 - 10:45 am 250 °C 
 11/05/17 - 11:45 am 2.412 m/s 11/05/17 - 11:45 am 29.1 °C 11/05/17 - 11:45 am 234 °C 
 11/05/17 - 12:45 am 2.151 m/s 11/05/17 - 12:45 am 22.11 °C 11/05/17 - 12:45 am 248.1 °C 
 11/05/17 - 1:45 pm 2.134 m/s 11/05/17 - 1:45 pm 29.1 °C 11/05/17 - 1:45 pm 251.2 °C 
 11/05/17 - 2:45 pm 1.291 m/s 11/05/17 - 2:45 pm 29.2 °C 11/05/17 - 2:45 pm 298.1 °C 
 11/05/17 - 3:45 pm 2.114 m/s 11/05/17 - 3:45 pm 25.3 °C 11/05/17 - 3:45 pm 271.2 °C 
 12/05/17 - 9:45 am 1.553 m/s 12/05/17 - 9:45 am 22.3 °C 12/05/17 - 9:45 am 271.2 °C 
 12/05/17 - 10:45 am 2.255 m/s 12/05/17 - 10:45 am 29.2 °C 12/05/17 - 10:45 am 275.5 °C 
 12/05/17 - 11:45 am 2.345 m/s 12/05/17 - 11:45 am 29.3 °C 12/05/17 - 11:45 am 247.8 °C 
 12/05/17 - 12:45 am 1.327 m/s 12/05/17 - 12:45 am 27.9 °C 12/05/17 - 12:45 am 255.6 °C 
 12/05/17 - 1:45 pm 3.15 m/s 12/05/17 - 1:45 pm 28.1 °C 12/05/17 - 1:45 pm 268.1 °C 
 12/05/17 - 2:45 pm 1.255 m/s 12/05/17 - 2:45 pm 27.1 °C 12/05/17 - 2:45 pm 248.1 °C 
Promedio - 2.0282 m/s - 27.4777 °C - 259.6077 °C 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Análisis de datos de ficha técnica caldera APIN 
 
Análisis de datos de Ficha Técnica Caldera APIN 
Descripción Magnitud Unidades 
Potencia  400 BHP 
Altura 115 Pulgadas 
Ancho 103 Pulgadas 
Largo Total 234 Pulgadas 
Diámetro de chimenea 24 Pulgadas 
Longitud de chimenea 9 m 
Superficie de chimenea 17.2360 m2 
Superficie de caldera 48.8506 m2 
Presión máxima de operación 150 PSIG 
Presión de trabajo 125 PSIG 
Agua de alimentación 70 °C 
Tipo de combustible Residual 600 - 
Porcentaje de carga 85 % 
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Tabla 16: Emisividad de aleaciones de acero a diferentes temperaturas 
 
 
Fuente: SRC, fabricantes de controladores de temperatura 
 
Tabla 17: Rango y categorías de eficiencia térmica para calderas 
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Tabla 19: Tabla de propiedades termofísicas del aire 
 
 
Fuente: Colección de tablas, gráficas y ecuaciones de transferencia de calor – Universidad de Sevilla 
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Tabla 20: Tabla de propiedades termofísicas de los gases de 
combustión 
 
Tabla: Propiedades físicas de los gases de combustión a p = 101325 Pa, con composición volúmica de los gases C02 =13%; 
H2O=11%; N2 = 76% 
t [°C] T (K) ρ [Kg/m3] 
Cp 
[KJ/Kg*K] 
h(kJ/kg) k*102 [W/m*K] a*102 [m2/h] µ*106 [N*s/m2] v *106 [m2/s] Pr 
0 273.15 1.30 1.05 0.00 2.28 6.08 15.78 12.20 0.72 
80 353.15 1.02 1.06 85.41 2.96 10.10 19.47 19.67 0.70 
100 373.15 0.95 1.07 106.76 3.13 11.10 20.39 21.54 0.69 
180 453.15 0.7884 1.0910 196.8560 3.8355 16.3000 23.6754 30.5480 0.6740 
200 473.15 0.75 1.10 219.38 4.01 17.60 24.50 32.80 0.67 
259.61 532.76 0.6699 1.1119 289.2727 4.5045 22.1065 26.7235 40.5553 0.6581 
300 573.15 0.62 1.12 336.63 4.84 25.16 28.23 45.81 0.650 
350 623.15 0.57 1.14 398.60 5.27 30.10 29.96 53.10 0.65 
400 673.15 0.53 1.15 460.56 5.70 35.04 31.69 60.38 0.640 
415 688.15 0.51 1.16 480.34 5.83 36.33 33.51 62.77 0.64 
500 773.15 0.46 1.18 592.45 6.56 43.61 43.85 76.30 0.63 
515 788.15 0.45 1.19 612.86 6.69 45.22 42.96 78.90 0.63 
600 873.15 0.41 1.21 728.52 7.42 54.32 37.87 93.61 0.62 
620 893.15 0.40 1.22 756.32 7.59 56.69 38.43 97.31 0.62 
700 973.15 0.36 1.24 867.51 8.27 66.17 40.69 112.10 0.61 
735 1008.15 0.35 1.25 917.91 8.58 70.69 41.63 119.00 0.61 
800 1073.15 0.33 1.26 1011.52 9.15 79.09 43.38 131.80 0.60 
822 1095.15 0.32 1.27 1044.31 9.34 82.12 43.94 136.35 0.60 
900 1173.15 0.30 1.29 1160.55 10.01 92.87 45.91 152.50 0.59 
943 1216.15 0.29 1.30 1223.22 10.39 99.90 46.97 161.87 0.59 
1000 1273.15 0.28 1.31 1306.30 10.90 109.21 48.36 174.30 0.58 
1085 1358.15 0.26 1.32 1432.95 11.62 122.10 50.36 193.68 0.57 
1100 1373.15 0.26 1.32 1455.30 11.75 124.37 50.71 197.10 0.57 
1165 1438.15 0.25 1.33 1554.40 12.31 135.36 52.19 212.64 0.56 
1200 1473.15 0.24 1.34 1607.76 12.62 141.27 52.99 221.00 0.56 
1273 1546.15 0.23 1.35 1723.22 13.33 154.97 54.85 240.38 0.55 
1300 1573.15 0.22 1.36 1765.92 13.59 160.04 55.54 247.55 0.55 
1350 1623.15 0.21 1.37 1846.86 14.07 169.43 56.80 260.83 0.55 
1400 1673.15 0.20 1.38 1927.80 14.56 178.82 58.07 274.11 0.54 
1422 1695.15 0.20 1.38 1964.23 14.77 182.95 58.63 279.95 0.54 
1500 1773.15 0.18 1.40 2093.40 15.53 197.61 60.61 300.67 0.53 
1548 1821.15 0.17 1.40 2174.67 15.99 206.73 61.83 313.42 0.53 
1600 1873.15 0.16 1.41 2262.72 16.49 216.61 63.15 327.23 0.52 
1605 1878.15 0.16 1.42 2271.37 16.54 217.54 63.28 328.56 0.52 
1700 1973.15 0.15 1.43 2435.76 17.46 235.19 65.69 353.79 0.51 
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Tabla 23: Dimensión y pesos de tubos de acero. 
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Tabla 24: Propiedades de acero inoxidable AISI 316L. 
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Tabla 25: Factores de incrustación. 
 
 
Fuente: Cengel, Transferencia de calor, 4ta Edición 
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Tabla 27: Coeficiente de pérdida por codo con pliegues 
 
 
Fuente: DR. CONSTANTIN IAMANDI, Mecanica Fluidelor 
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Tabla 28: Conductividad térmica de aislantes térmicos 
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Tabla 29: Grosor de tubería para coraza 
 
 
Fuente: Norma TEMA (The Tubular Exchanger Manufacturers Association) 
 
Tabla 30: Grosor de mamparas o bafles 
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Tabla 31: Precios de referencia de combustibles “Osinergmin” 
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Tabla 32: Velocidad de corrosión en tuberías 
 
 
Fuente: FARJE EPIQUIEN, 2013 
 
Tabla 33: Peso de cada pieza en Precalentador 
 
PIEZA (U) PESO (N) 
Cono superior e inferior 193.0608 
Chimenea lineal 5395.5 
Tubos ¼” Cédula 40 8662.23 
Coraza 26” Cédula 10 2854.2195 
Mampara Completa 182.0736 
Mampara Media Luna 286.1577 
 Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
 
Tabla 34: Esfuerzos de apoyo permisibles en mampostería 
 
 
Fuente: Robert Mott, Diseño de Maquinas, 1999. 
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Tabla 35: Capacidad de sustentación segura en suelos 
 
 
Fuente: Robert Mott, Diseño de Maquinas, 1999. 
 
Tabla 36: Ficha técnica de pernos de anclaje 
 
 
Fuente: Casa Del Perno 
 
Tabla 37: Cargas del viento a diferentes alturas 
 
 
Fuente: FARJE EPIQUIEN, 2013 
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Tabla 38: Factor de multiplicación para presiones del viento 
 
 
Fuente: FARJE EPIQUIEN, 2013 
 
Tabla 39: Peso y precio de estructura metálica de soporte de 
recuperador de calor 
 
SOPORTE DE RECUPERADOR DE CALOR 
DESCRIPCIÓN MASA [kg] PRECIO [$] 
COLUMNA W14x3 601.83 1504.575 
PERFIL L2x2x0.25 128.08 320.2 
PERFIL L1.5x1.5x0.25 71.76 179.4 
PLANCHA ¼"  12.4 3.1 
TOTAL 814.07 2007.275 
Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
 
Tabla 40: Peso y precio de estructura metálica de soporte de aire 
precalentado 
 
SOPORTE DE TUBERÍA DE AIRE PRECALENTADO 
DESCRIPCIÓN MASA [kg] PRECIO [$] 
COLUMNA W14x3 1891.23 4728.075 
PERFIL L2.5x2.5x0.25 554.32 1385.8 
PLANCHA ¼"  18.6 46.5 
TOTAL 2464.15 6160.375 
Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
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Tabla 41: Peso y precio de estructura metálica de soporte de ventilador 
inyector cas 
 
SOPORTE DE VENTILADOR CAS 
DESCRIPCIÓN MASA [kg] PRECIO [$] 
COLUMNA W14x3 883.23 2208.075 
PERFIL L2.5x2.5x0.25 182.94 457.35 
PLANCHA ¼"  170.19 425.475 
TOTAL 1236.36 3090.9 
Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
 
Tabla 42: Peso y precio de conexiones de ventilador cas 
 
CONEXIONES DE VENTILADOR CAS 
DESCRIPCIÓN MASA [kg] PRECIO [$] 
CODO RADIO LARGO 90° 12” 51.68 129.2 
TUBO 12” SCH 10 75.74 189.35 
CAMBIO DE SECCIÓN 3.92 9.8 
TOTAL 131.34 328.35 
Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
 
Tabla 43: Peso y precio del recuperador de calor 
 
RECUPERADOR DE CALOR 
DESCRIPCIÓN MASA [kg] PRECIO [$] 
TUBOS 1 ¼” SCH 40 [AISI 316L] 883.53 2208.825 
MAMPARA COMPLETA [AISI 316L] 19.13 47.825 
MAMPARA MEDIA LUNA [AISI 316L] 29.79 74.475 
TUBO 26” SCH 10 [ASTM A36] 284.53 711.825 
TUBO 12” SCH 10 [ASTM A36] 5.05 12.625 
TUBO 14” SCH 10 [ASTM A36] 7.90 19.75 
CONOS 38.48 96.2 
TOTAL 1268.41 3171.025 
             Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
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Tabla 44: Peso y precio de tubería de aire precalentado 
 
TUBERÍA DE AIRE PRECALENTADO 
DESCRIPCIÓN MASA [kg] PRECIO [$] 
CODO RADIO LARGO 90° 14” 91.65 229.125 
TUBO 14” SCH 10 590.16 1475.4 
TOTAL 681.72 1704.3 
Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
 
Tabla 45: Peso y precio de soldaduras 
 
SOLDADURAS 
DESCRIPCIÓN MASA [kg] PRECIO [$] 
ELECTRODO “ER316L” 21.4304 53.576 
ELECTRODO “R316LT1-5” 11.52 28.8 
ELECTRODO “E708-1” 5.5139 13.78475 
TOTAL 38.4643 96.1608 
Fuente: Elaboración Propia con Solidworks Premiun 2016 
 
Tabla 46: Precio y cantidades de aislamiento térmico 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN SISTEMA 
DESCRIPCIÓN COSTO UNID. UNID. COSTO TOTAL 
Fibra de vidrio Aislanglass [1.2x12x50] S/. 89.90 2 $ 54.9847 
Fibra de vidrio Aislanglass [1.2x9.6x80] $ 62.98 3 $ 188.94 
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Tabla 47: Motores eléctricos siemens 
 
 
Fuente: Lista de precios SIEMENS 2017 
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Tabla 49: Precio nacional de contactores siemens 
 
 
Fuente: CATÁLOGO DE PRECIOS SIEMENS 2017 
 
 
Página | 186                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
Tabla 50: Precio nacional de relés bimetálicos 
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Tabla 51: Precio nacional de pulsadores siemens 
 
 
Fuente: CATÁLOGO DE PRECIOS SIEMENS 2017 
 
Tabla 52: Lista de precios en implementación eléctrica 
 
IMPLEMENTACIÓN ELÉCTRICA 
DESCRIPCIÓN COSTO UNID. UNID. COSTO TOTAL 
Conductor THW – 90, AWG 6 / 100m S/. 450.00 2 $ 275.2294 
Contactores 3RT1044-TAN20 S/. 643.00 3 $ 589.9083 
Relé Bimetálico 3RU1146-4MB0 S/. 555.00 1 $ 169.7248 
Pulsadores 3SB3653-0AA41/3SB3654-
0AA21 
S/. 134.00 2 $ 81.9572 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 21: Temperatura de rocío del CO2 
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Imagen 22: Distribución de tubos en tribolillo o escalonado 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 23: Coeficiente de pérdida local por expansión gradual 
 
 
Fuente: FLOW IN PIPES, PIPE NETWORKS 
 
Imagen 24: Coeficiente de pérdida local por contracción gradual 
 
 




Página | 192                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 




Página | 193                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
Imagen 26: Desarrollo de codo 90° con pliegues 
  
 
                                   Fuente: Elaboració
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Imagen 29: Ficha técnica TIGFIL 2010Mo 
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Imagen 30: Perfil H para columnas y vigas 
 
 
Fuente: ACEROS DIACOS 
 
Imagen 31: Longitud efectiva de columna 
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Imagen 32: Peso total de miembros estructurales en soporte de Precalentador de aire.  
 
 
      Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 33: Peso total de miembros estructurales en soporte de tubería de aire precalentado 
 
 
   Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 34: Peso total de miembros estructurales en soporte de ventilador centrífugo 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 35: Conexión de ventilador con Precalentador de aire 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 36: Representación 3d de instalación de recuperación de calor en chimenea 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 37: Ficha técnica de ángulos estructurales 
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Imagen 41: Precio nacional de conductor THW – 90 calibre 6 AWG 
 
 
Fuente: MERCADOLIBRE PERU 
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Imagen 44: Distribución de agujeros en mamparas 
 
           Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 45: Desarrollo de cono superior e inferior 
 
                           Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 46: Cuerpo de Precalentador de Aire 
 
                         Fuente: Elaboración Propia 
Página | 212                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 




Página | 213                                                            Traian Vasile Paredes Mercado – Desarrollo de Tesis 
Imagen 48: Desarrollo de codo en plancha metálica 
 
 
                     Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 49: Tubería de Aire Precalentado 
 
 
                                  Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 50: Conexión de ventilador SODECA con tubería de aire ingresante a Precalentador de aire 
 
 
  Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 51: Detalle de pernos de anclaje estándar 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 52: Detalle de cimentación 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Toma de dato de temperatura de chimenea de caldera APIN 
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Anexo 4. Mayor temperatura superficial de la caldera APIN 
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Anexo 5. Pirómetro utilizado en la obtención de temperaturas 
 
Especificaciones 
Rango de temperatura Fluke 62 MAX  De -30 a 500 °C (de -22 a 932 °F) 
Fluke 62 MAX+ De -30 a 650 °C (de -22 a 1202 °F) 
 
Precisión Fluke 62 MAX  ±1,5 °C o ±1,5% de la lectura, el valor más alto 
 -10 °C a 0 °C: ±2,0 
 -30 °C a -10 °C: ±3,0 
Fluke 62 MAX+ ±1,0 °C o ±1,0% de la lectura, el valor más alto 
 -10 °C a 0 °C: ±2,0 
 -30 °C a -10 °C: ±3,0 
 
Tiempo de respuesta 
(95%) 
Fluke 62 MAX  <500 ms (95% de la lectura) 
Fluke 62 MAX+ <300 ms (95% de la lectura) 
 
Respuesta espectral  De 8 a 14 micrones 
Emissivity  0,10 a 1.00 
Resolución óptica Fluke 62 MAX  10:1 (calculado al 90% de energía) 
Fluke 62 MAX+ 12:1 (calculado al 90% de energía) 
 
Resolución de la 
pantalla 
 
 0.1 °C (0.2 °F) 
 
Repetibilidad de las 
lecturas 
Fluke 62 MAX  ±0,8% de la lectura o <±1,0 °C (2 °F), el valor más alto 
Fluke 62 MAX+ ±0,5% de la lectura o <±0,5 °C (1 °F), el valor más alto 
 
Alimentación  Pila AA 
 
Duración de la batería Fluke 62 MAX  10 horas con el láser y la retroiluminación activados 
Fluke 62 MAX+ 8 horas con el láser y la retroiluminación activados 
 
Especificaciones físicas Peso  255 g (8,99 oz) 




 De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) 
Temperatura de 
almacenamiento 
 De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F), (sin pila) 
Humedad de operación 
 De 10 a 90% de humedad relativa sin 
condensación, a 30 °C (86 °F) 
Altitud de servicio  2000 metros sobre el nivel medio del mar 
Altitud de almacenamiento  12.000 metros sobre el nivel medio del mar 
Clasificación IP  IP 54 según la norma IEC 60529 
Prueba de caída  3 metros 
Resistencia a choques y 
vibraciones 
 IEC 68-2-6 2.5 g, 10 to 200 Hz, IEC 68-2-27, 
50 g, 11 ms 





Conformidad  EN/IEC 61010-12001 
Seguridad láser FDA y norma EN 60825-1 Clase II 
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Anexo 7. Toma de datos de velocidades del viento en sala de caldera 
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Anexo 8. Anemómetro termodinámico utilizado en la obtención de datos 
de velocidades del viento y temperatura ambiental 
 
 
Wind Speed Range 0~45m/s 
Wind Volume Range 0-999900m³/min 
Wind Speed Accuracy ±3% ±0.1 
Wind Speed Units m/s, ft/min, Knots, km/h, mph 
Wind Volume Units CMM / CFM 
Wind Speed Resolution 0.001m/s 
Current/Average Measuring √ 
Max & Min Measuring √ 
Range Bar Graph √ 
Temp. Measuring Range 0°C~45°C 
Temp. Resolution 0.1°C 
℃ / ℉Selection √ 
Backlight Display √ttt 
Auto/Manual Power Off √ 
Data Storage 500 groups 
USB Data Connection √ 
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Anexo 10. Ficha de observación en Zona de Calderas validada 
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Anexo 11. Ficha de observación en Zona de Chimenea validada 
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Anexo 13. Técnica de la fibra de vidrio 
 
 
